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* Dujy jvado atitraukimo schema komplektuojama SA/SK byloje;
* Zaibosaugos atstatymo dalis komplektuojama SA/SK byloje.
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TVIRTINU
Statytojas (uzsakovas)
UAB ,,Rietavo komunalini

(pareigos, '
2000 - OF-9O
(data)

UzZduoties Nr. 01

DAUGIABUCIO NAMO PLUNGES G. 20, RIETAVAS ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Administratorius UAB ,,Rietavo komunalinis @ikis* (toliau — UZsakovas).

Daugiabu¢io namo Plungés g. 20, Rietavas atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj namg, kuriam rengiamas Projektas:

_ Priskirto Zemés sklypo plotas — m?,

Daugiabucio namo unikalus Nr. 6897-9002-4017
Auksty skaicius — 5

Buty skai¢ius — 27

Kitos paskirties patalpy — -

Pastato bendrasis plotas — 2597,48m?

Pastato naudingasis plotas — 2034,53m?

Namo gyvenamy patalpy plotas — 1175,03 m?
Pastato tliris - 9211- m3

UZstatymo plotas — 565- m?

Uzsakovas

UAB ,,Rietavo komunalinis 0ikis* jm. kodas 171668992, Kvédarnos g. 4, V;tfu§ii{li.,
Rietavas

Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé")
Daugiabuc¢io namo Plungés g. 20, Rietavas atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto risis)

Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas" IV skyrius)

Daugiabutis namas (6.3.)

Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas" V skyrius)

Ypatingas —

Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize ")

Techninis darbo projektas

Projektavimo pradZia
(vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize ") -

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena. - o

Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.

























PAVEDIMO SUTARTIS

2020 m. geguzes 5 d

Rietavas

Si pavedimo sutartis (toliau — sutartis) sudaryta daugiabu&io namo (toliau — namo), esanéio
Plungeés g. 20, Rietavas, kurio unikalus numeris 6897-9002-4017, bendrojo naudojimo objekty
valdytojo || 2dresas (veiklos vykdymo vieta) Plunges ¢. 20, Rietavas, veikiantios
jungtinés veiklos sutarties pagrindu, kuriam atstovauja 1 aliotojas), ir
UAB_..Rietavo komunalinis itkis“ kuriam atstovauja jmonés direktorius (toliau —
Jgaliotinis).

|galiotojas ir Jgaliotinis toliau sutartyje kartu vadinami ,,8alimis®, o kiekvienas atskirai —
,Salimi®,

Sutartyje vartojamos savokos ir apibrézimai atitinka sgvokas ir apibréZimus, nurodytus
Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatyme
(toliau — Istatymas), Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugsé¢jo 23 d. nutarimu Nr. 1213 D¢l Daugiabudiy
namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa), Valstybés
paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modemizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy
atnaujinimo (modemizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZitiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modemizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnafo ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo® (toliau — Valstybés paramos taisyklés), Daugiabutio
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos apra$o (toliau — Projekto
rengimo tvarkos apraSas), tvirtinamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu, jeigu
sutartyje nenurodyta kitaip.

ATSIZVELGDAMOS ] TAL KAD:

(A) Namo Plungés g. 20, Rietavas buty ir kity patalpy savininkai (toliau — patalpy savininkai)
2020 m. geguzés 4 d. priemé sprendimg (toliau — sprendimas) dél namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (toliau — projektas) jgyvendinimo pagal Rietavo savivaldybes
tarybos patvirtintg programg, ir investicijy plano patvirtinimo patalpy savininky balsavimo
rastu 2020 m. geguzeés 5 d. protokolas Nr. 20/05/05-1 (pridedamas);,

(B) Sprendime numatyta, kad projekto parengimo, jgyvendinimo administravimas ir
finansavimo organizavimas bus pavestas [galiotiniui UAB ..Rietavo komunalinis iikis“
Kvédarnos g. 4, Vatusiy k.. Rietavo sen., Rietavo sav. imonés kodas 171668992,

(C) Sprendime taip pat nurodyta, kad ]galiotinis suorganizuos patalpy savininky sprendimo
priemima dél banko ar kitos kredito jstaigos pasirinkimo atnaujinimo (modernizavimo)
projektui parengti ir (ar) jgyvendinti prie$ tai pateikdamas jiems susipaZinti su esminémis
kreditavimo sutar€iy sglygomis arba kreditavimo sutaréiy projektais; patalpy savininkams
pasirinkus banka arba kitg kredito jstaigg sudarys kreditavimo sutartj su banku ar kita
kredito jstaiga del lengvatinio kredito projektui parengti ir (ar) jgyvendinti (rangos darbams
atlikti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti).

e e e s e e e e e e ——————— b
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3.2. Jeigu [galiotinis netinkamai vykdo jsipareigojimus pagal $ig sutartj, Jgaliotojas, pareiskes
pretenzijas raStu, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu Jgaliotinis per 15 kalendoriniy dieny
neidtaiso radte nurodyty tritkumy ir (ar) nejvykdo sutartyje nurodyty jsipareigojimy. Sutarties
nutraukimas turi biti rastiSkai suderintas su valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikima administruojanéia vie3gja jstaiga Bisto energijos taupymo agentiira ir
kredita projektui jgyvendinti suteikusiu banku, Nutraukes sutartj Jgaliotojas turi prisiimti visas
[galiotiniui sutartimi deleguotas prievoles, susijusias su projekto jgyvendinimu, kredito graZinimo ir
paliikany apmokéjimo administravimu,

3.3. Jgaliotojas jsipareigoja teikti Jgaliotiniui turimg informacijg ir duomenis apie namo biikle,
energijos suvartojimg, patalpy savininky apskaitos duomenis, kurie susij¢ su projekto rengimu,
statybos darby vykdymu ir projekto finansavimo organizavimu.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Sutartis jsigalioja jos pasira§ymo dieng ir galioja iki jsipareigojimq jvykdymo.

4.2. Jei kuri nors sutarties nuostata arba jos taikymas vienai i§ 3aliy ar esant kokioms nors
aplinkybéms pripaZjstama negaliojandia ar prie§taraujantia imperatyvioms jstatymy ar kity teisés
akty nuostatoms, kitos sutarties nuostatos yra galiojancios.

43. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik jei jie sudaryti rastu,
vadovaujantis patalpq savmmkq priimtais sprendimais, ir $aliy tinkamai pasiraSyti.

4.4. Salys jsipareigoja islaikyti informacijos, kurig suteiké viena kitai vykdydamos sutartj,
taip pat sutarties turinio konfidencialumg ir be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo neatkleisti
tokios informacijos treCiosioms Salims, i§skyrus jstatymy numatytus atvejus.

4.5. Saliy gindai kile vykdant sutartj, sprendZiami deryby keliu. Salims nei§sprendus ginco
deryby keliu, gin€as sprendZziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos
taikyting teise.

5. Sutarties priedai
Patalpy savininky sprendimo protokolas (su Investicijy planu), 223 lapai.

6. Sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

Jgaliotojas: Igaliotinis:

Bendrojo naudojimo objekty valdytojas UAB , Rietavo komunalinis iikis*

Adresas — Plungés g. 20, Rietavas Kveédarnos g. 4, 90307 Vatusiy k., Rietavo sav.
Imonegs kodas 171668992
PVM kodas L.T716689917

A.s. LT327182000004467914
~AB bsauhq bankas Banko kodas 71820
Tel./faks.) (8 448) 68122

]
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»RIETAVO KOMUNALINIS UKIS*

JGALIOJIMAS

2020-09-24 Nr. RS-630

Remiantis sutartimi:
CPO143900, sutarties jsigaliojimo data 2020-08-07

UAB .,Rietavo komunalinis Gkis” j. k. 171668992, direktorius Alvydas Rojus jgalioja UAB
,.Projekty rengimo centras®, j.k. 300612420, tvarkyti visus dokumentus, t.y. pasirasyti, koreguoti,
pateikti ir gauti visus reikiamus prasymus, pasitlymus, sutikimus ir kitus dokumentus, susijusius su
daugiabu¢iu gyvenamuoju namu, esanéiu Plungés g. 20 Rietavas, atnaujinimo (modernizavimo)
techniniy darbo projekty parengimu ir statybg leidZian¢iy dokumenty gavimu. Taip pat dalyvauti
derybose, teikti ir koreguoti pasitilymus, teikti konsultacijas dél techniniy projekty parengimo.
Gavus visas projektui reikalingas prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus, pateikti
projektus reikalingoms institucijoms derinti bei jkelti projektg j LR statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitros informacing sistema , INFOSTATYBA® (IS ,,Infostatyba*). Atlikti kitus su
auksc¢iau nurodytu pavedimu reikalingus veiksmus.

[galiojimas galioja iki statybg leidZian¢io dokumento 18davimo.

Direktorius

Kodas 171668992, Kvédamnos g, 4,Vatudiy k., Rietavo savivaldybe 90307, tel. (8 448) 68 122.faks. (8 448) 45 010 el.p. komunalinis @rietkom. It
a.s LT 327182000004467914, AB bankas ,,Siauliy bankas*, banko kodas 71820



PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

UAB ,,Projekty rengimo centras«
Imoneés kodas 3006 12420
Buveiné Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius
Registro tvarkytojas — VI Registry centras

IGALIOJIMAS
2020 m. gruodzio 8 d.

Igaliojame:
Projekty vadove Indre Mar¢iukone, Tadeus Meskunec, Dominyka Spogi
1. tvarkyti visus dokumentus, t.y. pasiraSyti, koreguoti, pateikti ir gauti visus reikiamus praSymus,
pasialymus, sutikimus ir kitus dokumentus, susijusius su daugiabucio namo, esancio Plungés g. 20,
Rietavas, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektparengimu ir statyba leidziancio
dokumento gavimu. Taip pat dalyvauti derybose, teikti ir koreguoti pasialymus, teikti konsultacijas del
projekto parengimo:
2. Gavus visas projektui reikalingas prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus, pateikti projekta
reikalingoms institucijoms derinti bei ikelti projeks i LR statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitros informacing sistema ,, INFOSTATYBA*® (IS ,,Infostatyba“).

3. atlikti kitus su auksc¢iau nurodytu pavedimu reikalingus veiksmus.

Igaliojimas galioja 12 ménesiy, bet ne ilgiau kaip iki sutarties pabaigos.

UAB ,.Projekty rengimo centras™ »'/ ) /
Direktorius C,//‘ % Mindaugas Cepulis

A V.

UAB ,,Projekty rengimo centras® Tel. +370 52314672, AB ,.Swedbank*

Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius Faks. +370 5 2760037 A/s LT13 7300 0100 9707 0341
Imonés kodas 300612420 El pastas.: info@pre.1t Banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas www.prc.lt

LT100003110518
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VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS .
r E‘ Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras. It
i
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENUY BANKO ISRASAS
2017-06-29 16:02:57

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1275068
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data; 2009-02-12
Adresas: Rietavas, L. lvinskio g.-4
Registro tvarkytojas: Valstybés imonés Registry centro Telsiy filialas
2. Nekilnojamieji daiktai: ;
2.1 Zemés sklypas
5 Unikalus daikto numeris: 4400-1817-1016
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 6857/0004:109 Rietavo m. K.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Konservaciné
Zemes sklypo naudojimo bidas: Kultiiros paveldo objekty zemés sklypai
5 Zemes sklypo plotas: 56.4017 ha
Zemes Okio naudmeny plotas viso: 8.7560 ha
I8 jo: pievy ir natGraliy ganykly plotas: 8.7560 ha
Keliy plotas: 1.8124 ha
Uzstatyta teritorija: 4.5450 ha
Vandens telkiniy plotas: 8.6560 ha
Kitos Zemés plotas: 32.6323 ha
Zemes ikio naudmeny nasumo balas: 31.3
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota Zemes sklypo verté: 1204352 Eur
Zemes sklypo verté: 752720 Eur
Vidutiné rinkos verté: 75012 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2009-02-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-12-01

2.2 Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Rietavas, Parko g. 3
Unikalus daikto numeris: 6898-1003-1010
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
Pazymejimas plane: 1A3p
Statybos pradzios metai: 1981
Statybos pabaigos metai: 1981
Papr. remonto pradzios metai: 2016
Papr. remonto pabaigos metai: 2016
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaigius: 3
Bendras piotas: 1869.95 kv. m
Naudingas plotas: 1380.53 kv. m
Gyvenamasis plotas: 901.02 kv. m
Risiy (pusriisiy) plotas: 482.58 kv. m
Tiris: 7246 kub. m
UzZstatytas plotas: 641.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 18
Kambariy skaicius: 48
Koordinate X: 6178890.79
Koordinate Y: 369995.14
Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 1232000 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verte: 1232000 Eur
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Vidutiné rinkos verté: 320000 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo blidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data: 2016-04-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-04-19
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasé: E
Skaitiuojamosios $iluminés energijos
sanaudos pastatui (jo daliai) $ildyti: 320.28 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Gyvenamasis namas.
Adresas: Rietavas, Plungés g. 16
Unikalus daikto numeris: 6896-8008-0010
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
Pazymejimas plane: 1A3p
Statybos pradZios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Siidymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 3
Bendras plotas: 1868.30 kv. m
Naudingas plotas: 1378.90 kv. m
Gyvenamasis plotas: 900.08 kv. m
Rsiy (pusrisiy) plotas: 482.58 kv. m
Taris: 7246 kub. m
UZstatytas plotas: 641.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 18
Kambariy skaigius; 52
Koordinaté X: 6178849.36
Koordinate Y: 369920.99
Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 45668 Eur
Atkuriamoiji verté: 45668 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 1991-03-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 1991-03-15
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasé: D
Skai¢iuojamosios $iluminés energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 304.28 kWh/m2/m.

2.4 Pastatas - Gyvenamasis namas.
Adresas: Rietavas, Plungés g. 20
Unikalus daikto numeris: 6897-9002-4017
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoiji (trijy ir daugiau buty - daugiabugiai pastatai)
Pazymejimas plane: 1A5p
Statybos pradzios metai: 1978
Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaiius: 5
Bendras plotas: 2597.48 kv. m
Naudingas plotas: 2034.53 kv. m
Gyvenamasis plotas: 1175.03 kv. m
Rasiy (pusrdsiy) plotas: 562.95 kv. m
Tiris: 9211 kub. m
UzZstatytas plotas: 565.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 26
Kambariy skai¢ius: 70
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Koordinaté X: 6179015
Koordinateé Y: 369924
Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 687640 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 11 %

Atkuriamoji verte: 746530 Eur
Vidutiné rinkos verté: 746530 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1992-08-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-08-15

2,5 Pastatas - Muziejus
Unikalus daikto numeris: 4400-0134-0532
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kultiiros
Pazymeijimas plane: 1C2p
Statybos pradzios metai: 1872
Statybos pabaigos metai: 1872
Rekonstravimo pradZios metai: 1999
Rekonstravimo pabaigos metai: 1999
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 877.18 kv. m
Pagrindinis plotas: 773.42 kv. m
Tdaris: 3708 kub. m
UZstatytas plotas: 445.40 kv. m
Koordinate X:6179049.74
Koordinate Y: 370054.3
Vidutiné rinkos verte: 75880 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data; 2005-12-05

26, Pastatas - Mokomasis korpusas
Adresas: Rietavas, Parko g. 10
Unikalus daikto numeris: 6889-5000-5019
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Pazymejimas plane: 1C3p
Statybos pabaigos metai: 1895
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Sienos; Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaitius: 3
Bendras plotas: 1244.28 kv. m
Pagrindinis plotas: 1244.28 kv. m
Tiris: 5199 kub. m
UZstatytas plotas: 482.00 kv. m
Koordinaté X: 6178963.59
Koordinate Y: 370053.76
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-12-09
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klase: C
SkaiCiuojamosios §ilumines energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 67.13 kWh/m2/m.
2.7, Pastatas - Ligoniné
Adresas: Rietavas, Parko g. 8
Unikalus daikto numeris: 6896-0008-8016
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gydymo
PaZyméjimas plane: 1D2p
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Statybos pradzios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Rekonstravimo pradZios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas is centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaidius: 2
Bendras plotas: 1183.77 kv. m
Pagrindinis plotas: 915.10 kv. m
Tiris: 6105 kub. m
UZstatytas plotas: 910.00 kv. m
Negyvenamosios paskirties patalpy
skaicius: 89
Koordinate X: 6178993.65
Koordinate Y: 370093.05
Atkirimo sanaudos (statybos verte): 769231 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 40 %
Atkuriamoji verte: 461365 Eur
Vidutine rinkos verte: 135253 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutineés rinkos vertes nustatymo data: 2011-04-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-05

2.8. Pastatas - Socialiniy paslaugy centras su gydymo patalpa
Adresas: Rietavas, L. lvinskio g.8
Unikalus daikto numeris; 6897-4002-8016
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Paslaugy
Pazymejimas plane: 1L2p
Statybos pradzios metai: 1974
Statybos pabaigos metai: 1974
Rekonstravimo pradzios metai: 2009
Rekonstravimo pabaigos metai: 2010
Statinio kategorija: Neypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 551.06 kv. m
Pagrindinis plotas: 357.44 kv. m
Taris: 2589 kub. m
UzZstatytas plotas: 494,00 kv. m
Negyvenamosios paskirties patalpy
skaicius: 42
Koordinaté X: 6179263
Koordinaté Y: 370045
Atkirimo sgnaudos (statybos verte): 300000 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 285000 Eur
Viduting rinkos verte: 87300 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo badas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data: 2016-04-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-04-15

2.9. Pastatas - Buitinio aptarnavimo pastatas
Adresas: Rietavas, Parko g. 8 '
Unikalus daikto numeris: 6896-0008-8027
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Kita
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Pazymejimas plane: 2H1p
Statybos pradzios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 226.32 kv. m
Pagrindinis plotas: 135.26 kv. m
Taris: 1027 kub. m
Uzstatytas plotas: 293.00 kv. m
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 88913 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 68 %
Atkuriamoji verte; 28470 Eur
Vidutine rinkos verté: 13989 Eur
Vidutinés rinkos vertes nustatymo bidas: Atkuriamoiji verté
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12

2.10. Pastatas - Koply¢ia
Unikalus daikto numeris: 4400-0741-7241
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Religiné
Pazymejimas plane: 2R1p
Statybos pradzios metai: 1870
Statybos pabaigos metai: 1870
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaiius: 1
Bendras plotas: 8.09 kv. m
Pagrindinis plotas: 8.09 kv. m
Taris: 151 kub. m
UZstatytas plotas: 30.85 kv. m
Koordinate X: 6178987.56
Koordinateé Y: 369848.53
Vidutiné rinkos verte: 2178 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05

2.11. Pastatas - Katiliné
Adresas: Rietavas, Parko g.-8
Unikalus daikto numeris: 6896-0008-8049
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Pazymejimas plane: 4H1p
Statybos pradzios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas; 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaigius: 1
Bendras plotas: 132.53 kv. m
Pagrindinis plotas: 108.38 kv. m
Taris: 787 kub. m
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Uzstatytas plotas: 164.00 kv. m

Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 69509 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 31 %
Atkuriamoji verte: 48077 Eur
Vidutiné rinkos verté: 6082 Eur
Vidutinés rinkos vertes nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12

212, Pastatas - Sandélis
Adresas: Rietavas, Parko g. 8
Unikalus daikto numeris: 6896-0008-8050
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Pazymejimas plane: 5F1p
Statybos pradZios metai: 1961
Statybos pabaigos metai: 1961
Rekonstravimo pradZios metai: 1976
Rekonstravimo pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 235.49 kv. m
Pagrindinis plotas: 137.67 kv. m
Tiris: 867 kub. m
UZstatytas plotas: 193.00 kv. m
Koordinate X:6178991.39
Koordinate Y: 370091.93
Atkarimo sgnaudos (statybos vert¢): 27832 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 35 %
Atkuriamoji verte: 18101 Eur
Vidutiné rinkos verte: 8167 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12

2.13. Pastatas - Garazas
Adresas: Rietavas, Parko g. 8
Unikalus daikto numeris: 6896-0008-8062
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Garazy
Pazymeéjimas plane: 6G1p
Statybos pradzios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaicius: 1

Bendras plotas: 96.18 kv. m

Pagrindinis plotas:; 96.18 kv. m

Taris: 361 kub. m

UzZstatytas plotas: 120.00 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte): 25718 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 54 %
Atkuriamoji verté: 11845 Eur
Viduting rinkos verte: 3200 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12
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2.14. Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Rietavas, Parko g. 1
Aprasymas / pastabos: Pastate suformuota 20 registry
Unikalus daikto numeris: 6897-6005-5011
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabugéiai pastatai)
Pazymejimas plane: 1A3p
Statybos pradZios metai: 1974
Statybos pabaigos metai: 1974
Baigtumo procentas: 100 %
ildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaitius: 3
Bendras plotas: 1868.21 kv. m
Naudingas plotas: 1354.32 kv. m
Gyvenamasis plotas: 864.23 kv. m
RUsiy (pusrisiy) plotas: 482.58 kv. m
Pagrindinis plotas: 25.73 kv. m
, Taris: 7246 kub. m
UZstatytas plotas: 641.00 kv, m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaigius: 19
Negyvenamosios paskirties patalpy
skaidius: 1
Kambariy skaitius; 47
Koordinate X:6178872.8
Koordinaté Y: 369960.79
Atktrimo sgnaudos (statybos verté): 50862 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 15 %
Atkuriamoji verte: 50862 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1979-02-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 1979-02-05
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
kiaseé: C
Skai¢iuojamosios Silumines energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 68.76 kWh/m2/m.

2.15. Pastatas - Kiemo riisio pamatai
Unikalus daikto numeris: 4400-0741-7396
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio ikio
Pazymejimas plane: 31Mb
Biklé: Fiziskai pazeistas
Statybos pradzios metai: 1947
Statybos pabaigos metai: 1947
Baigtumo procentas: 16 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky 3alinimas: Néra
Sienos: Néra
Auksty skaicius: 1
Taris: 28 kub. m
UZstatytas plotas: 70.00 kv. m
Vidutiné rinkos verté: 27 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05

2.186. Pastatas - Sitnamio pamatai
: Unikalus daikto numeris: 4400-0741-7520
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio iikio
Pazymeéjimas plane: 411m
Bakle: FiziSkai pazeistas
Statybos pradzios metai: 1947




Statybos pabaigos metai: 1947

Baigtumo procentas: 13 %

Sildymas: Néra

Vandentiekis: Néra

Nuoteky $alinimas: Néra

Sienos: Néra

Auksty skaidius: 1
Taris: 136 kub. m
Uzstatytas plotas: 193.67 kv. m
Vidutiné rinkos verté: 47 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté -

Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05

2.17. Pastatas - Ukinis pastatas
Adresas: Rietavas, Parko g. 8
Unikalus daikto numeris: 6896-0008-8070
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Pagalbinio Gikio
Pazymejimas plane: 711p
Statybos pradzios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Sienos: Plytos
Auksty skaicius: 1
Taris: 602 kub. m
Uzstatytas plotas: 201.00 kv. m

Atklrimo sanaudos (statybos verte): 26153 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 47 %

Atkuriamoji verté: 13873 Eur

Vidutiné rinkos verté: 3956 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12

2.18. Kiti inZineriniai statiniai - Fontanas
Apradymas / pastabos: K3-fontanas, k4-tiltelis, k5-tiltelis.
Unikalus daikto numeris: 4400-2226-3936
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Pazymejimas plane: k
Statybos pradzios metai: 1870
Statybos pabaigos metai: 2011
Rekonstravimo pradzios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Statinio kategorija: It grupés nesudétingas
Baigtumo procentas: 100 %
Atkidrimo sgnaudos (statybos verte): 6024 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verte: 5879 Eur
Vidutiné rinkos verte: 5879 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo blidas: Atkuriamoji verté
Vidutineés rinkos vertés nustatymo data: 2011-10-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-10-06

2.19. Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprasymas / pastabos: (aikstelé)
Unikalus daikto numeris: 4400-0134-0610
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
Statybos pradzios metai: 1993
Statybos pabaigos metai: 1993
Vidutiné rinkos verté: 1503 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05
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2.20. Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprasymas / pastabos: (tvora su vartais t, uztvanka k, sienelé k1, portikas k2,
fontanas k3)
Unikalus daikto numeris: 4400-0741-7663
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
Statybos pradzios metai: 1992
Statybos pabaigos metai: 1992
Rekonstravimo pradzios metai: 1992
Rekonstravimo pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %
Vidutiné rinkos verté: 5416 Eur
Vidutinés rinkos vertes nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05

2.21. Aikstelé - Aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-2226-3903
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
PaZymeéjimas plane: 2b
Plotas: 241.00 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkarimo sgnaudos (statybos verte): 14018 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 14018 Eur
Vidutine rinkos verte: 14018 Eur
Vidutineés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2011-10-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-10-06

2.22. Peséiyjy takas - Péséiyjy takas
Apradymas / pastabos: B1-akmeny grindinio danga (84kv.m), b2-péséiyjy takai su
elektros apsvietimo linija(8 Sviestuvai)(1839kv.m), b3-
péséiyjy takai (2428kv.m)
Unikalus daikto numeris: 4400-2226-3890
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Pazymeéjimas plane: b
Plotas: 4351.00 kv. m
Danga: Akmens skaldelé
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte): 116138 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verte: 116138 Eur
Vidutiné rinkos verte: 116138 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo biidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-10-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-10-06

2.23, Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6896-0008-8016, aprasytam p.2.7.
Adresas: Rietavas, Parko g.8
Aprasymas / pastabos: (kiemo aikstelé, tvora)
Unikalus daikto numeris; 6896-0008-8081
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statybos pradzios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966
Baigtumo procentas: 100 %
Atklrimo sgnaudos (statybos verté¢): 6169 Eur
Atkuriamoji verté: 1854 Eur
Vidutine rinkos verté¢: 921 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12

2.24. Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6897-4002-80186, aprasytam p. 2.8.
Adresas: Rietavas, L. Ivinskio g. 8
Aprasymas / pastabos: (kiemo aikstelé; k, k1; kanalizacijos $uliniai: k2, k3, k4, k5,
k6, k7; tvora: k8)
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Unikalus daikto numeris: 6897-4002-8038
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
Statybos pabaigos metai: 1974
Baigtumo procentas: 100 %
Kadastro duomeny nustatymo data; 1994-14-28

3. Daikto priklausini

ai i$ kito registro: jragy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé .
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2226-3936, aprasyti p. 2.18.
aikstelé Nr. 4400-2226-3903, aprasyta p. 2.21.
péséiyjy takas Nr. 4400-2226-3890, aprasytas p. 2.22.
Iregistravimo pagrindas: 2011-10-27 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2109
[radas galioja: Nuo 2012-01-18

4.2. Nuosavybés teisée
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p.2.7.
[registravimo pagrindas: 2000-04-05 Steigéjo jsakymas Nr. 37
2000-05-01 Priémimo - perdavimo aktas
2011-06-09 Deklaracija apie statybos uzbaigimag
- |radas galioja: Nuo 2011-08-17

4.3, Nuosavybés teisé i
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378

Daiktas: pastatas Nr. 6897-4002-801 6, aprasytas p. 2.8.
pastatas Nr. 6889-5000-5019, aprasytas p. 2.6,
kiti statiniai Nr. 6897-4002-8038, aprasyti p. 2.24.

Iregistravimo pagrindas; 2000-04-05 Steigéjo jsakymas Nr. 37
2000-05-01 Priémimo - perdavimo aktas
lradas galioja: Nuo 2009-02-20

4.4, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés skiypas Nr. 4400-1817-1 016, aprasytas p. 2.1.
jregistravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. P1.2-192
|rasas galioja: Nuo 2009-02-12

4.5, Nuosavybés teisé .
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8049, aprasytas p. 2.11.
pastatas Nr. 6896-0008-8070, aprasytas p- 2.17.
[registravimo pagrindas: 2007-07-02 Statybos inspektoriaus pazyma Nr. 17
lrasas galioja: Nuo 2007-08-09

486. Nuosavybés teisé
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8027, aprasytas p. 2.9.
pastatas Nr. 6896-0008-8050, aprasytas p. 2.12.
pastatas Nr. 6896-0008-8062, aprasytas p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 6896-0008-8081, aprasyti p. 2.23.
[registravimo pagrindas: 2000-04-05 Steigéjo jsakymas Nr. 37
2000-05-01 Priémimo - perdavimo aktas
Iragas galioja: Nuo 2007-08-09

4.7. Nuosavybeés teisé .
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0741-7241, aprasytas p. 2.10.
pastatas Nr. 4400-0741-7396, aprasytas p. 2.15.
pastatas Nr. 4400-0741-7520, aprasytas p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-0134-0610, aprasyti p. 2.19.

Iregistravimo pagrindas: 2006-12-28 Statybos inspekcijos tarnybos pazyma Nr. 10
Iradas galioja: Nuo 2007-01-04

4.8. Nuosavybés teisé )
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
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Daiktas: pastatas Nr. 4400-0134-0532, apradytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-0741-7663, aprasyti p. 2.20.
|registravimo pagrindas: 2006-10-17 Statinio priémimo naudoti aktas Nr. PA-47
Jrasas galioja: Nuo 2007-01-04

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés @ikio ministerijos,
a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birzelio 18 d.
Jradas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinés teises : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
Nustatytas bendro naudojimo objekty valdymas (sudaryta
7.1. jungtinés veiklos sutartis)

|galiotinis: TOMAS SABECKAS, gim. 1986-04-18

Daiktas: pastatas Nr. 6897-9002-4017, aprasytas p. 2.4.
Iregistravimo pagrindas: 2017-06-01 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis
Jradas galioja: Nuo 2017-06-28
Terminas: Nuo 2017-06-01

7.2. Sudaryta nuomos sutartis '
Nuomininkas: Viesoji jstaiga Lietuvos Zemés dikio konsultavimo tarnyba,
a.k. 110057335
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2017-05-08 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 31
2017-05-08 Nuomos sutartis Nr. 31/17/5048
Plotas: 50.00 kv. m
ApraSymas: ISnuomojamos patalpos pazymétos indeksais - 2-29, 2-30,
dalis bendro naudojimo patalpy, pazyméty indeksais 2-31,
2-25,
|radas galioja: Nuo 2017-06-21
Terminas: Nuo 2017-05-08 iki 2020-07-01

7.3. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Vie$oji jstaiga "Pla¢iajuostis internetas”, a.k. 300149794
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2016-11-02 Panaudos sutartis Nr, 10/S5-51

2016-11-02 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 10
Plotas: 4.43 kv. m
Aprasymas: Patalpos indeksas [3-9].
Jra8as galioja: Nuo 2016-12-06
Terminas: Nuo 2016-11-02 iki 2026-11-02

7.4. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Tel$iy teritoriné darbo birza, a.k. 291437830
Daiktas: pastatas Nr. 6897-4002-8016, aprasytas p. 2.8.
[registravimo pagrindas: 2016-09-08 Panaudos sutartis Nr. 7/VD-29

2016-09-08 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 7/VD-29
Plotas: 13.92 kv. m

Aprasymas: Patalpa plane pazyméta - 1-38
Jra8as galioja: Nuo 2016-09-20
Terminas: Nuo 2016-09-08 iki 2021-09-08

7.5. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Vie$oji jstaiga Lietuvos zemés iikio konsultavimo tarnyba,
a.k. 110057335
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2015-07-01 Nuomos sutartis Nr. 12/15/6989

2015-07-01 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 12/15/6989
Plotas: 19.37 kv. m

AP’aSYmaS¢ ISnuomojama patalpa pazymeéta indeksu 2-28 13,68 kv. m. ir
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5,69 kv. m. bendro naudoj
Ira$as galioja: Nuo 2016-02-29
Terminas: Nuo 2015-07-01 iki 2020-07-01

Nustatytas bendro naudojimo objekty valdymas (sudaryta
jungtinés veiklos sutartis)
lgaliotinis: SIGITA JOKUBAUSKIENE, gim. 1986-07-01
Daiktas: pastatas Nr. 6897-6005-5011, aprasytas p. 2.14.
Iregistravimo pagrindas: 2015-09-30 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis
Irasas galioja: Nuo 2015-10-29

Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamuyjy kultiiros
vertybiy registra

pastatas Nr. 6889-5000-5019, aprasytas p. 2.6.

pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.7.
2003-05-13 Kultiiros vertybiy apsaugos departamento
isakymas Nr. |-138

2012-04-23 Kultiiros paveldo departamento pranesimo
Nr.04-32, nekilnojamojo daikto kodas Kultiiros vertybiy
registre 27393.

Nuo 2012-04-24

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamuyjy kultiros vertybiy
teritorijoje (jy apsaugos zonoje)

Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 6898-1003-1010, aprasytas p. 2.2
pastatas Nr. 6897-9002-4017, aprasytas p. 2.4.

imo patalpy.

7.8.

7.7
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Aprasymas:

Jradas galioja:

7.8
Daiktas:

pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.
pastatas Nr.

6896-8008-0010, aprasytas p
4400-0134-0532, aprasytas p
6897-4002-8016, aprasytas p
6889-5000-5019, aprasytas p
6896-0008-8027, aprasytas p
6896-0008-8049, aprasytas p
6896-0008-8050, aprasytas p
6896-0008-8062, aprasytas p
6897-6005-5011, aprasytas p
4400-0741-7396, aprasytas p
4400-0741-7520, aprasytas p
6896-0008-8070, aprasytas p

.23,
. 2.5,
. 2.8,
. 2.6.
. 2.9,
211,
. 212,
. 213,
. 214,
. 2.15.
. 2.16.
. 2.17.

kiti statiniai Nr. 4400-2226-3936, aprasyti p. 2.18.
2003-05-13 Kultiiros vertybiy apsaugos departamento
jsakymas Nr. }-138

2012-04-23 Kultiiros paveldo departamento prane§imo
Nr.04-31, nekilnojamojo daikto kodas Kultiiros vertybiy
registre 449,

Nuo 2012-04-23

Sudaryta panaudos sutartis
Viesoji jstaiga Rietavo pirminés sveikatos priezitiros
centras, a.k. 191135610
pastatas Nr. 6896-0008-8016, apradytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6896-0008-8027, aprasytas p. 2.9.
pastatas Nr. 6896-0008-8050, aprasytas p. 2.12.
pastatas Nr. 6896-0008-8062, aprasytas p. 2.13.
pastatas Nr. 6896-0008-8070, aprasytas p. 2.17.
2005-01-01 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 1
2005-01-27 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-24
2005-01-28 Panaudos sutartis Nr. R10-18
2009-05-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-180
2009-05-28 Susitarimas Nr. 1R8-129
2009-06-12 Kitas juridinis dokumentas Nr. 125
Jrasas galioja: Nuo 2009-06-12

Terminas: Nuo 2005-01-28 iki 2017-01-27

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, apradytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2009-02-13 Panaudos sutartis Nr. VP2-PN68/2009-35

|registravimo pagrindas:

Aprasymas:

Jrasas galioja:

7.9.
Panaudos gavejas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

7.10.
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Plotas: 56.4017 ha
Jrasas galioja: Nuo 2009-02-19
Terminas: Nuo 2009-02-13 iki 2059-02-12

7.11. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Valstybés jmoné Registry centras, a.k. 124110246
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.7.
[registravimo pagrindas: 2007-12-18 Nuomos sutartis Nr. R8-209
2007-12-27 Priémimo - perdavimo aktas
Plotas:17.00 kv. m
Aprasymas: Plane pazymeétos: 1-19 (13.00kv.m), 1-20 (0,50kv.m), 1-15

(3,00kv.m), 1-27 (0,50kv.m)

Irasas galioja: Nuo 2008-01-04

Terminas: Nuo 2007-12-17 iki 2017-12-17

8. Zymos:
8.1. Sudaryta jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis
Daiktas: pastatas Nr. 6898-1003-101 0, aprasytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2002-12-23 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis Nr. 119
2015-05-07 Kitas juridinis dokumentas
[ra8as galioja: Nuo 2015-06-04

8.2. , Sudaryta jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis
Daiktas: pastatas Nr. 6896-8008-0010, apraSytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2002-12-21 Jungtinés veiklos sutartis Nr. 117
|radas galioja: Nuo 2012-01-18

9. Specialiosios Zemés ir migko naudojimo salygos: :
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkly
9.1. ir jrenginiy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1 016, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. P1,2-192
Plotas: 1.9465 ha
[raSas galioja: Nuo 2009-02-12

XLVIll. Silumos ir karito vandens tiekimo tinkly apsaugos
9.2. zonos
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities virsininko jsakymas Nr. P1.2-192
Plotas: 1.047 ha
[radas galioja: Nuo 2009-02-12

XXIX. Pavir§inio vandens telkiniy apsaugos zonos ir
9.3. pakrantés apsaugos juostos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities virSininko jsakymas Nr. P1.2-192
Plotas: 38.802 ha
Jradas galioja: Nuo 2009-02-12

XXVII. Saugotini zeldiniai (medziai ir kramai), augantys ne
9.4, misky dikio paskirties zeméje
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1 016, aprasytas p. 2,1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities virsininko jsakymas Nr. P1.2-192
Plotas: 32,0058 ha
Jrasas galioja: Nuo 2009-02-12

XIX. Nekilnojamyjy kultaros vertybiy teritorija ir apsaugos
9.5. zZonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities virSininko jsakymas Nr. P1.2.192
Plotas: 56.4017 ha
[rasas galioja: Nuo 2009-02-12

9.6. IX. Dujotiekiy apsaugos zenos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr, P1.Z-192
Plotas: 0.308 ha
[radas galioja: Nuo 2009-02-12
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9.7. VI. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1817-1 016, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities vir§ininko isakymas Nr. P1.2-192
Plotas: 0.4532 ha
[rasas galioja: Nuo 2009-02-12

9.8. I. RySiy linijy apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas; 2009-02-11 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. P1.2-192
Plotas: 0.2064 ha
[radas galioja: Nuo 2009-02-12

10. Daikto registravimas ir kadastro 2ymos:
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j
10.1. kadastra (kadastro zyma)
Duomenis nustaté: VLADAS STULPINAS
Daiktas: pastatas Nr. 6889-5000-5019, aprasytas p. 2.6.

[registravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2101
2017-03-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nr. 25765/386

[radas galioja: Nuo 2017-06-21

10.2. ' ISduotas statybos uzbaigimo aktas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6889-5000-5019, aprasytas p. 2.6.
Iregistravimo pagrindas: 2017-06-06 Informacinés sistemos "Infostatyba"
pranesimas Nr. ACCA-30-170606-00143
ApraSymas: Suteikiama teisé atnaujinti (modernizuoti) pastata.
Kapitalinis remontas
Ira8as galioja: Nuo 2017-06-07

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.3. . sertifikatas (kadastro Zzyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6889-5000-5019, aprasytas p. 2.6.
Iregistravimo pagrindas: 2017-04-14 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
praneSimas Nr. MK-0008-00430/0
lradas galioja: Nuo 2017-04-18
Terminas: Nuo 2017-04-14 iki 2027-04-14

_ ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.4. sertifikatas (kadastro Zzyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6897-6005-5011, aprasytas p. 2.14.
[registravimo pagrindas: 2016-12-16 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
praneSimas Nr. KG-0207-00420/0
Jrasas galioja: Nuo 2016-12-16
Terminas: Nuo 2016-12-16 iki 2026-12-16

10.5. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto tegistravimas)
Valstybés jmonés Registry centro Tel$iy filialas, a.k.
180101069
Daiktas: pastatas Nr. 6897-4002-8016, aprasytas p. 2.8.
jregistravimo pagrindas: 2016-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nr. 25765/62
2016-04-26 Asmens pradymas Nr. 11189182
2016-04-26 Asmens prasymas Nr. R4-617
[radas galioja: Nuo 2016-04-27

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Telsiy filialas, a.k.
180101069
Daiktas: pastatas Nr. 6897-4002-8016, aprasytas p. 2.8.
Iregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-457
2016-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nr. 25765/62
[rasas galioja: Nuo 2016-04-27
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j
10.7. kadastra (kadastro zyma)
Duomenis nustaté: valstybés jmonés Registry centro Teliy filialas, a.k.
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180101069
Daiktas: pastatas Nr. 6889-5000-5019, aprasytas p. 2.6.
|registravimo pagrindas: 2015-04-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nr. 24765/386
|rasas galioja: Nuo 2015-04-14

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.8. sertifikatas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6898-1003-1010, aprasytas p. 2.2.
jregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
pranesSimas Nr. KG-0433-0100/0
Jrasas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2014-04-28 iki 2024-04-28

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.9. sertifikatas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6896-8008-0010, aprasytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
praneSimas Nr. KG-0433-0099/0
|ra8as galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2014-04-28 iki 2024-04-28

10.10. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
UAB "Eurometras”, a.k. 170550172
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2226-3936, aprasyti p. 2.18.
aikstelé Nr. 4400-2226-3903, aprasyta p. 2.21.
pésciyjy takas Nr. 4400-2226-3890, aprasytas p. 2.22.
Iregistravimo pagrindas: 2011-10-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nr. 74407/685
2011-10-27 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2109
|ragas galioja: Nuo 2012-01-13

10.11. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Eurometras”, a.k. 170550172
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2226-3936, aprasyti p. 2.18.

aiksStelé Nr. 4400-2226-3903, aprasyta p. 2.21.
pésciujy takas Nr. 4400-2226-3890, aprasytas p. 2.22.

Iregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-517
2008-10-08 Licencija Nr. G-866-(526)
2011-10-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nr. 74407/685 '

Jrasas galioja: Nuo 2012-01-13

10.12. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.7.
- Iregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nr. 25765/685
2011-06-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima
Jradas galioja: Nuo 2011-08-17

10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Eurometras”, a.k. 170550172
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-517
2008-10-08 Licencija Nr. G-866-(526)
2011-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nr. 25765/685
|ra8as galioja: Nuo 2011-08-17

10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p.21.
Iregistravimo pagrindas: 2009-02-11 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. P1.2-192
[rasas galioja: Nuo 2009-02-12

10.15. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "Eurometras", a.k. 170550172
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2009-02-12 .
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10.16. Padidintas statant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8062, aprasytas p. 2.13,
Iregistravimo pagrindas: 2007-07-02 Statybos inspektoriaus pazyma Nr, 17
Padidéjes plotas: 42,79 kv. m
Aprasymas: Priestatas 1g1 p
Jrasas galioja: Nuo 2007-08-09

10.17. Padidintas statant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8050, aprasytas p. 2.12.
Iregistravimo pagrindas: 2007-07-02 Statybos inspektoriaus pazyma Nr. 17
Padidéjes plotas: 76.98 kv. m
Apradymas: Priestatai 1f1p, 2f1p, 3f1p
[radas galioja: Nuo 2007-08-09

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas pakeistas 2016-04-29 Rietavo sav. administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AV-219.

12. Kita informacija:
Archyvinés bylos Nr.: 25765/386

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jragy néra
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Daugiabutis namas mINiINERINGAS

I. AISKINAMASIS RASTAS

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uZsakovas: Rietavo savivaldybes
administracija.
Investicijy planas rengiamas pagal 2018m. liepos d. 16 sutart] Nr. 2018-452.

Prie investicijy plano pridedami dokumentai:

. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0008-00547. Pastato energinio naudingumo
klasé E.

- Statinio kasmetinés apzitiros aktas Nr. 1, 2018-03-28.

« Statinio vizualinés apZitros aktas Nr. AA-2018-011.

Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prie§projektiniai sprendiniai projektavimo
darbams.

Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskaiCiuotos remiantis atliktais objekto natiiriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investiciniai skai¢iavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis del keliy
prieZasciy:

a) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra orientaciné,
todél po rangos darby pirkimo konkurso gali buti kainy pokytis su salyga, kad rangos darby suma negali
vir§yti investiciniame projekte apskai¢iuotos bendros darby vertes.

b) Energetiniy i$tekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybeés ar Silumos
tiekimo imoniy aptarnaujanéiy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity prieZas¢iy.

c) Paskelbus rangos darbo atlikimo konkursa, statybos darbus vykdandios organizacijos objekte turi
atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus, skaifiavimus. Visos medZziagos turi biuti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas. Medziagos ir jy gamintojai
parenkamas techninio darbo projekto metu.

d) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo ir
statybos techninés prieZiiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nuostatomis dél statinio statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo principe ir sustambintais statybos darby kainy apskaiCiavimais, valstybés jmonés Statybos
produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt) paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy
nustatymo.

Investicijy plano rengéjas neatsako uz medziagy ir darbo uZmokeséio jkainiy pabrangimg statybos
rinkoje, dél ko gali biti nenupirkti statybos rangos darbai.

Pastatas Plungés g. 20, Rietave, yra jtrauktas j Rietavo savivaldybés tarybos sprendimu patvirtinta
Rietavo miesto centrinés dalies kvartalinés renovacijos programg (patvirtinta Rietavo savivaldybés
tarybos 2018m. vasario 8d., sprendimu Nr. T1-19; kopija pridedama prieduose).

Investicijy plane siilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai: A ir B.
Paketai suformuoti atsizvelgiant | gyventojy pageidaujamas priemones (du alternatyvils variantai).
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU - NAMAS) TIPO APIBUDINIMAS

i
L2
L3

pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra):

1.4.

18davimo data;

1.3
1:6:

Atkuriamoji

Namui priskirto Zemeés sklypo plotas (m?):

namo verte, tukst.

Nekilnojamojo turto registro duomenis):

Eur.

Namo konstrukeija (pagal sieny medZiagas):
Auksty skaicius:

Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kur}

(pagal

1978 m., -.

Namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., E, KG-0008-00547,
2018-10-02.

keraminiy plyty miras.

2.PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

— 1 lentele
ilé g s Pastabos
Ll Pavadinimas M Kiekis, vnt.
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
2:1% Bendrieji rodikliai 32 , !
ye 2014-01-21 Registry centro |
' 2.1.1. | Buty skai¢ius ~vot. 21 - Sromment's
15 . 2014-01-21 Registry centro
2.1.2. | Buty naudingasis plotas m? _2930,46 - ’ Submeris
213 Namo negyvenamosios paskirties - 0 ' 2014-01-21 Registry centro |
7| patalpu skaiius*® - : . duomenys _
214 Namo negyven;unosios paskirties s 0.00 2014-01-21 Registry centro
Pe patalpu bendrasis plotas ’ duomenys
Namo buty ir kity patalpy Visas namo  Sildomas
2:1:35; naudingasis  (bendrasis) plotas m? 2030,46 (naudingas) plotas: 2034,53
___|a244 | m?
201 Sienos (silikatiniu plytu miras)
[Soriniy sieny plotas (atémus langy [ sieny plota jtrauktas langy
221 ir kity angy plotg), iskaitant m? 1956,7 ir lauko dury angokra$tiy
o angokraﬁéi’us plotas: 44431 m?
Nustatytas  vadovaujantis
| STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
ISoriniy sieny §ilumos perdavimo 2 | energetinis  naudingumo
%22 koeficientas Wimk 1,06 projektavimas ir
sertifikavimas®
. I reikalavimais
‘ PoZem | Antze
inés minés
. Cokolj | dalies | dalies
2
2:.2:3 Cokolio plotas m 232,84 | sudarey loplotas:s (| ol
129,40 | 103,44
S m? m?
224 Cokolio  §ilumos  perdavimo | W/m?K 0,67 Nustatytas ~ vadovaujantis
energetinis  naudingumo
projektavimas ir
__sertifikavimas®
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(1)mzZINERINGAS

- | | reikalavimais
=22 == e Stogas (sutapdintas) =
| 2.3.1. | Stogo dangos plotas ) m? 646 ,
Nustatytas  vadovaujantis
‘ STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
Stogo ar perdangos pastogéje 5 energetinis  naudingumo
232 | filumos perdavimo koeficientas WK 0,85 projektavimas ir
sertifikavimas®
. —— reikalavimais |
2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys (
2.4.1. | Langy skaiius, i§ ju: vnt. 154 |
Langy, pakeisty | maZesnio |
2.4.1.1. | Silumos pralaidumo langus, vnt. 147
- skaidius - e
'2.4.2. | Langy plotas, i§ ju: m? 4737
sgs 1 [[[LA08Y pekeisn 1 meamiad oo 454,61
§ilumos pralaidumo langus, plotas
R TR |
243 J1?;11kon14 (lodZijy) dury skai€ius , i§ - 4
Balkony (lodzuu) dury, pakeisty |
2.43.1. | mazesnio Silumos  pralaidumo vnt. 3
duris, skaiCius: |
| . Lo
244 B?Ikonq (lodZijy) dury plotas, i¥ o 6.4
Ju S - . 1
Balkony (lodZijy) dury pakeisty i
2.4.4.1. | maZesnio §ilumos pralaidumo m? 4,8
duris, plotas:
95 Bendrojo nandojimo patalpy (laiptiniu, rusxq, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko
i durys,:
‘ Laiptinés langai — 10vnt
2.5.1. Langy skaidius, i8 ju vnt, 23 Riisio langai — 13 (i% jy 2
i seni)
251, | Lo0Eh pakesmy, | mafemnlo) L 21
| Silumos laidumo langus, skai¢ius
Laiptinés langai —4,5m?2
252 Langy plotas, i$ ju: m? 20,36 Riisio langai — 15,86 (i ju |
. il - lLg _| 2,44m2 seni)
o5gr (OBl pakelsty | MORIGSHO | 13,42
$ilumos laidumo langus, plotas )
2.5.3. | Lauko dury skaitius vnt 6 Laiptiniy durys — 3 vnt.
Riisio durys - 1 wnt;
o T | (nauvjos)
) Tambiiro durys — 2 vnt.;
2.5.4. Lauko dury plotas m 18,01 Negyvenamosios paskirties
patalpu durys — 0 vnt.
L216_ : ! Rﬁsys 25
' 2.6.1. | Rasio perdangos plotas m? 480,53 |
Nustatytas ~ vadovaujantis |
\ STR 2.01:02:2016 ,,Pastaty
- Rasio perdangos Silumos 2 energetinis  naudingumo
0L perdavimo koeficientas Wik 0.67 projektavimas ir
sertifikavimas*
’,,_ TR — | reikalavimais

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabudiame name esangios kitos paskirtics (prekybos, paslaugy ir pan,) patalpos, iregistruotos
Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamujy ir negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamujy
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Daugiabutis namas
patalpy (buty) naudingesis plotas ir negyvenamuju patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).

[T)INZINERINGAS

3. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES BUKLES

Eil.
Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
jvertini-
mas*

IVERTINIMAS

2 lentelé

ISsamus buklés apras§ymas
(defektai, deformacijos, nusidévéjimo
lygis ir pan.)

[vertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apzitiry, statybos
tyringjimy ir vizualinés
apzitiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai) |

[§'8]
—

ISorineés
sienos

32

Pamatai

Sieny konstrukcija - plyty miras. Sieny
Siluminé  varZa  netenkina  [11]
reikalavimy. Vietomis iSoriniy sieny
sieny plytos aizéja deél atmosferos
poveikio.

Aptrupéje sieniniy paneliy  krastai,
| vietomis 1§ paneliy jungimosi sitiliy
iSbyréjes tinkas.

Statinio vizualingés
apzitros aktas Nr. AA-
2018-011, 2018-07-23,

apZiiros vadovas -
at. Nr. j
Statinio kasmetinés

apzitiros  aktas Nrl,
2018-03-28

Pastato pamatai juostiniai. Aplink
pastatg jrengta nuogrinda, kuri vietomis
pasvirusi j pastato puse, todél j tarpg tarp
pamaty ir nuogrindos patenka nuo
pastato tinkamai nenuvedami
atmosferiniai  krituliai.  Drékstantys
pamatai gali tapti nctolygaus pastato
sédimo ir triikiy sienose prieZastimi.
Pastato cokolinés dalies tinkas vietomis,
nutrupéjes, itrukes.

(13

Pastato stogas sutapdintas. Vietomis
susirauksléjusi stogo danga,
susidariusios plslés.,, pric vandens
surinkimo jlajy prisikaupe neSvarumy.
Stogo konstrukeijos Silumos perdavimo
koeficientas netenkina [11] reikalavimy.
Pastato  krituliy nuvedimo sistema

vidineé.

34

Buty ir kity
patalpy
langai ir
balkony

durys

Dalis butuose esan¢iy langy ir balkono
dury pakeista PVC profiliy gaminiais su
stiklo paketais.

Seni mediniai langai ir balkony durys
butuose nesandarlis, jy varZa netenkina
' [11] reikalavimu.

Investicijy planas
6



Daugiabutis namas

3.5 | Balkony ar
lodZijy

laikan¢iosios

konstrukcijos

Balkony  biklé

patenkinama.  Ties ’
balkonais suskilinéjusios piliastry plytos.
Dalis pastato balkony (buty) jstiklinti,
jstiklinimai skirtingy tipy ir medZiagy:
mediniy, metaliniy ir PVC profiliy.

(T)mZimERNGAS

Pavojingy ilinkiy nepastebéta.

| 3.6 Bendrojo

naudojimo
patalpy
langai ir

lauko durys

| 3.7 7§ild};mo
sistema

' Siluma pastatwi tiekiama 1§ miesto

' Daugiabucio laiptiné nesildoma.

Pagrindinés laiptinés langai yra nauji.
Naujy langy Silumos  perdavimo
koeficientas tenkina [11] reikalavimus.
Antra laiptine, skirta patekti | 3-6 butus,
esanti pastato Sone, yra atvira. ISskyrus
treiame aukSte uzmirinta ir sumontuoti
langai (seny mediniy laiptiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas
netenkina [11] reikalavimy, langai
nesandaris).

DidZioji dalis rusio langy pakeisti
naujais, sandariais. Lik¢ seni langai
mediniai, nesandarts. Bendrojo
naudojimo patalpy durys senos,
nesandarios, jy S$ilumos perdavimo
koeficientas netenkina [11] reikalavimy.

“c

centralizuoty $ilumos tinkly.
Sildymo sistema vienvamzdé.
Patalpose ant Sildymo prictaisy néra
jrengty termostatiniy ventiliy.

Patalpose  nejmanomas individualus
patalpy $ilumos reguliavimas.
Magistraliniai Sildymo sistemos
vamzdynai  seni, vietomis  visai
neizoliuoti.

Sildymo sistemos uZdaromoji armatiira
sena, paveikta korozijos. Nejmanomas
tinkamas jos cksploatavimas. Sildymo
sistema nesubalansuota.

13

38 Karsto
vandentiekio
sistema

3.9 | Vandentiekis

__magistraliniai vamzdynai seni.

' KarStas vanduo tiekiamas i3 §ilumos

punkto.

Magistraliniai vamzdynai seni, paveikti
korozijos. Vamzdyny izoliacija sena,
vietomis visai neizoliuoti.

Sistemos uzdaromoji armatira sena,
paveikta  korozijos. Nejmanomas
tinkamas jos eksploatavimas. Sistema
nesubalansuota.

13

Salto vandentiekio sistema prijungta prie |
miesto tinkly. Salto vandens

Investicijy planas
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3.10 Nuoteky 2 Nuoteky sistema prijungta prie miesto
Salinimo tinkly, dalis vamzdyny (atkarpos)
sistema pakeisti naujais.

3.11 | Veédinimo 2 Nattirali  kanaliné, oro pritekéjimas | -5
sistema vyksta pro langus ir duris, oro

i$traukimas pro vertikalius védinimo
kanalus. Oro 3alinimas i§ patalpy
nepakankamas. Ventiliaciniame kamine
}irengtas dimy kaminas. Draudziama
ventiliacines  angas naudoti  kitai

paskirciai. - - B -

3.12 | Bendrieji 2 Bendro naudojimo patalpose elektros =4
elektros ir instaliacija jrengta i§ susidévéjusiu laidy
apSvietimo su aliuminio gyslomis. El. skydeliuose
jrenginiai like seni, paketiniai i§jungéjai ir

automatiniai jungikliai, kurie neuZtikrina
elektros kabeliy apsaugos.
| Laiptinése apS§vietimas senas,
neautomatizuotas.
, ’ Naudojami kaitriniai §viestuvai.
3.13 Kita | - :
|

[vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontucti); 1 — labai blogas (b@itina remontuoti
nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).

4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS
(SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esama padéti. (Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos
apraso 18 punktu).

3 lentelé
Filés | Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1 2 a s 5
_— : - D i
4.11. Skaitiuojamosios namo S§iluminés en‘ﬁ;ﬁ,ys l sg::ﬁg
energijos sgnaudos patalpy Sildymui 162.00 skaitiavimo rezultatu,
pagal energinio naudingumo sertifikato | kWh/m?*/metus : p”efifalf L
duomenis sertitikato
4.1.2. | Namo energinio naudingumo klasé klasé E Nr. KG-0008-00547
4.1.3. | Faktinés Siluminés energijos sgnaudos MWh/metus
; : 5 209,68 -
namo patalpy $ildymui pagal ankstesniujy
3-jy mety iki projekto rengimo mety Pagal pateiktus
Vldurk! k'Wh/m2/metus 97,39 duomenis.
4.1.4. | Nurodyty Sildymo sezony vidutinis | dienolaipsnis
: Lo Vo 4655 -
i dienolaipsniu skaidius
4.1.5. | Siluminés energijos sgnaudos patalpy | kWh/dienolaipsniui 45.04 }
Sildvmui vienam dienolaipsniui >

Investicijy planas
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4.2.

4.2.1.
4.2.2.
423.
4.2.4.

42.4.1.

424.2.
4.24.3.

4.2.4.4.

424.5.
4.2.4.6.

4.2.5.
42.6.

42.7.
42.28.
4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.

4.2.12.

(T)nzmermGAs

Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio
naudingumo sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas:

Silumos nuostoliai per pastato stoga:

Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su ifore
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:

Per grindis ant grunto:

Per horizontaliai pakra$civose apsiltintas grindis ant grunto:
Per vertikaliai pakra$¢ivose apsiltintas grindis ant grunto:

Per horizontaliai ir vertikaliai pakra$ciuose apsiltintas grindis
ant grunto:

Per grindis virs védinamy pogrindziy:
Per grindis virs nesildomy vedinamy risiy.
Silumos nuostoliai per pastato langus:

Silumos nuostoliai per pastato i¥orines jéjimo duris, nejskaitant
nuostoliy dél dury varstymo:

Silumos nuostoliai per pastato ilginius $ilumos tiltelius:

Silumos nuostoliai dél pastato védinimo:

Silumos nuostoliai dél vir§ norminés idorés oro infiltracijos:
Silumos pritekéjimai j pastaty i§ iSorés:

Vidiniai §ilumos iSsiskyrimai pastate:

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu
kompensuoja Silamos pritekéjimai i i8orés ir vidiniai §ilumos
1§siskyrimai:

57,27 kWh/m2/metus
21,35 kWh/m2/metus
0,00 kWh/m2/metus

0,00 kWh/m2/metus

0,00 kWh/m2/metus
0,00 kWh/m2/metus
0,00 kWh/m2/metus

0,00 kWh/m2/metus
4,69 kWh/m2/metus
26,35 kWh/m2/metus
1,24 kWh/m2/metus

12,83 kWh/m2/metus
18,83 kWh/m2/metus
0,00 kWh/m2/metus
61,89 kWh/m2/metus
39,80 kWh/m2/metus
74,51 kWh/m2/metus

Investicijy planas
9



Daugiabutis namas

(1)INZINERINGAS

5. NUMATOMOS JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

. 4 lentelé
| Numatomi priemoniy techniniai— ‘
| energiniai rodikliai
Priemonés | ot | Sy Skaiciuoje
. P 1as, : C ii kaina, |[kainis,
Eil. Nr. pavadsmlma konstrukciniy sprendimy | perd. koef, U Darbrli1 k;cnkt1§ (m?, 1’1’10_]]13 ueruna Ikainis, Eur
principus, techninés (W/m?K) >
jrangos charakteristikas ir ir /ar kiti
)  pan. rodikliai * B
1| 2 3 4 | 5 6 7
PRIEMONIU PAKETAS A
5.1. | Energijos efektyvuma didinandios priemonés -
5.1.1. | Fasado Pastato fasadui ap&iltinti <0,20 |Ap§i1.tina- 1956,70|  191465,52, 97,85
sieny (taip | numatoma 1Soriné my sieny m’
pat ir | védinama termoizoliaciné ir )
cokolio) | sistema  —  mineralinés {j.flgOi(I‘ilS-
Siltinimas, vatos lokStés, metalo [y plotas:
fokaitant barkasas. whdengiama Apsiltina-| 232,84 [ 2435391 1046
sieny fasadinémis  plokstémis. :SLT(OH o o
(cokolio) iskaitant ir konstrukeijy plotas:
konstrukeij = defekty pasalinima.
os defekty Kei¢iamos iSorinés
pasalinimg | palangeés. Techniniame
ir projekte numatoma visy
nuogrindos | inZineriniy sistemy
sutvarkymg | prijungimo mazgy prie
pastato  perkélimas ant

naujai formuojamy iSorés
atitvary.  MedZiagy ir
apdailos tipas parenkamas
techninio darbo projekto
rengimo metu.

Numatoma apsiltinti
cokoling  dalj.  Atlikti
cokolinés dalies
apSiltinimo darbus
jgilinant  termoizoliacinj
sluoksnj (apie 1,20 m) ir
Jrengti pozeminés dalies
hidroizoliacijg bei
antzeminés dalies apdaila,
sutvarkant pamaty
jtritkimus ir kitus defektus.
Apsiltinus cokolj,
numatoma j; padengti
mechaniniams

pazeidimams atspariomis |

Investicijy planas
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medziagomis.  Izoliavus

pamatus biitina tinkamai
atstatyti. nuogrindg aplink
visg pastatg. Sieny ir
cokolio §ilumos
perdavimo koeficientas U
<0,20(W/m2K).

Sutvarkomos Sviesduobés
sienutes: sutvarkomi
iStrup¢jimai, jtrokimai ir
pan., tinkuojama, dazoma.
Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos

auk$Cio arba irengiama
apsauginé tvorelé. Stogo
Silumos perdavimo
koeficientas U<
0,16(W/m2K). Apsiltinus
stoga butina naujai jrengti
apskardinimus. Atlikus
stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti
Zaibosaugos sistemg
pastate.  Suremontuojami
esami stogeliai vir§ jéjimy,
irengiami nauji apSiltinti
liukai i$lipimui ant pastato
stogo ir kopétélés,
sutvarkomi ar pakeiiami
lietaus nuvedimo
vamzdynai, jlajos ir
ventiliacijos kaminéliy
sutvarkymas ir
apskardinimas, anteny ir
kity ant stogo sumontuoty
jrenginiy nuémimas  ir
atstatymas po ap$iltinimo.

Stogo ir sieny
termoizoliaciniai

sluoksniai turi biti
susisiekiantys. Stogo
Siltinimo sistemos

medZiagos  parenkamos
techninio darbo projekto
rengimo  metu.  Visos
medziagos  turi biti

pagal gamintojy
rekomendacijas.
5.1.2. | Stogo Numatoma apsiltinti stoga <0,16  [Kei¢iamo| 646 m 46794,96 72,44
Siltinimas ir | ir jrengti nauja dangg, s stogo
naujos pasalinti parapeto dangos
dangos defektus, parapetas lotas:
jrengimas pakeliamas iki reikiamo

Investicijy planas
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sertifikuotos ir ire@amgé
pagal gamintojy
rekomendacijas.

5:1:3;

Buty langy
ir balkony

dury
keitimas

Numatoma pakeisti buty
langus ir balkony duris
naujais langais su
dvikameriniu stiklo paketu
ir bent vienu selektyviniu
stiklu. Per visg lango
perimetra jrengiamos
izoliacinés juostos.
Silumos perdavimo
koeficientas U<1,3
(W/m?K). Montuojamos
naujos palangeés, atstatoma
pilna angokra$¢iy apdaila.
Visi gaminiai turi biti
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendacijas. Rengiant
TP kei¢iamy langy kiekis
turi biiti tikslinamas.

5.1.4.

Rasio langy
keitimas

Numatoma pakeisti senus
risio  langus  naujais
varstomais  langais  su
dvikameriniu stiklo
paketu. Silumos
perdavimo  koeficientas
U<1,3 (W/m?K).
Visi gaminiai
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendacijas. Rengiant
TP keidiamy langy kiekis
 turi biiti tikslinamas.

tur1  biti

(1 INZINERINGAS

Kei¢iamy
langy
kiekis:

Svnt |

langy
plotas:

Kei¢iamy[26,06m?

3785,59

145,45

Keidiamy

langy
kiekis:

2 vnt

Keiiamy
langu
plotas:

2,44m?

354,90

145,45

5:1.58:

Balkony ir
lodZijy
€samos
konstrukcij
0s
sustiprinima
s ir (ar)
naujos
jstiklinimo
konstrukcij
0s
jrengimas
pagal vieng
projekta
(buty
balkonai)

Visy balkony tvorelés
remontuojamos, jei reikia
stiprinamos ir $iltinamos,
ir atnaujinama / jrengiama
apdaila. Istiklinami pagal
vieningg projekta
11:15:17;23, buty
balkonai. Apdailos tipas ir
medZiagos parenkama
rengiant techninj darbo
projekta. Visy balkony
perdangos Siltinamos 1§
apaCios 1ir virSaus. Visi
gaminiai turi biiti
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
 rekomendacijas.

Tvarkom
I} balkont
Pptvérimu
plotas:

25,08

3756,8

149,79

Balkony
stiklinim
0

plotas:

40,24

5858,05

145,45

Investicijy planas
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5.1.6. | Balkonyir | Visy balkony tvorelés Tvarkom | 48,72 7297,93 149,79
lodzijy remontuojamos. Jei reikia Y balkony m’
€samos stiprinamos, apsiltinamos aptverimy
konstrukeij | ir atnaujinama - jrengiama b )
0s apdaila. 3-6 buto atviros ;liz;andarx
sustiprinima | laiptinés vietos plotgs:
ir{an) ecamans e L= Balkony | 16,24 | 2362,18 145,45
naujos uzsandarinamos  kitomis e 2
g R ; z S stiklinim| m
istiklinimo | medZiagomis (jvertinant, M
konstrukcij | ar esamos konstrukcijos fotiss
: WA otas:
0s atlaikys padidéjusias
jrengimas apkrovas) paliekant vietas
pagal vieng | langy irengimui ir
projekta ap§iltinamos, ir
(bendro istiklinamos Apdailos
naudojimo | tipas ir medZiagos
balkonai) parenkama rengiant
techninj darbo projekts.
Numatomas palangiy
nuolajy jrengimas. Visi
gaminiai turi biti
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendacijas.
5.1.7 | Laiptiniy Numatoma pakeisti senas <16 KeiCiamy| 6 vnt
lauko dury | bendrojo naudojimo duris dury
ir tambiiry | ir vienerias tambiiro duris Kiekis
dury naujomis,  sandariomis KeiCiamy 18’21 5221,41 289,92
keitimas, durimis.  Reikalaujamas ury m
jskaitant dury Silumos perdavimo Nlloms
susijusius koeficientas U < 1,6 % talo 14’27 1595,98 106,61
; o g onstrukc| m
apdailos W/m?K. Irengiami i
darbus, ' pandusai,  atnaujinamos pandusas:
j€jimo i¢jimy | pastatg pakopos ir
laipty aikSteleés .
remontg ir Visi gaminiai turi biiti
pritaikymg | sertifikuoti ir jrengiami
nejgaliyjy pagal gamintojy
poreikiams | rekomendacijas.
5.1.8. | Risio Numatoma izoliuoti pirmo Siltinamy| 480,53 19872,5 41,36
perdangos | aukSto perdanga i§ riisio risio luby m?
Siltinimas | puseés, panaudojant plotas:
specialias  prie  luby
priklijuojamas  plokstes.
Sumontuotos plokstes
nudazomos.
Visi gaminiai turi biti
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendacijas.
5.1.9. | Ventiliacijo | Numatoma sutvarkyti, Védinimo| 77 vnt 24181,82 314,05
s sistemy i§valyti ir dezinfekuoti SI‘(i'Sl;,mll
iekis:

Investicijy planas
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pertvarkym
as, keitimas
ar
rekuperacin
€s sistemos
irengimas
butuose

esamus védinimo kanalus,
apsiltinti kaminélius,
virSutingje védinimo
kanaly dalyje traukai
pagerinti pasalinamos
dirbtinai jrengtos klifitys,
jei reikalinga -
paaukstinami.

[rengiami mini
rekuperatoriai

gyvenamuose kambariuose

' (i$skyrus virtuves, jose

yra natlralios traukos
védinimo kanalai).
Konkretiis sprendiniai
detalizuojami atliekant
techninj projekta.

(1 INZINERINGAS

Veédinimo
kanaly
kiekis:

525m 6768,0

12,89

5.1.10;

Balansiniy
ventiliy ant
stovy
jrengimas

Ant  Sildymo  sistemos
stovy sumontuoti
automatinius balansavimo
ventilius, atjungimo

- ventiliai su drenazo

funkcija ir aklémis.

Karsto vandens tickimo
sistemoje jrengiami
termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su
dezinfekcijos moduliu ir
termometru, vienodos
karsto vandens
temperatiiros  palaikymui
visuose stovuose, stovy
atjungimo  ventiliai su
drenazo funkcija. Karsto
vandens paskirstymo
sistemoje esami ventiliai
kei¢iami naujais
rutuliniais. Arba jrengiami
elektriniai boileriai
kiekvienam butui. Visos
medZiagos turi  bati
sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy
rekomendacijas.

Irengiam
L
balansini
u ventiliy
Kiekis:

27 vnt. 5801,65

214,88

[rengiam
(8]
termostati
niy
cirkuliaci
niy
ventiliy
kiekis:

8 vnt. 826,45

103,31

B:111.

Vamzdziy
Silumineés
izoliacijos
gerinimas

Numatoma naujai izoliuoti
Sildymo ir kar$to vandens
sistemos  magistralinius
vamzdynus akmens vatos
kevalais su folija. Visos
medZiagos  turi buti
sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy

Izoliuoja
my
gildymo
magistrali
niy
vamzdziy
ilgis:

276 m 5091,17

18.45

Izoliuoja
my karsto
vandentie

191 m 3523,24

18,45

Investicijy planas
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.. kio
rekomendacijas. vanadtiy
- ilgis:
5.1.12. Sildymo | Numatoma jrengti Keitiamo 401 vnt. 9325,74 23,26
prietaisy ir | dvivamzde Sildymo Karsto
vamzdyny | sistema: keiGiami vandentie
keitimas magistraliniai vamzdynai, kio
stovai ir atiakos iki (»)allllg;iyn
| Zzii?r;‘gkeismn‘;ﬁzom;: Keitiamo| 1281 m| 3142155 24,53
5 Sildymo
galingumas. sistemos
Numatoma keisti kar§to -amzdyn
vandentiekio vamzdynus. ilgis:
5.1.13.| Individualio | Numatoma  kiekvienam [rengiam | 113vnt. 2026,53 17,93
s Silumos §ildymo prietaisui jrengti u |
apskaitos po 16-26 C temperatiiros termostati "
prietaisy ar | reguliavimo riby oy
dalikliy termostatinj ventilj. ey
sistemos ir | Visos medzZiagos turi buti fers:
(ar) sertifikuotos ir jrengiamos -
termostatini | pagal gamintojy Silumos 3wt 11299,07 99,99
yventiliy | rekomendacijas. ;](;lelﬁi?
jrengimas Ant kickvieno radiatoriaus kiaekism
butuose ir butuose jrengiamas (butuose);
kitose Silumos kiekio daliklis bei
patalpose §ilumos punkte jrengiamas
duomeny nuskaitymo
jrenginys. ‘
Visos medZziagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy
rekomendacijas.
5.1.14.| Elektros ' Ivadiniy paskirstymo Laiptiniy | 2 vnt. 8608,76 318,84
instaliacijos | skydy IPS skaiCius:
keitimas modernizavimas. Bendros Butai: | 27vnt
elektros instaliacijos
atnaujinimo/keitimo
darbai. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir namo laiptiniy
apsvietimo  instaliacijos
kabeliy, prietaisy,
Sviestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
risio ir Siluminio mazgo
patalpy ap$vietimo
instaliacijos kabeliy,
| prietaisy, §viestuvy
| keitimas. Visos medziagos
turi bati sertifikuotos ir
i rengiamos pagal

Investicijy planas
1
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| gamintojy
rckomendacijas.

IS viso (Eur
be PVM)

[T NZNERINGAS

421594,34

2760,74

PVM i

I

88534,79

579,76

5 viso (Eur |
su PVM)

Sel;

|

|

5107129,13

33405

Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

5.2.1.

Vandentieki | Salto vandentiekio sistema

o | prijungta  prie  miesto

vamzdynas | tinkly. Numatoma 3alto
vandentiekio sistemos
magistralinius vamzdynus
ir stovus Kkeisti naujais,
izoliuoti.

Keiciamy
lvamzdyn
Iq kiekis:

238,00
m

4169,92

17,52

5.2

Nuoteky ' Nuoteky sistema prijungta

vamzdynai | prie miesto tinkly.
Keiciami buitiniy nuoteky
stovai ir magistralés.

Kei€iamy
vamzdyn
y kiekis:

245,00
m

4231,82

17,27

Is viso (Eur |
be PVM)

8401,74

34,79

PYM

1764,36

2 3

I$ viso (Eur
su PVYM)

10166,1

42,1

Galutiné
suma

(Eur be
PVM)

429996,08

2795,53

PVM

90299,15

587,07

Galutiné
suma

(Eur su
PVM)

520295,23

3382,6

5.3.

Kity i
priemoniy |
lyginamoji
dalis nuo
bendros
investicijy
sumos,
procentais

1.95 %

1.24%

Investicijy plan
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PRIEMONIU PAKETAS B

5.1.

Energijos efektyvumg didinancdios priemongés

Fasado
sieny (taip
pat ir
cokolio)
Siltinimas,
iskaitant
sieny
(cokolio)
konstrukcij
os defekty
pasalinimg
ir
nuogrindos
sutvarkyma

Pastato fasadui apfiltinti
numatoma iSoriné
védinama temoizoliaciné
sistema — mineralinés
vatos plokS§tés, metalo
karkasas, uzdengiama
akmens masés plytelémis.
Medziagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio
darbo projekto rengimo
metu. Apdailai
naudojamas .

Numatoma
cokoling
cokolinés
apSiltinimo darbus
igilinant  termoizoliacinj
sluoksnj (apie 1,20 m) ir
jrengti poZeminés dalies
hidroizoliacija bei
antZeminés dalies apdailg.
Apsiltinus cokolj,
numatoma ji  padengti
mechaniniams
pazeidimams atspariomis
medZiagomis.  Izoliavus
pamatus butina tinkamai
atstatyti nuogrindg aplink
visag pastata. Sieny ir
cokolio §ilumos
perdavimo koeficientas U
< 0,20(W/m2K).

Visos medziagos turi buti
sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy
rekomendacijas.

apsiltinti
Atlikti
dalies

dalj.

<0,20

Apsiltina
muy sieny
ir
angokra-
¢iy plotas:

1956,70

m?2

230607,01

117,85507

Apsiltina
mo
cokolio
plotas:

232,84
m2

2435391

104.6

Stogo
Siltinimas ir
naujos
dangos
jrengimas

Numatoma apsiltinti stogg
ir jrengti nawja danga,
pasalinti parapeto
defektus, parapetas
pakeliamas iki reikiamo
aukS§Cio arba jrengiama
apsauginé tvorelé.. Stogo
§ilumos perdavimo
koeficientas U<

<0,16

Keidiamos
stogo
dangos
plotas:

646 m?

46794,96

72,44

Investicijy planas
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0,16(W/m2K). Apsiltinus
stogg butina naujai jrengti
apskardinimus. Atlikus
stogo atnaujinimo darbus

numatoma atstatyti
Zaibosaugos sistemg
pastate.

Suremontuojami  esami
stogeliai  vir§  j&jimuy,
jrengiami nauji apSiltinti
liukai i$lipimui ant pastato
stogo ir kopételes,
sutvarkomi ar pakeitiami
lietaus nuvedimo
vamzdynai, jlajos ir
ventiliacijos kaminéliy
sutvarkymas ir
apskardinimas, anteny ir
kity ant stogo sumontuoty
jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po apsiltinimo.

Stogo ir sieny
termoizoliaciniai

sluoksniai turi biti
susisiekiantys. Stogo
Siltinimo sistemos

medZziagos  parenkamos
techninio darbo projekto
rengimo  metu.  Visos
medziagos  turi bt
sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy
rekomendacijas.

D13,

Buty langy
ir balkony
dury
keitimas

Numatoma pakeisti buty
langus ir balkony duris
naujais langais su
dvikameriniu stiklo paketu
ir bent vienu selektyviniu
stiklu. Per visg lango
perimetra irengiamos
izoliacinés juostos.
Silumos perdavimo
koeficientas U<1,3
(W/m?K). Montuojamos
naujos palangés, atstatoma
pilna angokra$¢iy apdaila.
Visi gaminiai turi bati
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendaciias.

Kei¢iamy
langy
kiekis:

Svnt

Keiciamy
langy
plotas:

26,06m?

3790,55

145,45

5.14.

Risio langy

Numatoma pakeisti senus

KeiCiamy
langy

2 vot

Investicijy planas
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keitimas risio  langus  naujais ekis:
varstomais  langais  su Keitiamy| 2,44m* 35490 14545
dvikameriniu stiklo langy
paketu. Silumos plotas:
perdavimo  koeficientas
U<1,3 (W/mZK).
Visi gaminiai turi biti
sertifikuoti  ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendacijas. Rengiant
TP kei¢iamy langy kiekis
turi biiti tikslinamas.

5.1.5. | Balkonyir | Visy balkony tvorelés Tvarkom | 25,08 3756,82 149,79
lodzijy remontuojamos, jei reikia U balkony
esamos stiprinamos ir $iltinamos aptveérimy
konstrukcij | bei atnaujinama / plotas:
oS irengiama apdaila. B.alk‘OI",lL} 40,24 5853,09 145,45
sustiprinima | Apdailos tipas ir stiklinim
s ir (ar) medZiagos parenkama i
naujos rengiant techninj darbo plotas:
jstiklinimo | projekta. Visy balkony
konstrukcij | perdangos Siltinamos 1§
0s apacios ir vir§aus.
jrengimas Numatoma jstiklinti visus
pagal vieng | buty  balkonus  naujo
projekta profilio PVC
(butai) konstrukcijomis pagal

vieninga projekta. Naujai
stiklinami visi balkonai.
Numatomas palangiy
nuolajy jrengimas.
Balkono stiklinimo
profiliai, tipas ir dalinimas
parenkamas techninio
darbo projekto metu. Visi
gaminiai turi biiti
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendacijas.

5.1.6. | Balkonyir | Visy balkony tvorelés Tvarkom | 48,72 7297,93 149,79
lodZijy remontuojamos, jei reikia 4 balkony
esamos stiprinamos ir §iltinamos a};t:fénmq
konstrukcij | bei atnaujinama/jrengiama ptas:
o " | apdaila, Apdailos tipas ir Balkony | 1624 | 2362,1§ 145,43
sustiprinima | medZiagos parenkama stiklinim
s ir (ar) rengiant techninj darbo °
naujos projekta. Numatoma plotas:
istiklinimo | jstiklinti visus laiptinés
konstrukcij | balkonus naujo profilio
0s PVC konstrukcijomis
jrengimas pagal vieningg projekta.
pagal vieng | Numatomas palangiy
projekta nuolajy jrengimas.

Investicijy planas Z
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(bendro Balkono stiklinimo
naudojimo | profiliai, tipas ir dalinimas
balkonai) parenkamas techninio
darbo projekto metu. Visi
gaminiai turl biiti
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendacijas.
5.1.7. | Laiptiniy Numatoma pakeisti senas <1,6 Keitiamy| 6 vnt
lauko dury | bendrojo naudojimo duris dury
ir tambiiry | ir vienerias tambiiro duris kiekis
dury naujomis, sandariomis Keidiamy 18,(2)] 5221,41 289,92
keitimas, durimis.  Reikalaujamas dury e
jskaitant dury Silumos perdavimo motas
B : etalo 14,97 1595,98 106,61
susijusius koeficientas U < 1,6 " r—— | e
apdailos W/m?K. Irengiami i
darbus, pandusai. Visi gaminiai pandusas:
J€jimo turi buti sertifikuoti ir
laipty jrengiami pagal gamintojy
remontg ir | rekomendacijas.
pritaikyma
nejgaliyjy
poreikiams
5.1.8. | Riisio Numatoma izoliuoti pirmo Siltinamy| 480,53 19872,5 41,36
perdangos | auk$to perdangg i§ riisio risio lubyl  m?
Siltinimas | pusés, panaudojant plotas:
specialias  prie  luby
priklijuojamas  plokstes.
Sumontuotos plokstes
nudazomos.
Visi gaminiai turi buti
sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy
rekomendacijas.
5.1.9. | Ventiliacijo | Numatoma sutvarkyti, Védinimo| 77 vnt 24181,82 314,05
s sistemy i$valyti ir dezinfekuoti sistemy
pertvarkym | esamus védinimo kanalus, kiekfsf
as, keitimas | apgiltinti kaminélius, Veédinimo| 525 m 6768,6 13,14
ar vir§utinéje védinimo t‘:’ma.h!
rekuperacin | kanaly  dalyje traukai Aok
¢s sistemos | pagerinti pasalinamos
jrengimas dirbtinai jrengtos klititys,
butuose jei reikalinga —
paaukStinami.
Jrengiami mini
rekuperatoriai

gyvenamuose kambariuose
(isskyrus virtuves, jose
yra naturalios traukos
védinimo kanalai).

Konkretis sprendiniai
detalizuojami atliekant
techninj projekta.

Investicijy planas
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5.1.10.| Balansiniy | Ant $ildymo sistemos Irengiam |27 vnt. 5801,65 214,88
ventiliy ant | stovy sumontuoti U ‘
stovy automatinius balansavimo balansini
jrengimas ventilius - srauto ribotuvus Eie\l/s:tnhu

su terminémis pavaromis, =
pavirSiniais temperatiiros prenglar 8 vt SEgd) ARG
jutikliais, rutuliniais LN
ventiliais ir ventiliai su niy

aklemis. cirkuliaci

Kar$to vandens tiekimo niy

sistemoje irengiami ventiliy
termobalansiniai kiekis:
cirkuliacijos ventiliai su

dezinfekcijos moduliu ir

termometru, vienodos |
karsto vandens »
temperatliros  palaikymui

visuose stovuose. Karsto

vandens paskirstymo

sistemoje esami ventiliai |

keiciami naujais

rutuliniais. Visos

medzZiagos turi  buti

sertifikuotos ir jrengiamos

pagal gamintojy

rekomendacijas.

5.1.11. Yamzfiiiu Numatoms naujai:izoliuofi Izoliuoja | 276 m 5091,17 18,45
Silumin€s | g1dymo ir kargto vandens o
izoliacijos SiStemios:  mas ‘s Sildymo

R gistralinius magistrali
geNMMAS | vamzdynus akmens vatos nmg
kevalais su folija. Visos vamzdziy
medZiagos turi bt ilais:
sertifikuotos ir jrengiamos Izoliuoja | 191 m 3523,24 18,45
pagal gamintojy my karsto
rekomendacijas. vandentie
kio
vamzdziy
ilgis:

5.1.12.| Sildymo Numatoma irengti Keigiamo| 401 m 9325,74 23,26
prietaisy ir | dvivamzde Sildymo karsto
vamzdyny | sistema: kei¢iami vandentie
keitimas magistraliniai vamzdynai, Kio

stovai ir atSakos iki ;?l’;?gyn

radiatori T

ei‘;;;’rggkeism"‘r‘:zta‘:ﬁ; Keiiano | 1281 m[ 3142155 2453
galingumas. sistemos

Numatoma keisti karSto vamzdyno

vandentiekio vamzdynus. ilgis:

Numatoma irengti

dvivamzde Sildymo

sistema: kei¢iami

magistraliniai vamzdynai,

Investicijy plana
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Daugiabutis namas

stovai ir atSakos iki
radiatoriy.
Numatoma keisti karsto
vandentiekio vamzdynus.
5.1.13.| Individualio | Numatoma  kiekvienam Irengiam |113vnt. 2026,53 17,58
s Silumos Sildymo prietaisui jrengti 4 y
apskaitos po termostatinj ventilj. termostati
prietaisy ar | Visos medZiagos turi biiti .
dalikliy sertifikuotos ir jrengiamos l‘:;l::llq
sistemos ir | pagal _ gamintojy Silumos |113var. 1129907 99,99
(ar) rekomendacijas. lkiekio
termostatini | Ant kiekvieno radiatoriaus dalikliy
y ventiliy butuose jrengiamas kiekis
jrengimas Silumos kiekio daliklis bei (butuose):
butuose ir S§ilumos punkte jrengiamas
kitose duomeny nuskaitymo
patalpose jrenginys. |
Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy
rekomendacijas.
5.1.14.| Elektros Ivadiniy paskirstymo iptiniy | 2 vnt. 8608,75 318,8426
instaliacijos | skydy IPS kaicius:
keitimas modernizavimas. Bendros Butai: 27vnt
elektros instaliacijos
atnaujinimo/keitimo ‘
darbai. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir namo laiptiniy
apdvietimo  instaliacijos
kabeliy, prietaisy,
Sviestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
risio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, §viestuvy
keitimas. Visos medZiagos
turi bati sertifikuotos ir
j rengiamos pagal
gamintojy
rekomendacijas.
I§ viso (Eur 460735,81 |2780,647
be PVM) of
| PVYM - 96754,52 | 583,9361
I§ viso (Eur 55749033 | 336458
su PVM)
5.2, Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Investicijy planas
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5.2.1. | Vandentieki | Salto vandentiekio sistema KeiCiamy| 238 m  4169,92 17,52
0 prijungta  prie  miesto vamzdyn |
vamzdynas | tinkly. Numatoma Salto u kiekis:
vandentickio sistemos ;
magistralinius vamzdynus |
ir stovus Kkeisti naujais,
izoliuoti.
5.2.2. | Nuoteky Nuoteky sistema prijungta Keitiamy| 245m  4231,82 17,27
vamzdynai | prie miesto tinkly. vamzdyn
Numatoma keisti u kiekis:
nusidévéjusius  nuoteky
sistemos  magistralinius
vamzdynus ir stovus.
IS viso (Eur| 8401,74 34,79
be PV M)
PVM 1764,36 7.31
I§ viso (Eur su 10166,10 4210
PYM)
Galutiné 469137,55| 2815,435
suma
(Eur be
PVM)
PVM 98518,87 | 591,245
Galutiné 567656,43 | 3406,68
suma
(Eur su
PVM) .
5.3. | Kity priemoniy 1,79 % 1,30 %
lyginamoji dalis
nuo bendros
investicijy
sumos,
procentais .

*Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®.

** ApraSant i3oriniy sieny ir cokolio $iltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti
naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE
Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iforinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

##% Kiekiai turi biiti tikslinami TP rengimo metu.

Investicijy planas
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6. NUMATOMY JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU
SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraSo 14 punktu).

5 lentele
: S 3 Mato Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai vnt. Esama padétis| Planuojama
1 2 3 4 5
PROJEKTO RODIKLIAI
Pasirenkant priemoniy paketg A
6.1. |Pastato energinio naudingumo klasé klasé E C
6.2. |Skaifiuojamosios $iluminés energijos sanaudos | kWh/metus 193,04 94,92
patalpy Sildymui ir kar§tam vandeniui ruosti, i§ | kWh/m?/metus
ju pagal energijg taupanCias priemones:
6.2.1 .?ilumos nuostoliai per pastato sienas 5227 512
6.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stogg 235 2,19
6.2.3. \Per grindis vir§ neSildomy védinamy riisiy 4,69 1,63
6.2.4. \Silumos nuostoliai per pastato langus 26,35 11,49
6.2.5. \Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo 1,24 0,63
duris, nejskaitant nuostoliy dél dury varstymo
6.2.6. SSilumos  nuostoliai per  pastato  ilginius 12,83 1,31
Siluminius tiltelius
6.2.7. Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 18,83 5,77
6.2.8. \Silumos pritekéjimai j pastatq i§ iSorés 61,89 56,48
6.2.9. \Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate 39,8 43,64
6.2.10. \Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) 74,51 53,81
Sildymo laikotarpiu kompensuoja Silumos
pritekeéjimai is iSorés ir vidiniai Silumos
iSsiskvrimai
6.2.11. \Suminés elektros sqnaudos pastate 31.39 35,92
6.2.12. \Elektros energijos sqnaudos patalpy apsvietimui 13,50 4,05
6.2.13. \Silumines energijos sqnaudos karstam vandeniui 31,04 67,78
ruosti
6.2.14. \Siluminés energijos sqnaudos pastatui Sildyti 162,0 28,14
6.2.15. \Siluminés energijos sqnaudos pastatui vésinti 3,90 18,94
6.3. |SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy procentais
patalpy Sildymui sumaZ¢jimas palyginti su " 50,31
esamos padéties duomenimis!
6.4. [8metamo SESD (COy) kiekio sumazéjimas tony/metus s 45,95
Pasirenkant priemoniy paketa B
6.1. |Pastato energinio naudingumo klasé klasé E B
6.2. [SkaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos | kWh/metus 193,04 92,86
patalpy Sildymui ir kar§tam vandeniui ruodti, i§ | kWh/m?*/metus
iy pagal energija taupancias priemones:

Investicijy planas
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6.2.1 Silumos nuostoliai per pastato sienas 52,27 4,71

6.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stogq 21,35 2,05

6.2.3. \Per grindis virs nesildomy védinamy risiy 4,69 1,53

6.2.4. Silumos nuostoliai per pastato langus 26,35 10,65

6.2.5. Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo 1,24 0,60
duris, nejskaitant nuostoliy dél dury varstymo

6.2.6. {Silumos  nuostoliai per pastato  ilginius 12,83 1,08
Siluminius tiltelius

6.2.7. \Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 18,83 4,45

6.2.8. [Silumos pritekéjimai j pastatq i§ iSorés 61,89 55,82

6.2.9. \Vidiniai Silumos issiskyrimai pastate 398 43,64

6.2.10. [Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) 74,51 52,70

Sildymo laikotarpiu kompensuoja Silumos
pritekéjimai is iSorés ir vidiniai Silumos

issiskyrimai
6.2.11. \Sumines elektros sgnaudos pastate 31,39 37,54
6.2.12. \Elektros energijos sqnaudos patalpy apsvietimui 13,50 4,05
6.2.13. {Siluminés energijos sqnaudos karstam vandeniui 31,04 67,78
ruosti
6.2.14. (Siluminés energijos sqnaudos pastatui Sildyti 162,0 25,08
6.2.15. \Siluminés energijos sqnaudos pastatui vésinti 3,90 18,74
6.3. |Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy procentais
patalpy Sildymui sumazéjimas palyginti su - 519
esamos padéties duomenimis!
6.4. [Ismetamo SESD (CO») kiekio sumazéjimas tony/metus . 47,39
Pastabos:

1 ) ApskaiCiuoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis STR
2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®. Realiis sutaupymai apskai¢iuojami

atliekant pastato energinj audita.
2)Kai Siluma tiekiama centralizuotai, tar§os faktoriaus reik§mé lygi 0,233 t COsekv./ MWh

Investicijy planas
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7. PROJEKTO PARENGIMO IR JGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7 lentele
Eil. [8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst, Eur Santykin€ Ea‘“a’
Nr. Eur/m
| 2 3 4
Pasirenkant priemoniy paketa A
8.1. |Statybos darbali, i$ viso: 520 295,230 256,25
8.1.1. | I8 ju:

statybos darbai, tenkantys energijos

efektyvuma didinané¢ioms priemonéms 510 129,130 251,24
8.2. | Projekto parengimas ‘

(iskaitant ekspertize, jei butina, ir

projekto jgyvendinimo prieZiirg, kurig

vykdo Projekto vadovas) 36 420,670 17,94
8.3. | Statybos techniné prieZitira 10 405,900 5,12

8.4, | Projekto administravimas 8 599,000 4,24
I$ viso: 575 720,800 283,54
Pasirenkant priemoniy paketa B
8.1. |Statybos darbai, i§ viso: v 567 656,43 279,57
8.1.1. I8y

statybos darbai, tenkantys energijos

efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 557 490,33 274,56
8.2. Projekto parengimas

(iskaitant ekspertize, jei bitina, ir

projekto igyvendinimo prieZiilirg, kurig

vykdo Projekto vadovas) 39 735,95 19,57
8.3. | Statybos techniné prieZitira 11.353,13 5,59
8.4. | Projekto administravimas 8 599,00 4,24

I§ viso: 627 344,51 307,97

Pastabos:

1) I projekto parengimo i§laidas jskai¢iuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.
2) léSos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tikétinai 24mén. projekto veiklai su PVM.

Investicijy planas
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8. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

. : N N S 8 lentele
o Rodikliai Matovnt | Rodiklio rekims | Pastabos |
1 2 | 3 4 | 5
Pasirenkant priemoﬁiq paketg A -
9.1. YInvesticiju, pgp_rastf)ig itsliglh‘kiino 1a:ikas: - 4
' 9.1.1. | Pagal suvesting kaing metais 34,70
'9.1.2.| Atémus valstybeés parama metais 21,70
9.2. |Energija taupanciy priemoniy
atsipirkimo laikas:
9.2.1. Pagal suming kaing metais 30,80
19.2.2. Atémus paramg } metais 21,10
- Pasirenkant priemoniy paketa B
9:1. Inve;ticij-q paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. Pagal suvesting kaing . metais ‘ 37,20
9.1.2. Atémus valstybés paramg metais ' 2330
| 9.2. Energijg taupanéiy priemoniy
atsipirkimo laikas:
9.2.1. Pagal suming kaing . metais 32,90
9.2.2. Atémus paramg metais 1 23,50
9. PROJEKTO JGYVENDINIMO PLANAS
- 9 lentelé
gi, | leyvendinumy namo atoavjinimo | | |
Nt | (modernizavimo) priemoniy ir etapy Darby pradzia Darby pabaiga  Pastabos
pavadinimas
1 2 3 4 5
10.1. | A etapas 2020-12-01 2022-12-010
(102, |Betapas | 20201201 | 2022-12-01

Investicijy planas 7 :
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10. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

10 lentele
Planuojamos 1¢3os
Eil. Nr. Leésy Saltiniai Procentiné dalis
Suma, Eur NUO Visos Sumos Pastabos
%
1. 2 3 4 5

Pasirenkant priemoniy paketg A

11.1. |Planuojami lésy Saltiniai
projekto parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu:

11.1.1. [buty ir kity patalpy savininky 0 0
nuosavos lesos

11.1.2. |kreditas ar kitos skolintos
finansuotojo 1éSos 520 295,23 90,4

11.1.3. |valstybés paramos léSos, kurios
skiriamos apmokant projekto
parengimo, jo administravimo ir
statybos techninés prieZitros

islaidas 55 425,57 9,6 ]
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybeés 0 0
ar kito paramos tiekejo 1€30s)
1§ viso: 575 720,80 100,0

11.2. | Valstybés paramos léSos, kurios
bus skiriamos kompensuojant
patirtas iSlaidas, jgyvendinus
projekta, is ju:

11.2.1. |projekto parengimo islaidy
kompensavimas 36 420,67 6,3

11.2.2. | statybos techninés prieZiiiros
18laidy kompensavimas 10 405,90 1.8

11.2.3. |projekto jgyvendinimo
administravimo iSlaidy
kompensavimas 8 599,00 1.5

11.2.4. |valstybés parama, tenkanti
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms:

11.2.4.1. | kompensuojant 30 proc.
investicijy, tenkanciy
Vyriausybés nustatytoms energinj
efektyvumg didinan¢ioms
priemonéms 153 038,74 26,6

) o
iy mecpndinino Skyrigus
Projektig 190°¢ NN ! -

Investicijy planas
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11.2.4.2. | papildoma valstybés parama,- Parama skaitiuojama
kompensuojant 10 proc. iy sudéjus Sildymo
priemoniy jgyvendinimo kainos sistemos vamzdynus,
Jju izoliavima bei
individualig apskaitg
ir yra lygi 60304,37
Eur su PVM. Bendra
$ildymo ir karsto
vandens sistemy
atnaujinimo suma
83871,63 Eur su
6030,44 1,0 PVM.
11.2.4.2.1| valstybés paramos dydis, kai
igyvendinant atnaujinimo projekta
daugiabu¢iame name, jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas 0,00 0,0
neautomatizuotas $ilumos punktas,
irengiami balansiniai ventiliai ant ‘
stovy |
11.2.4.2.2 | valstybés paramos dydis, kai | Parama skai¢iuojama
pertvarkoma ar kei¢iama 3ildymo \  sudgjus Sildymo
sistema, butuose ir kitose patalpose sistemos vamzdynus,
irengiant individualios §ilumos | _ Ju izoliavima bei
apskaitos prietaisus ar dalikliy diyidusliyspsicty
: : %S ir yra lygi 60304,37
sistemg ir (ar) termostatinius 6030,44 1,0 Eur su PYM. Bendra
ventilius $ildymo ir karsto
vandens sistemy
atnaujinimo suma
83871,63 Eur su
PVM.
Valstybés parama statybos rangos darbams: 159 069,18 27,6
Valstybés parama i§ viso: 214 494,75 373
Pasirenkant priemoniy paketag B
11.1. |Planuojami léSy $altiniai
projekto parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu:
11.1.1. |buty ir kity patalpy savininky 0,00 0,0
nuosavos lésos
11.1.2. |kreditas ar kitos skolintos
finansuotojo 1é3o0s 567 656,43 90,5
11.1.3. | valstybés paramos léSos, kurios
skiriamos apmokant projekto
parengimo, jo administravimo ir
statybos techninés prieZitiros
i8laidas 59 688,08 9,5
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés
ar kito paramos tiekéjo 1é50s) 0,00 0,0
I3 viso:| 627 344,51 100

Investicijy planas
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11.2. | Valstybés paramos léSos, kurios
bus skiriamos kompensuojant
patirtas islaidas, jgyvendinus
projekta, i$ ju:
11.2.1. |projekto parengimo islaidy
kompensavimas 39 735,95 6,3
11.2.2. |statybos techninés prieziiiros ‘
i8laidy kompensavimas 11 353,13 1,8
11.2.3. |projekto jgyvendinimo |
administravimo i¥laidy |
kompensavimas 8 599,00\ 1,4
11.2.4. |valstybés parama, tenkanti |
energinj efektyvumag |
didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1. | kompensuojant 30 proc.
investicijy, tenkanciy
Vyriausybés nustatytoms energinj
efektyvumg didinancioms
priemonéms 167 247,10 26,7
11.2.4.2. | papildoma valstybés parama,- Parama skai¢iuojama
kompensuojant 10 proc. iy sudéjus Sildymo
priemoniy jgyvendinimo kainos: sistemos vamzdynus,
Jju izoliavima bei
individualig apskaita
ir yra lygi 60304,37
6030’44, 1,0 Euryzu g%/M Bendra
$ildymo ir karsto
vandens sistemy
atnaujinimo suma
83871,63 Eur su
PVM.
11.2.4.2.1 | valstybés paramos dydis, kai
igyvendinant atnaujinimo projekta
daugiabuciame name, jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas 0,00 0,0
neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy
11.2.4.2.2 | valstybés paramos dydis, kai ‘ Parama skai¢iuojama
pertvarkoma ar kei¢iama $ildymo sudéjus Sildymo
sistema, butuose ir kitose patalpose sistemos vamzdynus,
jrengiant individualios $ilumos % 1zoliayims bei
apskaitos prietaisus ar dalikliy 13‘122132?2 gg Sl;a;t;;
sistema ir (ar) termostatinius 6030,44 1,0 Eur su PVM Bendra
ventilius gildymo ir karsto
vandens sistemy
atnaujinimo suma
| 83871,63 Eur su
PVM.
Valstybés parama statybos rangos darbams: | 173 277,54 27,6
Valstybés parama i§ viso: ’ 232 265,62‘

investicijy plana
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Pastaba:
[ valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos
nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palukanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimu.

Investicijy planas
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Daugiabutis namas

12. DIDZIAUSIOS MENESINES JMOKOS DYDIS

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui Lt/m%/mén. (apskai¢iuojama pagal formule, nustatytg Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabuio namo atnaujinimo
(modemizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity imoky didZiausios ménesinés
imokos nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Priemoniy paketui A.

12 lentelé
Priemoniy paketui A
DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 1,14 | Eur/m?/mén.
Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 0,78 Eur/m?/mén.
mety), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) naudingojo
ploto 1 m? (Eur/m?/mén.): 1 i
Priemoniy paketui B.
13 lentelé
Priemoniy paketui B
DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: | 1,16 Eur/ln?/[rlén.
| Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 0,85 Eur/m?/mén.

mety), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) naudingojo
' ploto 1 m* (Eur/m*mén.) |

Vidutiné jmoka nevir§ija didZiausios daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo jmokos tenkancios buto (patalpy) naudingojo ploto.

13. PRELIMINARUS KREDITO GRAZINIMO TERMINAS

Preliminarus kredito graZinimo terminas: 20 mety (terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).
DidZiausios ménesinés imokos skaifiavimas.

Duomenys (paketas A):
- - 14 lentele

Ee | 193,04

Ep 9592

Ke 0,061

Kp | 1,90 |

Len 509699,69

Ikt 10166,10 B

K 1,20

Duomenys (paketas B):
Investicijy planas %
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B 15 lentele

E. 193,04 |

Ep 928 |

Ke 0,061 |

Kp 1,90

T 560769,56

Iiu 10166,10

K 1,20

Ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu
(iskaitant kredito graZinima ir paliikanas) igyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, atémus teikiama
valstybés parama, tenkancig daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane
numatytoms energinj efektyvumg didinan¢ioms priemonéms, neturi biiti didesné (iSskyrus tuos atvejus,
kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskai¢iuotaja pagal formulg:
I=((Ee - Ep) x Ke/12) x Kx Kp x K, kur:

I — didZiausia daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m2
per ménesj);

Ee — skai¢iuojamosios $iluminés energijos sgnaudos per metus prie§ daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m2 per metus);

Ep - skaiéiuojamosios §iluminés energijos sgnaudos per metus jgyvendinus daugiabu¢io namo
atnayjinimo (modernizavimo) projektg (kWh/m2 per metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkredioje vietovéje atnaujinimo (modernizavimo)
projekto patvirtinimo dieng (Eur/kWh);

12 — ménesiy skai¢ius metuose (mén.);

Kp — 3iluminés energijos sutaupymo, §iluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas — 1,9;

(2017-05-20 jsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725

,» Dél Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy
atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo" pakeitimas 2017-05-17, Nr. 364, kuriuo 2.4 punkte didZiausios
meénesinés jmokos skaiciavime Kp koeficiento reiksme pakeista j 1,9).

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupanéiomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant j Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modemnizavimo)
programos, patvirtintos Lictuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
,,Dél Daugiabud¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo® (toliau — Programa),
priedo pastabos 4 punktg, — 1,2;

Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projektg jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai (sau-
lés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy ismokéjimo
laikotarpiui (i¥skyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

Investicijy planas S%W
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14. STATYBOS RESURSU SANAUDU NORMATYVAI PAGAL PASTATO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES.

Fasado sieny (talp pat i cokoho) sﬂtlmmas, 1ska1tant sieny (ir cokoho) konstrukcuos defektq
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato sienu Siltinimas i$ i¥orés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védmamg fasadg
' Termoizoliacinis sluoksnis — mineraliné vata
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-2101 — R62P-6103, N26P-1206.
Preliminari darby sudétis:
1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;
2. Statybos aik$telés paruoSimas;
3. Sieny pavir§iaus paruo$imas;
4. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas;
5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po ap$iltinimo;
6
7
8
9.
1

. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigemis;
. Karkaso jrengimas
. Sieny apkalimas apdailos plok3témis
Langy angokras¢iy aptaisymas;
0. Angokras¢iy glaistymas, slifavimas, dazymas.

Matav1mo vienetai 7 ) 7 1956,70m?
Skai¢ivojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai 7 118,40

Pastato sieny Siltinimas iS iSorés termoizoliacinémis plokStémis, jrengiant védinamg fasadg
Termoizoliacinis sluoksnis — mineraliné vata, nertidijan¢io plieno karkasas.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-2101 — R62P-6103, N26P-1206, N26P-
1205; N15-104-11
Preliminari darby sudeétis:

11. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;

12. Statybos aik3telés paruo§imas;

13. Sieny pavirSiaus paruos$imas;

14. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas;

15. Parapety skardos nuémimas ir naunjas apskardinimas po ap$iltinimo;

16. Termoizoliaciniy plok§éiy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis;

17. Karkaso jrengimas

18. Sieny apkalimas apdailos plok§témis

19. Langy angokra$¢iy aptaisymas;

20. Angokraséiy glaistymas, $lifavimas, dazymas.

‘Matavimo vienetai 1956,70m?

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM viepetai | ) ) 144,50

!Pastato cokolio Filtinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant dekoratyvimiu

-
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tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-0101 - R62P-0505
Preliminari darby sudétis:
1. Statybos aikStelés paruoSimas;
2. Esamos nuogrindos pasalinimas;
3. Grunto atkasimas ir uZkasimas;
4, Pavirdiaus paruo$imas;
5. Hidroizoliacijos irengimas;
6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis;
7. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj;
8. Langy angokras$éiy aptaisymas;
9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo§imu;
10. DaZymas;
11. Teritorijos tvarkymo darbai.
Matav1mo vienetai 232,84m?
Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai 126,56

Stogo §iltinimas ir naujos dangos jrengimas

Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis plokStémis, irengiant ritining
(bituming arba sinteting) danga.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis ir/arba mineraliné vata.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-5101 - R62P-5514; F12-2.
Preliminari darby sudétis:

Pavir§iaus nuvalymas;

Parapeto pakélimas (iki reikiamo aukscio);

Esamos dangos remontas;

Nuolydj formuojanéio sluoksnio jrengimas;

Stogy §iltinimas temoizoliacinémis plokstemis;

Parapety §iltinimas termoizoliacinémis plok$témis, tvirtinant prie pagrindo smeigémis;
Papildomos $iltinamosios izoliacijos tvirtinimas;

Stogo dangos jrengimas;

Hajy, ventiliacijos kammehq jrengimas;

10 Apsauginés tvorelés jrengimas;

11. Naujy patekimo ant stogo liuky jrengimas.

e e

Matavimo vienetai 646,7091'112

Skaitiuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai | 87,65

Butq langu ir balkonq keltlmas.

Investicijy planas 38
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Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.
Statybos resursy sgnaudg normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-3101 - R62P-3506
Preliminari darby sudétis:

1. Seny bloky i§¢mimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma.
2. Palangiy i$émimas.
3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.
4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas.
5. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas.
6. Angokras¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant. i
Matavimo vienetai N - 26,06m?
Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai 7 176,00

Esamuy (riisio) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis:

Seny bloky i$émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma.

Palangiy i§émimas.

Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.

Lauko palangiy tvirtinimas.

Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty irengimas.

Angokraciy apdailos atstatymas.

W 2,44m?

N

I?/Iatavimo vienetai
 Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai I 176,00 l

Priemonés pavadinimas 4 : ‘

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimga pagal vieng projekta. j

Balkony tvoreliy remontas, balkono stiklinimas (buty balkonai)
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-4101
Preliminari darby sudeétis:

1. Seny bloky i$émimas i§ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma.
2. Angokra$¢iy paruo§imas balkony rémy konstrukcijos jstatymui. ‘
3. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) sutvarkymas, stiprinimas.
4, Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas.
5. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas.
6. Palangés jrengimas ir tvirtinimas.
7. Angokras¢iy apdaila.
Matavimo vienetai ‘Tvorelés 25,08m?
Stiklinimas 40,24m?
Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai Tvoreles 181,25
Stiklinimas 176,00

Balkony tvoreliy remontas, samdarinimas, balkone stiklinimas (bendro naudejimo laiptinés-
balkonai)

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-4101
Preliminari darby sudeétis:
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Seny bloky i§émimas i sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg.
Angokra$éiy paruosimas balkony rémy konstrukcijos jstatymui.
Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) sutvarkymas, stiprinimas.
Atviory laiptineés viety uZmirijimas

Langy stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas, tvirtinimas.
Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas.

Palangés jrengimas ir tvirtinimas.

Angokraséiy apdaila.

R o

Matavimo vienetai Balkony aptvérimai 48,72m?
Stiklinimas 16,24m?

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai Balkony aptvérimai 181,25
Stiklinimas 176,00

pritaikymg mejgaliyjy poreikiams.

Esamy dury (i¢jimo ir tambiry) keitimas naujomis durimis.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P-3 101 - R62P-3506
Preliminari darby sudétis:

1. Seny bloky i$émimas i§ sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma.

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.

3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas.

4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas.

5. Angokrasciy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

Matavimo vienetai 18,01m?

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai 350,80

Naujai jrengiamas pandusas
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: NSP-0603, N7-229, N9-172, N9P-0402.
Preliminari darby sudétis:

1. Greztiniy pamaty betonavimas

2. Atraminiy konstrukcijy montavimas, reguliavimas ir tvirtinimas.

3. Paduso metaliniy konstukcijy montavimas

4. Turékly jrengimas.

Matavimo vienetai 14,97m?

i Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai 129,00

Riisio perdangos $iltinimas

gRﬁsio luby $iltinimas termoizoliacinémis plok§témis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R62P- 1101 - R62P-1306; F60-8 - §
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Preliminari darby sudetis
1. IZineriniy tinkly atkélimas ir tvirtinimas.
2. Luby pavir$iaus paruo$imas.
3. Termoizoliacijos ploks€iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis.
4. Glaistymas
5. Dazymas.
Matavimo vienetai

|

@]mzmemrms

480,53m?

Skai¢iuojamoji kaina (Eur) su PVM vienetai

Priemonés pavadinimas

50,04

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R18-2; F46
Preliminari darby sudétis:

1. UzZterSimy pafalinimas 1§ védinimo kanaly.
Dezinfekavimas.
Naujy veédinimo groteliy jrengimas
Védinimo kaminéliy paauks$tinimas murijant.
Stogeliy jrengimas.
Apsaugos nuo paukséiy jrengimas

S &0

Matavimo vienetai

525m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo
ploto) su PVM vienetai

15,60

Védinimo sistema (mini rekuperatoriu jrengimas)

N15-130

 Preliminari darby sudétis:

1. Skyliy grezimas per pastato sienas.

2. Védinimo sistemy (mini kuperatoriy) montavimas
3. Mini rekuperatoriy prijungimas prie elektros tinklo.
4. Sieny apdaila tinkuojant, glaistant, daZant.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: N46-72, N20-954, R23-51, N15P-0505, N15P-0101,

 Matavimo vienctai

Skaiiuojamoji kaina (Bur/m? pastato naudingo
ploto) su PVM vienetai

Prieméniés pavadinimas.

Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas

gildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas,

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis Nr.: N16-1 — N16-2, N26-218 —N26-220, N16-61,

N15-188.
Preliminari darby sudétis
1. Magistraliniy vamzdyny montavimas, tvirtinant.
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2. Movinés armatiiros montavimas
3. Vamzdziy gruntavimas, daZymas.
4. Izoliuojamo pavirSiaus valymas.
5
6

. Izoliavimo medZiagos pjaustymas.
. Pavir$iaus izoliavimas, sandiiry, alkliniy aptaisymas ir tvirtinimas.
7. Hidraulinis sistemos bandymas.

‘Matavimo vienetai ‘ 276m
Skaiiuojamoji kaina (Kur/m? pastato naudingo 2232
ploto) su PVM vienetai

sildymo sistemos vamzdyny montavimas jrengiant dvivamzde Sakoting sistema.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: N16-111-1, N16-61, N26-218 — N26-220F26-1
Preliminari darby sudétis:

Esamy vamzdyny ir senos izoliacijos demontavimas.

Centrinio §ildymo plastikiniy skirstomyjy vamzdyny montavimas.

Movinés armatiiros montavimas

Izoliuojamo pavir§iaus valymas.

Izoliavimo medZiagos pjaustymas.

Pavir$iaus izoliavimas, sandfiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Hidraulinis bandymas.

S SN gy B

Matavimo vienetai 12_81m

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo 29,68
ploto) su PVM vienetai |

Vidaus karSto vandentiekio magistraliniy vamzdyny montavimas, izoliavimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis Nr.: F16-2; F16-4; F16-8, F26-1
Preliminari darby sudétis:
1. Esamy vamzdyny ardymas.
2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas, pastatant uzdaromajg-
reguliuojamgjg armatiirg.
Izoliuojamo pavirSiaus valymas.
Izoliavimo medZiagos pjaustymas.
Pavir$iaus izoliavimas, sandiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.
Stuksliy surinkimas ir i¥neimas i¥ patalpy.
Hidraulinis vamzdyny bandymas.
Matavimo vienetai 191m?

S Py i

Skaitiuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo 22,32
ploto) su PVM vienetai . N

Vidaus kar§to vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: F16-2; F16-4; F16-8, F26-1

Preliminari darby sudétis:
1. Esamy vamzdyny ardymas.

. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas.
3. Uzdaromosios armatiiros montavimas.

4. Izoliuojamo pavirsiaus valymas.
5. Izoliavimo medZziagos pjaustymas.
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6. Pavirsiaus izoliavimas, sandiiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas. ‘
7. VamzdZiy izoliavimas. |
8. Siuksliy surinkimas ir i8ncsimas i§ patalpy.

9. Hidraulinis vamzdyny bandymas. |

Matavimo vienetai | ) 401m
 Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m* pastato naudingo | 28,10
ploto) su PVM vienetai

Termostatiniy ventiliy jirengimas stovuose.
Statybos resursy sgnaudy normatyvuy identifikacinis Nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis:
1. Vamzdziy perpjovimas.
2. Vamzdziy galy sricgimas.
3. Ventiliy sumontavimas.
4. Sildymo vamzdyno stovy balansavimas.

< . |
Matavimo vienetai 7 113vnt |

Skaitiuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo 21,70
‘ploto) su PVM vienetai

Silumos kiekio dalikliy sistemos montavimas.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: R61P-2672, R61P-2674, R61P-2676
Preliminari darby sudetis:

1. Dalikliy montavimas.

2. Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos montavimas.

3. Sistemos paleidimas, derinimas.

Matavimo vienetail 7 113vnt

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo 120,99
ploto) su PVM vienetai

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas stovuose.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis:

1. VamzdZiy perpjovimas.

2. Vamzdziy galy sriegimas.

3. Ventiliy sumontavimas.

4. Sildymo vamzdyno stovy balansavimas.

Matavimo vienetal ‘ 27vnt

— — |

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo 260,00
ploto) su PVM vienetai |

Termostatiniu cirkuliaciniy ventiliy irengimas karSto vandentiekio sistemai..
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis:

1. Termostatiniy cirkuliaciniy ventiliy montavimas.

‘Matavimo vienetal { 8vnt

Skai¢iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo | 125,00
ploto) su PVM vienetai
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Elektos instaliacijos keitimas |

Pastato elektros tinkly keitimas.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: N21
Preliminari darby sudétis:
1. [vadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy.
2. Elektros instaliacijos keitimas.
3. Apsvietimo sistemos, skydeliy keitimo, jZeminimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai 27 butai

Skai&iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo 385,8
ploto) su PVM vienetai

Priemonés pavadinimas

Buitiniy nuoteky sistemos keitimas

Daugiabudiy pastaty vidaus kanalizacijos riisiuose ir kanalizacijos stovy keitimas, keiiant
ketinius vamzdzius plastikiniais.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis Nr.: F16-5-5; N16P-1407; F16-3-1; F16-3-2
Preliminari darby sudétis:

1. Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas.

2. Plastikiniy nuotakyno vamzdyny montavimas (magistralés).

3. Nuotakyno i§ plastikiniy vamzdziy bei fasoniniy daliy montavimas, sandiiras sandarinant

guminiais ziedais.
4. Atraminiy detaliy montavimas.
5. Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-5-4; F16-5-5)
6. Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F16-3-2).
7. Siuk3liy surinkimas ir i$nesimas i§ patalpy.
8. Sumontuoty vamzdyny prijungimas prie sanitariniy prietaisy (F16-5-1).
9. Hidraulinis vamzdyny bandymas.
' Matavimo vienetai 245m
Skai&iuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo 20,90
ploto) su PVM vienetai

Prisinonts pavainiEe e e e e e e e

Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas.

Vidaus vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny ir stovy montavimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis Nr.: F16-2; F16-4; F16-8; F16-9.
Preliminari darby sudétis:

1. Esamo vamzdyny ardymas.

2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas, pastatant
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reguliuojamajg armatiira, izoliuojant vamzdZzius.

3. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas.

4. Uzdaromosios armatliros montavimas

5. VamzdZiy izoliavimas.

6. Siuksliy surinkimas ir i$neSimas i§ patalpy.
7. Hidraulinis vamzdyny bandymas.
Matavimo vienetai L 238m
Skaiiuojamoji kaina (Eur/m? pastato naudingo 21,20

ploto) su PVM vienetai

15. LITERATUROS SARASAS

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);
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Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, I-1240; Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533;
2001, Nr. 101-3597),

Lietuvos biisto strategija, patvirtinta Lietuves Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

Valstybés parama daugiabudiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin.,
2009, Nr. 156- 7024);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apradas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu-Nr. DI-677 (Zin,.
2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2014, Nr. DI-365);

STR 1.12.05: 2002 ,Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir prieZiliros
reikalavimai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1. jsakymu
Nr. 351 (Zin., 2002, Nr. 81-3504;2011, Nr. 2-66);

STR 2.01.02:2016 ,,Pastatg energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D 1-754 (TAR,
2016-12-01, Nr. 27896);

STR 1.05.06: 2010 ,,Statinio projektavimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. DI-708 (Zin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

STR 1.02.09: 2011 ,,Teisés atlikti pastata energinio naudingumo sertifikavimag jgijimo tvarkos
apraSas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 14d. jsakymu Nr.
DI-972 (Zin., 2006, Nr. 2-19; 2011, Nr.157-7448);

ISsamiojo energijos istekliy ir Salto vandens vartojimo audito atlikimo vie$ojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika®, patvirtinta Lietuvos Respublikos tikio ministro 2008 m.balandZio
29 d. jsakymu Nr. 4-184.

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. D1 -455;
STR 2.01.01(2): 1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

STR 2.01.01(3): 1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr.420;
STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr.D 1-706;

STR 2.01.01 (5):2008 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132;

STR 2.01 .01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir S&ilumos
iSsaugojimas*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008m. kovo 12d. jsakymu
Nr. D1-131;

Kiti susije teisés aktai.
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RIETAVO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL RIETAVQO MIESTO CENTRINES DALIES KVARTALQ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO
PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2018 m. vasario 8 d. Nr. T1-19
Rietavas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 6 straipsnio 22 punktu,
16 straipsnio 2 dalics 40 punktu, Kvartaly energinio efektyvumo didinimo programy rengimo ir
jzyvendinimo tvarkos apraso, patvittinto Lictuvos Respublikos Vyriausybés 2016 m. birZzelio 1 d.
nutarimu Nr. 547 ,,Dé] Kvartaly energinio efektyvumo didinimo programy rengimo ir jgyvendinimo
tvarkos aprafo patvirtinimo®, 10 punktu, Daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m., rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
.Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modermizavimo) programos patvirtinimo®, 24 punktu, VieSyjy
pastaty energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2014 m. lapkrigio 26 d. nutarimu Nr. 1328 ,De¢l Viedyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo
programos patvirtinimo®, 30 punktu ir atsizvelgdama  Rietavo savivaldybés administracijos atrinkto
kvartalo energinio efektyvumo  didinimo  galimybes, Rietavo savivaldybes taryba
nusprendzia:

1. Patvirtinti pridedamg Rietavo miesto centrinés dalies kvartalo energinio efektyvumo
didinimo programa (toliau — Programa).

2, Paskirti Savivaldybés jmon¢ UAB ,Rietavo komunalinis 0kis“ Programos
administratore.

Sprendimas gali buti skundZiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administraciniy gindy
komisijos Klaipédos apygardos skyriui (H. Manto g.37, Klaipéda) arba Lictuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka Regiony apygardos administracinio teismo
Klaipédos rimams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipéda) per vieng meénesj nuo Sio sprendimo
paskelbimo ar jteikimo suinteresuotai 3aliai dienos.




PATVIRTINTA O
Rietavo savivaldybés tarybos
2018 m, vasario 8 d.
sprendimu Nr, T1-19 :

RIETAVO MIESTO CENTRINES DALIES KVARTALO ENERGINIO
EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMA

1 SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rietavo miesto centrinés dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa
(toliau — Programa) parengta siekiant apibréZti kvartalo techninj ir ekonominj energijos sutaupymo
potenciala, jgyvendinti konkredias priemones, kad blity padidintas pastaty energinis efektyvumas
ir sumazinta anglies dvideginio tar¥a, pasiekti kiti Rietavo savivaldybeés strateginiuose
dokumentuose numatyti tikslai ir u2daviniai.

2.  Programoje vartojamos savokos:

2.1. kvartalas - centrinéje Rietavo miesto dalyje esan¢iy daugiabu¢iy gyvenamyjy
namy grupé pric Plungés, Parko ir L. Ivinskio gatviy. ] kvartalo sudétj jeina teritoriniu atZvilgiu
tarpusavyje susije vie¥icji ir kitos paskirties pastatai kartu su vieSgja infrastruktiira;

2.2. programos jgyvendinimo administratorius (toliau — Programos administratorius)
— asmuo, Rietavo savivaldybeés tarybos sprendimu paskirtas Programai igyvendinti;

2.3. programos jgyvendinimo priemoniy planas — dokumentas, kuriame numatytos
konkreios Programos igyvendinimo priemonés, terminai, darby mastas ir finansavimo $altiniai;

2.4, kitos Programoje vartojamos sgvokos apibréZtos Lictuvos Respublikos statybos
jstatyme, Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuéiams namams atnaujinti
(modernizuoti) jstatyme, Viedyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m, lapkri¢io 26 d. nutarimu Nr. 1328 »Del Viesyjy
pastaty energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo® (toliau — VieSujy pastaty
energinio efektyvumo didinimo programa), Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr.
1213 , Dél Daugiabuiy namy atnaujinimo (modemizavimo) programos patvirtinimo® (toliau —
Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa).

H SKYRIUS
PROGRAMOS ATITIKTIS EUROPOS SAJUNGOS, LIETUVOS
RESPUBLIKOS TEISES AKTAMS, RIETAVO SAVIVALDYBES PLANAVIMO
DOKUMENTAMS

3. Programa atitinka Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatas,
miesto planavimo dokumentus,

4. Susije Europos Sajungos teisés aktai:

4.1, 2010 m. geguZés 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES del
pastaty energinio naudingumo (OL 2010 L 153/13). Sia direktyva skatinama didinti pastaty
energinj naudingumg Europos Sajungoje, atsiZvelgiant j iSorés klimato salygas ir vietos ypatybes, |
patalpy mikroklimato reikalavimus ir ekonominj efektyvuma;

4.2. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES del
energijos vartojimo efektyvumo, kuria i¥ dalies kei¢iamos direktyvos 2009/ 125/EB ir 2010/30/ES
ir kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315/1), kurioje nustatoma
bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos Sgjungoje priemoniy sistema, siekiant



uZtikrinti, kad 2020 metais Europos Sgjungos valstybése narése biity pasicktas 20 procenty
energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sglygos toliau didinti energijos vartojimo
efektyvumg. ;

5. Susije Lietuvos Respublikos teisés aktai: v

5.1. Energetikos jstatymas, Valstybés paramos daugiabudiams namams atnaujinti
(modemizuoti) jstatymas, Silumos iikio jstatymas, Atsinaujinantiy istekliy energetikos jstatymas,
Statybos jstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birZelio 26 d. nutarimas Nr, XI-2133
,Del Nacionalinés energetinés nepriklausomybés strategijos patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabu¢iy namy atnayjinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo®, Lictuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. lapkri¢io 26
d. nutarimas Nr. 1328 ,Del VieZyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo programos
patvirtinimo®.

6. Susij¢ miesto planavimo dokumentai — Rietavo savivaldybés teritorijos bendrasis
planas, patvirtintas Rietavo savivaldybés tarybos 2008 m. lapkrigio 27 d. sprendimu Nr. T1-282
~Dél Rietavo savivaldybés teritorijos bendrojo plano patvirtinimo® (toliau — Rietavo savivaldybés
teritorijos bendrasis planas), Rietavo savivaldybes teritorijos bendrasis planas (pakeitimas Nr. 1),
patvirtintas Rietavo savivaldybés tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-24,,Dél Rietavo
savivaldybés teritorijos bendrojo plano pakeitimo Nr. | patvirtinimo®, Rietavo savivaldybeés
Silumos fikio specialusis planas, patvirtintas Rietavo savivaldybés tarybos 2014.m, liepos 10 d.
sprendimu Nr, T1-114 , Dél atnaujinto Rietavo savivaldybes Silumos fikio specialiojo plano
patvirtinimo®, Rietavo savivaldybés vandens tickimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros
specialusis planas (TRDRIS reg. Nr, T00041659, Rietavo savivaldybés strateginis plétros planas
iki 2020, mety patvirtintas Rietavo savivaldybés tarybos 2017 m. birzelio 15 d. sprendimu Nr. T1-
119,

III SKYRIUS
ESAMOS BUKLES ANALIZE

7. Bendra informacija apie Savivaldybe:

7.1. bendras Rietavo savivaldybeés teritorijos plotas — 586 kv. km;

7.2. Rietavo savivaldybéje 2016 m. gyveno 7,947 tikst. gyventojy, o Rietavo
mieste — 3,5 tiikst. gyventoju;

7.3. UAB ,,Rietavo komunalinis ikis* centralizuotai tickia $ilumg centrinei Rietavo
miesto daliai, daugiabugiy namy kvartalams. Likusioje miesto dalyje Siluma centralizuotai
netickiama,

7.4. prie miesto nuoteky tinkly prisijungg 99,2 proc. miesto gyventojy;

7.5. Rietavo mieste centralizuotai vandenj tickia UAB ,,Rietavo komunalinis fikis";

7.6. Rietavo savivaldybeés teritorijoje komunalinés atliekos tvarkomos pagal Rietavo
savivaldybés tarybos patvirtintas komunaliniy atlicky tvarkymo taisykles. Vadovaudamasi
komunaliniy atlieky tvarkymo Rietavo savivaldybés paslaugy teikimo sutartimi, komunaliniy
atlieky (tarp jy - pakuotiy, pakuotiy atlieky, apmokestinamyjy gaminiy ir antriniy Zaliaviy)
tvarkymo paslaugas Rietavo savivaldybéje teikia UAB ,,Valda®™.

8. Rietavo miesto centre esandiame kvartale (prie Plungés, Parko ir L. Ivinskio gatviy)
dauguma daugiabudiy gyvenamyjy namy pastatyti iki 1993 mety. Namai statyti, kai galiojo senos
Statybos jstatymo nuostatos. Dél minéty priezas&iy statiniai yra energeti¥kai neefektyviis, o dél
netinkamos arba nepakankamos prieZiiiros susidévejusiy statiniy privalomajam remontui reikia vis
didesniy investicijy. Lictuvos patirtis encrgetiSkai atnaujinant (modernizuojant) pastatus rodo, kad
sutaupytomis 1éJomis galima padengti atnaujinimo (modernizavimo) kastus, taip pat gerokai
sumaXéja statiniy prieZitrai skiriamos i¥laidos.

Daugiabudiy gyvenamyjy namy kvartaluose energetiskai atnaujinant (modernizuojant)
statinius ne tik sutaupoma lé8y, bet ir pageréja gyventojy gyvenimo kokybe, tatiau lieka
neidsprestos kitos prie¥ keliasdesimt mety statyty pastaty problemos — susidévéjusi vidine
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in¥ineriné infrastruktiira, nepakankamas laisvalaikio praleidimo viety skaidius, todél Sios
teritorijos ne visuomet yra tinkamos ir patrauklios miesto gyventojams.

D¢l per maZo, gyventojy skaidiui nepritaikyto, automobiliy parkavimo viety skaic¢iaus
daugiabudiy namy kiemai yra nuolat apstatyti automobiliais, kurie vaZingja ir vaiki¢iojimo takais,
ir vejomis — taip gadinamas taky grindinys, naikinami Zeldiniai, neauga Zolé. Didelis automobiliy
tankumas trukdo gelbéjimo ar specialiosioms tarnyboms su didesniu transportu patekti i §j
kvartalg, dél to ne visuomet gali pavykti laiku Zmonéms suteikti reikalinga pagalba.

9, Tikétina, jog apra¥ytas problemas Rietavo miestas galéty i¥spresti, jeigu imtysi
kompleksi¥kai atnaujinti gyvenamasias teritorijas - taip keisdamas miesto vaizda, gerindamas
infrastruktiira ir gyventojy gyvenimo kokybg. Kompleksinis teritorijos atnaujinimas biity
efektyvesnis negu pavieniy pastaty amaujinimas. Tai padéty jgyvendinti Rietavo miesto teritorijos
bendrojo plano tikslus — vykdyti kompleksinio teritorijy atnaujinimo projektus.

Rietavo savivaldybeé neturi patirties atnaujinant teritorijas kompleksiSkai. Programai
parengti buvo jvertinta kvartalo teritorija, nustatytos kritinés problemos, apZvelgti planuojami ir
jau vykdomi energija taupantys projektai. Programos jgyvendinimas prisidéty prie miesto
ekonominés plétros — ne tik trumpalaikés, bet ir ilgalaikés, nes pageréjus gyventojy gyvenimo
kokybei turéty biiti stabdoma gyventojy migracija j aplinkines teritorijas.

10. Bendra informacija apie kvartala:

10.1. dazniausiai §io kvartalo daugiabuéiy namy konstrukeijy tipas — stambiaplokstés
konstrukcijos ir plyty miiras. Blokiniuose namuose yra susidévéjusiy sifiliy tarp blokuy, kai kur Sios
sifilés taisytos. Dauguma langy, sumontuoty nuo pastaty eksploatavimo pradZios, butuose pakeisti
i mazesnio Silumos laidumo langus, Langy keitimas, kaip ir balkony stiklinimas, daugeliu atveju
jgyvendintas pa¢iy buty savininky iniciatyva, neturint nei tam reikalingy projekw, nei leidimy.
Daugiabudiy namy laiptiniy langai pakeisti j maZesnio 3ilumos laidumo langus ne visuose
namuose, kaip ir laiptiniy ar tambiiry lauko durys. Pastatuose védinimas nepakankamas, nes juose
jrengta natiirali védinimo sistema ir danguma langy butuose pakeisti sandariais. Pastaty §ilumos
punktai neatnaujinti arba atnaujinti i§ dalies, arba jrengti automatizuoti Silumos punktai.
Da¥niausiai pastatuose jrengta vienvamzdé Sildymo sistema. Elektros tinklai pastatuose iki jvady |
butus neatnaujinti. Likusios pastaty inZinerinés sistemos yra susidévéjusios. Del iSvardyty
priezaséiy daugiabu¢iy namy energijos suvartojimas yra didelis, pastatai neatitinka statiniams
taikomy higienos normy ir elementariyjy komforto standarty. InZineriniy sistemy avaringumas yra
padidéjes. Kai kurios statiniy struktiiros, pvz., lauko laiptai, néra saugis naudoti;

10.2. kvartale yra 7 daugiabudiai gyvenamieji namai, i$ jy: 1 — dviejy auksty (Parko g.
12), 4 namai - trijy auksty (Plungés g. 18, Plunges g. 16, Parko g. 1, Parko g. 3)ir2—
penkiaaukiCiai (Plungés g. 20, L. Ivinskio g. 3) . Plungés g. 16 ir Parko g. 1 daugiabuliai namai
yra atnaujinti (modemizuoti), 1 turi parengts atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plang
(Parko g. 3);

10.3. kvartale esandiuose daugiabuéiuose namuose yra apie 110 buty. Bendras
daugiabuiy namy naudingasis plotas — apie 7066 kv. m, Kvartale dominuoja gyvenamoji pastaty
paskirtis, tadiau taip pat yra komercinés, paslaugy ir visuomeninés paskirties objekty, kvartalas yra
centrinéjec miesto dalyje;

10.4. kvartale yra 5 viefieji pastatai, nuosavybés teise priklausantys Rietavo savivaldybei,
i& ju 1 pastatas nerenovuotas (Rietavo Oginskiy kultfiros istorijos muziejus, L. Ivinskio g, 4). Iki
galo renovuoti: Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla (Parko g. 10), Rietavo pirminés
sveikatos prieZifiros centro slaugos ligoniné (Parko g. 8), Rietavo kultliros namai su Turizmo ir
verslo informacijos centru (Parko g, 5), Rietavo savivaldybés socialiniy paslaugy centras (L.
Ivinskio g. 8);

10.5. per metus kvartale vidutini¥kai sunaudojama apie 1,172 GWh energijos
daugiabu&iams namams ildyti 3altuoju mety laiku, tai — vidutini¥kai 170,25 kWh/m” per metus. |
5 rodiklj nejskaidiuoti energijos poreikiai karitam vandeniui ruoéti, be 1o, kvartale vidutiniZkai per
metus sunaudojama 3,594 GWh energijos vie§iesiems pastatams Sildyti Saltuoju mety laiku, tai
vidutinidkai 250,3 kWh/m? per metus;



10.6. centralizuotai tiekiamos 3ilumos kaina 2017 m, gruodZio mén. — 6,70 ct uz 1 kWh
be PVM, gyventojams 7,30 ct/kWh su 9% PVM, kitiems vartotojams — 8,11 ct/kWh su 21%
PVM, i
IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS, UZDAVINYS IR PRIEMONES

11. Programos tikslas — pagerinti kvartalo energijos vartojimo efektyvuma, sumaZinti
mieste bendrg filtnamio efekts sukelianéiy iSmetamuyjy dujy tarsa, pagerinti miesto vaizda ir taip
uztikrinti kvattalo ir viso miesto patraukluma, gyventojy gyvenimo kokybés pageréjimg.

12. Programos uZdavinys — kompleksiskai atnaujinti kvartalg energiniu ir urbanistiniu
poZitriu, atsizvelgiant j aplinkosaugos reikalavimus, didelj kvartalui reikalingos energijos kiekj,
faktinius gyventojy poreikius.

13. Programos priemoneés:

13.1. daugiabuéiy namy atnaujinimas (modernizavimas) taikant kompleksines energinj
efektyvuma didinandias priemones;

13.2. vieSyjy pastaty modernizavimas taikant kompleksines energinj efektyvums
didinan&ias priemones;

13.3. gatviy apvietimo tinkly atnaujinimas, pakeitimas j energiniu poZitiriu
efektyvesnius Sviestuvus;

13.4. Silumos tinkly atnaujinimas;

13.5. automobiliy parkavimo aik3teliy jrengimas ar atnawjinimas;

13.6. Zaliyjy teritorijy, vaiky Zaidimy aiksteliy, rekreaciniy ir aktyvaus laisvalaikio zony
jrengimas ar atnaujinimas;

13.7. péstiyjy ir dviradiy taky atnaujinimas ir jrengimas pagal faktinius poreikius;

13.8. centralizuoto atlieky surinkimo zony jrengimas;

13.9. inZineriniy sistemy atnaujinimas arba jrengimas;

13.10. gatviy dangy atnaujinimas ir kt.

14. Jgyvendinant Programos priemones planuojami $ie darbai:

14.1. detaliai jvertinti kvartalo ir jame esandiy pastaty techning bikle, in¥inerinés
infrastrukttiros biikle (jskaitant ir §ilumos gamybos ir tickimo sektoriy, vandens, nuotekuy, lietaus
kanalizacijos, elektros tinklus ir kt.) ir kitus kvartalo atnaujinimo poreikius (gatviy ir Saligatviy
sutvarkymas, ap§vietimo tinkly atnaujinimas, patkavima viety jrengimas, vaiky Zaidimo aiksteliy,
Zaliyjy teritorijy sutvarkymas, aplinkos pritaikymas nejgaliyjy poreikiams ir kt.);

14.2. numatyti planuojamy jgyvendinti energija taupantiy priemoniy paketus pagal
atskirus objektus, galimus finansavimo 3altinius, investicijy atsipirkimo laikg, planuojamos
sutaupyti energijos kiekj ir planuojama sumaZinti j aplinka iSmetamy 3iltnamio efekts sukeliandiy
dujy kieki. Rengiant atskiry priemoniy jgyvendinimo investicijy planus siekiama, kad investicijy |
energinio efektyvumo didinima suma biity pagrista sutaupytos energijos kiekiu. Pastaty, esantiy
kvartale, atnaujinimo projektai turi uztikrinti, kad jgyvendinus energija taupantias priemones bus
pasiekta ne maZesné kaip C energinio naudingumo klase.

15. Planuojami Programos jgyvendinimo rodikliai:

15.1. daugiabugiuose gyvenamuosiuose namnose 1 kv, m vidutinidkai sutaupyti 34,05
kWh per metus, o i§ viso per metus -0,234 GWh;

15.2. vieSuosiuose pastatuose, pritaikius standartines priemones, 1 kv. m vidutiniskai
sutaupyti 50 kWh per metus, o i viso per metus 0,72 GWh;

15.3. prie atnaujinty daugiabutiy gyvenamyjy namy jrengti automobiliy parkavimo
aiksteles, sutvarkyti pés¢iyjy dviradiy takus.

V SKYRIUS
PROGRAMOS JGYVENDINIMAS



16. Programos administratorius atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos
jgyvendinimu, inicijuoja reikalingy dokumenty, susijusiy su Programos jgyvendinimu rengima,
uztikrina, kad Programos jgyvendinimo priemoniy plane numatytos pricmones biity tinkamai ir
laiku jgyvendintos. Programos administratorius, jgyvendindamas Programa, turi uztikrinti visy
procesy vie§umg ir jtraukii j atskiry priemoniy svarstymus ir aptarimus suinteresuotus dalyvius —
gyvenamuyjy ir kity patalpy savininkus ir kitus suinteresuotus asmenis.

17. Planuojama Programos jgyvendinimo pabaiga — 2023 m. gruodZio ménuo.

18, Programai jgyvendinti reikalingy léy suma - 4333 tukst. Eur.

19. Sios Programos jgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybés
biudZeto, Europos Sajungos struktiiriniy fondy, tarptautiniy organizacijy, privaciy investuotojy ir
Kity Saltiniy léSomis. Programa gali biiti finansuojama ir taikant kitas finansines pricmones,
teikiant subsidijas arba naudojant $iy priemoniy derinius.

20, Kvartalo antZeminiy komunikacijy ir inZinerinés infrastrukturos renovacija etapais
vykdoma atnaujinus (modernizavus) daugiabudius namus ir vieSuosius pastatus. Kvartalo
antZeminéms komunikacijoms ir in¥inerinei infrastruktiirai atnaujinti (modernizuoti) Rietavo
savivaldybés administracija organizuoja techninio projekto rengima.

21, Lé¥y poreikis Programai jgyvendinti:

21.1. 5 daugiabu&iy namy (Plungés g. 18, Plungés g, 20, Parko g, 3, L. Ivinskio g. 3,
Parko g. 12) atnaujinimui —3 500 tiikst. Eur;

21.2. 2 vieyjy pastaty (L. Ivinskio g. 4 ir Parko g. 12) atnaujinimui - 450 tiikst. Eur;

21.3. gatviy apsvietimo tinkly (Parko g. ir L. Ivinskio g.) amaujinimui — 38 tikst. Eur;

21.4. Silumos tickimo tinkly atnaujinimui (L. Ivinskio g. 4) — 25 tukst. Eur; -

21.5. ant¥eminés infrastruktiiros (Parko g. ir L. Ivinskio g. kelio danga, Zenklai,
automobiliy stovéjimo ir sporto aikitelés, maZoji architektiira ir t. t. ) atnaujinimui ir jrengimui —
320 tikst. Eur.




Uzsakovas

Statinio adresas

Tomas Sabeckas

(uz statinio techning priezinrg atsakingo asmens vardas, pavardé, organizacijos pavadinimas)

STATINIO APZIUROS AKTAS

2018 m. kovo 28 d. Nr. ]

Klaipeda

Plungés g. 20, Rietavas

Statinio paskirtis Gyvenamasis namas
Unikalus Nr. 6897-9002-4017
Aptzitirg atliko Komisijos nariai: UAB ,,Sabelija“ energetikos centro vadovas-
I oo o:tcve: T
Apzitiros tikslas Kasmetine.
Eil. Statinio ; 7 Rekomenduojami darbai |
Nr, konstrukcijos, Pastebeti defektai, deformacijos, gedimai i defektams paSalinti |
inZinerinés , |
- sistemos | 1
1.| Pamatai | Vietomis nusédusios nuogrmdos plyteles | Perklofi plyteles Su|
vanduo nenuvedamas nuo pastato (Zitr. |
nuolydZiu nuo pastato.
priedo 1, 2, 3 pav.).
Neuzdengtos $viesduobés (Zifir. priedo 4 WS Aes i SiEsdiobes: '
pav.).
Vietomis, jtrikes cokolinés pastato dalies Patglndl. saffokus] tmkq,
. F 3 : v |uZtinkuoti pazeistas vietas ir|
tinkas, nuo pavirSiaus atSokes tinkas (Zitr.
: ; perdaZzyti cokoling pastato
priedo 5, 6, 7, 8 pav.). ; 1
dalj.
2.|Sienos UZtinkuoti paZeistas vieta5|
ir perdazyti pavirdiy
fasadiniais daZais, kad i§|
Virdutinéje pastato dalyje, dél atmosferiniy plyty galéty iSgaruoti v1aa1
veiksniy, aiZéja pastato sieny plytos (Zifr. |likusi drégmeé ir, kad |
priedo 9, 10 pav.). pavir§iy nejsigerty dréegme.
Arba  uZtinkuoti  sienas,
apdiltinti pavirSiy ir jrengti
naujg apdailinj sluoksnj,
IBvalyti ir naujai uZtaisyti
|siflles, atstatyti paZeistus
FL S Y% ; Gond b . | plok§&iy kraStus ir perdaZyti
‘ Aptrupéje sieniniy paneliy krastai, vietomis pavir§iq Aiba | st

Ils paneliy jungimosi siiiliy i§byréjes tinkas
| (Zitr, priedo 11, 12, 13, 14 pav.).

[ sluoksnj.

|

sifiles ir atstalius plokséu;“
‘kraétus apSiltinti sienas 1r
naujg

jrengti apdailinj




| Eil
Nr.

Statinio
konstrukcijos,
inZinerinés
sistemos

Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams padalinti

‘Ties balkonais suskilinéjusios piliastry
'plytos (Fiir. priedo 15, 16, 17 pav.).

PaSalinti labiausiai paZeistas
plytas, | jy viets jmiryti

naujas. UZtinkuoti ir
perdaZyti piliastrus.

Laiptingje vertikaliai jtriikusios sienos
(Zior. priedo 18, 19, 20, 21 pav.).

3 Perdengimas-

 |stebeéti ar jtrikimai dideja.

Sutvarkius nuogrindas

Laiptingje sutrfikinéjusios sgramy
jungimosi sidlés (Zifir, priedo 22 pav.).

: : \
Sutvarkius nuogrindas |
stebéti ar jtrikimai didéja.

4.|Stogas

S i,angai ir durys

Vietomis susirauk$léjusi stogo danga,
susidariusios paslés (Zitr. priedo 23, 24
pav.).

Kai klojama nauja danga,
rekomenduojame  apsiltinti
stoga. Taip bus lengviau
paSalinama drégmé i§ po
stogo dangos, Ziemos metu
maZiau prarandama §ilumos.

Prie vandens surinkimo jlajy prisikaupe
nedvarumy (Zitr. priedo 25, 26 pav.).

Nuvalyti pavirsiy.

Ant parapeto kampo triksta apskardinimo
(#iar. priedo 31pav.).

Apskardinti parapeta.

Nusidévéjes stogelio apskardinimas, ir
ploksté (zitr. priedo 32pav.).

Naujai apskardinti plokste;
ant pavirSiaus pakloti naujg
dangg, uZtinkuoti ploki¢iy
kra$tus ir perdaZyti pavir$iy.

Defekty ir deformacijy nepastebéta

6. |InZinerinés
sistemos

J37, 38 pav.).

vamzdynas pakeistas (Ziiir. priedo 35, 36,

Pasalinti plyteles, uZdéti
Nusidéveje ventiliaciniy ~ kaminéliy | skardinius stogelius,
stogeliai (Zitir. priedo 27, 28, 29 pav.). apskardinti likusius
kaminélius.
Ventiliaciniame kamine jrengtas dimy aD;;:jZlamiau dzzntlhacﬁzsi
kaminas (Ziur. priedo 30 pav.). paska
Pafalinti vielas ir jstatyti
Elektros skydinéje ant saugiklio uzdéta| 702 — saugiklj.
VikleL iy priedo S pav) sumontuoti  automatinius
jungiklius.
El s.k.y Icle.huosc 111.<e;. R pa.k enmgl Rekomenduojame
iSjungéjai ir automatiniai jungikliai, kurie sumontuoti atilomatidis
neuztirkina elektros kabeliy apsangos (Zitr.|. ., ..
. jungiklius,
priedo 34 pav.).
s ptl ey, ol s vy vt
& A, pradedant nuo labiausiai

nusidévéjusiy viety.
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| Eil. | Statinio j

Nr. konstrukeijos, Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai
| ’ inZinerings
‘ ; sistemos
| 7. ‘TKita ‘Nusxdevejc;s lauko lalptu alkstcles pavirsius

)(zzur prledo 39 pav.).

Kommisijos nariai:
UAB ,,Sabelija*

Energetikos centro vadovas

Namo atstovas

’ Rekomenduojami darbai
‘ defektams pagalinti

bm

pavmlaus 1shet1 nau}q

betono sluolfsm




Priedas prie akto nr. 1 2018-03-28

Py

I C

wv. | Vietomis nusédusios nuogrindos plytelés, | Pav. 2 Vietomis nusédusios nuogrindos plytelés, |
vanduo nenuvedamas nuo pastato, vanduo nenuvedamas nuo pastato. ’

st

Pav. 3 Vietomis nusédusios nuogrindos plyteles, ;
vanduo nenuvedamas nuo pastato. ‘

A

e TN VS S L o

Pav. S Vietomis, jtriikes cokolinés pastato dalies | Pav. 6 Vietomis, jtrikes cokolinés pastato dalies
tinkas, nuo pavir§iaus atSokes tinkas. tinkas, nuo pavir§iaus atSokes tinkas.

—acw

p—



Pav. 7 Vietomis, jtritkes cokolinés pastato dalies
tinkas, nuo paviriaus atSokes tinkas.

Pay. 9 VirSutinéje pato dalyje, dél atmosferiniy
veiksniy, aiZéja pastato sieny plytos.

22 % . RO e, S
Pav. 11 Aptrupéje sieniniy paneliy krastai,
vietomis i§ paneliy jungimosi sitiliy i3byréjes
tinkas.

atmosferiniy veiksniy, aiZéja pastato sieny plytos.

Pay. 8 ieto,;'tks cokolinés pastato dalies
tinkas, nuo pavir$iaus atSokes tinkas.

Pav. 10 VirSutingje pato lyje, dél

F fols 3'. - . -ta-
Pav. 12 Aptrupéje sieniniy paneliy krastai,
vietomis i§ paneliy jungimosi sidliy ibyréjes
-tinkas.

L9 Vo SR aa



Pav. 13 'A})trupéj(; sieniniy paehu krastai,
vietomis i§ paneliy jungimosi sililiy i§byréjes
tinkas.

Pav. 15 Ties balkonais suskilinéjusios piliastry

plytos.

| Pav. 17 Ties balkonais suskilincjusios piliastry

plytos.

Pav. 14 Aptrupéje sieninif; paneliy krati
vietomis i§ paneliy jungimosi sitilly isbyréjes
tinkas.

Pav. 16 Ties balkonais suskilinéjusios pi
plytos.

1asiry

Pav. 18 Lai ptingje vertikaliai itrﬁusos sienos,

et



Vietomis susiraukgléjusi stogo danga,
susidariusios paslés.

Pay, 23

%)

2 %u !

Pav. 20 Laiptizléje vertikaliai jtriikusios sienos.

vy e
Pav. 22 Laiptinéje sutriikinejusios sarammy
jungimosi sitilés,

Pav. 24 Vietomis susirauksléjusi stogo danga,
susidariusios paslés.

S G A e T e
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Pav. 25 Prie vandens surinkimo ilajy prisikaupe P : 0 ji y Jrisikaup;
nesvarumy. nesvarumy.

ideveje ventiliaciniy kaminéliy Pav. 28 Nusidévéje ventiliaciniy kaminéliy
stogeliai. stogeliai.

Pav. 29 Nusidéveje ventiliaciniy kaminéliy Pav. 30 Ventiliaciniame kamine jrengtas diimy
| stogeliai. kaminas.
L o = — o
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A 2 ¢

v,

Pav. 32 Nusidévéijes togcho apskardinimas, ir
plokste. ‘

Pav. 34 EL skydeliuose like seni, paketiniai |
1§jungéjai ir automatiniai jungikliai, kurie
neuztirkina elektros kabeliy apsaugos.

véjes pastato nuoteky, vandentiekio
ir kar$to vandens vamzdynas. Vietomis
vamzdynas pakeistas.

Pav. 35 Nusid

Pav. 36 Nusidvéquastato nuoteky, vandentiekio

ir kar$to vandens vamzdynas. Vietomis |
vamzdynas pakeistas.

s

N
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¢S pastato nuoteky,

ir kar$to vandens vamzdynas. Vietomis
vamzdynas pakeistas,

Pav, 39 Nusidevejes lauko |

pavir§ius,

aipty aik3telés

vandentiekio

Pav. 38 Nusidvéjes pastato nuoteky, vandentiekio
ir kar§to vandens vamzdynas. Vietomis
vamzdynas pakeistas.

———ee e e
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STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. AA-2018-011 ‘

2018 m. liepos 23 d.

e

_ Kaupas

Statinio adresas: Plungés ¢. 20. Rietavas
Apzitira: Vizualiné

(sudarymo vieta)

Apzitiros tikslas: Pastato konstrukeiju ir inZineriniu sistemu techniné apZitira

Eil. | Apzitros Pastebéti defektai,
Nr. | tikslas deformacijos, gedimai

1| 2 | 3

Pastato konstrukcijos

Rekomenduojami darbai |

defektams paﬁalinti

Fotofiksacija

4

Sieny  konstrukcija —
keraminiy plyty mdiras ir
gelZzbetonio blokai. Fasade
matyti nutrupéjusiy plytu

1. |Sienos

Rekomenduojama

apsiltinti iSorines
pastato sienas ir jrengti
apdailg. Atliekant sieny

plotai.  Sieny  Siluminé | §iltinimo darbus
varza netenkina | rekomenduojama
reikalavimy. atstatyti stogelius vir§
Balkony bukle - [éjimy.

patenkinama. Vietomis | Rekomenduojama
nutrupéjes betonas. |atnaujinti  /  apsiltinti
Pavojingu ilinkiy | balkony tvoreles ir / ar
nepastebéta. Prasta | jstiklinti buty balkonus
ballkony turékly boklé. pagal vieninga sistema.
Dalis  pastato  balkony

istiklinti, taciau

jstiklinimas  chaoti8kas,

darko  bendra  vaizda,

vyrauja seno medinio tipo|

stiklinimas.

Vietomis nuogrinda
pasvirusi ] pastato pusg,
todel j tarpa tarp pamaty ir
nuogrindos patenka nuo

2. |Pamatai ir |Pastato pamatai betono Rekomenduojama
nuogrinda |blokai. Aplink pastata| pamatus padengti
jrengta plyteliy nuogrinda. | hidroizoliacija, jrengti

termoizoliacinj sluoksnj
bei vir§Zzeminés dalies
apdailag.
pamatus biitina tinkamai

Izoliavus |

pastato tinkamai| jrengti nuogrindag aplink
nenuvedami atmosferiniai| pastata.
‘krituliai. Aplink pastatg| Rekomenduojama <




vietomis nuogrindos néra.
Pastato cokolingés dalies
tinkas vietomis nutrupéjgs,

jtrukes. - Sviesduobés
kragtai aptupéje,
istiklinimas pazeistas

r

esamas $viesduobes
naikinti, istiklintas
angas uzmirinti. [rengti
védinimo angas.

Stogas

Pastato stogas sutapdintas,
dengtas bitumine
prilydoma danga.
Papildomas
termoizoliacinis sluoksnis
nejrengtas, stogo
konstrukcijos Silumos
perdavimo  koeficientas
netenkina reikalavimy.

Rekomenduojama
apé§iltinti stogg ir jrengti
naujg  stogo  dangg.
Sutvarkyti jéjimo
stogelius, apsiltinti,
irengti apskardinimus.

. Langai

DidZioji dalis butuose
langy ir balkono dury
pakeista PVC profiliy su
stiklo paketais gaminiais.
Seny mediniy langy ir
balkono dury biiklé bloga,
ju varZa netenkina
reikalavimy.

Name yra viena laipting,
langai  pakeisti  PVC
profiliy su stiklo paketais
gaminiais.

Mediniy langy Silumos
perdavimo  koeficientas
netenkina reikalavimy.
Rasio  langai  nauji,
pakeisti PVC profiliy su
’stiklo paketais gaminiais.

Rekomenduojama senus
langus ir balkono duris
pakeisti naujais, PVC
profilio gaminiais.




~—

5. |Lauko ir
tambiiro
durys

Dalis bendrojo naudojimo
patalpy dury pakeistos,
dalis senos, nesandarios,

ju  Silumos perdavimo
koeficientas netenkina
reikalavimy.

Rekomenduojama senas
jéjimo ir vienas tambiro
duris pakeisti naujomis,
norminius reikalavimus
tenkinanéiomis durimis.

InzZinerinés sistemos

1. |Silumos ir
vandens
(karsto)
paskirstymo
sistema

2 ‘ Silumos

Magistraliniai sildymo
sistemos vamzdynai seni,
paveikti korozijos.

Vamzdyny izoliacija sena,
vietomis vamzdynai yra
neizoliuoti. Sildymo

sistema vienvamzdé.
Sildymo sistemos |
uzdaromoji armatiira sena,
paveikta korozijos.
Nejmanomas tinkamas
Sildymo sistemos
eksploatavimas. ~ Sildymo

sistema nesubalansuota.

Daugiabucio laiptinés
nesildomos. Butuose
'sumontuoti nauji Sildymo

‘prietaisai. Ant Sildymo
prietaisy néra jrengty
termostatiniy ventiliy.
Patalpose ~ nejmanomas
individualus patalpy |
temperatliros

reguliavimas.

Kar$tas vanduo tiekiamas
i8 Silumos punkto.

Vamzdyny biiklé gera, bet
‘néra izoliacinio sluoksnio,

patiriami Silumos
nuostoliai vamzdyne.
Batina jrengti  Silumos
izoliacijg. KV sistemos

uzdaromoji armatlira sena,
paveikta korozijos.
Nejmanomas tinkamas jos|
eksploatavimas.  Sistema
| nesubalansuota.

Rekomenduojama
esamg vienvamzde
Sildymo sistema keisti
dvivamzde, vamzdzius||
izoliuoti. Karsto
vandens magistrales ir
stovus izoliuoti.

| Siluma pastatui tickiama i




tiekimas
(Silumos
punktas)

miesto centralizuoty
Silumos tinkly. Silumos
punktas atnaujintas.

3. |Veédinimas |Natirali kanaliné¢, oro|Rekomenduojama
pritekéjimas vyksta pro|i§valyti ventiliacijos
langus ir duris, oro|Sachtas. Esant butinybei
iStraukimas pro vertikalius|paremontuoti  esamus
védinimo kanalus. Oro|védinimo  kaminélius.
Salinimas  i§  patalpy|lrengti  rekuperacines

j nepakankamas. } sistemas butuose.

Kita
1. |Elektros Bendrojo naudojimo | Rekomenduojama \

instaliacija |patalpose elektros | pakeisti bendro
instaliacija  jrengta  i§|naudojimo patalpy
susidévéjusiy  laidy  su|elektros instaliacijg ir
aliuminio gyslomis. | jvading spinta.
Laiptinése  ap3vietimas
senas, neautomatizuotas.
Naudojami kaitriniai
Sviestuvai. Jvadinés
spintos jranga
susidévéjusi.

{apzitros vadovo pareigos) (vardas, pavardé) (parasas)




NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2018-07-23, Nr. NMA/18-07-23/1

Statinio adresas: Plungés g. 20, Rietavas

Natirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy planoe rengimui.

Statinio planuojamus staty
Investicijy plano vadovas:

Ly

I

Fo

Eil. |
Nr.

1

bos darbi kiekius nustaté:

Pavadinimas

P

ENERGINI EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

Fasado siena (taip pat ir cokolio)

§ iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma.

1.2

| 1.1 ApSiltinamy sieny ir angokra3¢iy plotas

f

Mato
vnt.

3.

Kiekis
Pagrindiniai
daugiabuéio

gyvenamojo namo

rodikliai

4. S

kiekiai, nustatyti
atliekant

Apsiltinamo cokolio plotas

Stogo §iltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

1956,70
232,84
646

1956,70
232,84
646

Planuojami darby

matavimus vietoje |

\

Rusio luby iltinimas

Buty ir kity patalpy langy keitimas j
'mazesnio §ilumos pralaidumo langus. I3
jw

0 480,53

Buty langy ir balkony dury keitimas.

vnt/m?

158 / 480,10 /2069

Langy keitimas bendrojo naudojimo
patalpose

vnt/m?

10/4,50 0/0

L

Balkony ar lodZijy konstrukcijos
sustiprinimas ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima pagal vieng
projekts.

Pandusas

m

48,51 48,51

m

1,80 14,97

Laiptiniy lauko dury ir tambiiry dury
keitimas, jskaitant susijusius apdailos
darbus, j€jimo laipty remontg, panduso

] irengimg ir pritaikyma nejgaliyjy

| vnt / m?

6 /16,42 378,22




poreikiams

8 . | Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, m 637 637
| keitimas ar jrengimas i .
9. [Rekuperacinés védinimo sistemos Kompl. 0 27
jrengimas
10 . | Sildymo ir karito vandens sistemy
pertvarkymas ar keitimas. I$ jy:
10.1 | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. vit 0 23
10.2 | Silumos dalikliai vnt 0 113
10.3 | Vamzdziy Silumineés izoliacijos m 276 276
gerinimas (Sildymo sistema)
10.4 | Sildymo prietaisai vnt 113 0
10.5 | Termostatiniy ventiliy jrengimas vnt 0 113
| butuose ir kitose patalpose.
10.6 : Vamzdynai (Sildymo sistema) m 1081 1081
|
10.7 | Vamzdynai (karstas vanduo) m 291 0
|
10.8 | Vamzdziy Siluminés izoliacijos m 191 191
| gerinimas (karstas vanduo)
10.9 | Termobalansiniy cirkuliaciniy ventiliy vnt 0 8
jrengimas
11 . |Elektros instaliacijos keitimas Pastatas 1 1
II |KITOS PRIEMONES
12 . |Lietaus nuoteky sistemos magistraliy ir m 225 225
stovy keitimas
13%

Natiirinius matavimus atliko:
I ,.InZineringas® investicinio plano rengimo vadovas




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0008-00547

1 lapas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 6897-9002-4017

Pastato adresas: Plungés g. 20, Rietavas, Rietavo sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas pletas, m* 2034,53

Viso pastato Sildomas plotas, m? 2034,53

Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases™: energinio naudingumo
klasé:

<{E_]

* A++ klasé yra laikoma auk&&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiSkai neefektyvy pastatg

s/ Skaiciuojamosios metinds rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo plota:
Neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudaos, kWh/(m?*metzi): 263,57
Atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kKWh/(m*metai): 77,21
Metiniy atsinaujinancios pirmines energijos sgnaudy santykic su metinémis 0,44 N
neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudomis verté, vnt.:
Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti, KWh/(m2 metai): 162,00
Silumings energijos sgnaudos pastatui vésinti, KAh/(m*metai; 3,80
Siluminés energijos sgnaudos kartam buitiniam vandeniui ruosti, KWh{m? metai): 31,04
Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): 31,39
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, KAh/(m?* metai): 13,50
Pastato j aplinkg imetamas COz kiekis, kgCO2/{m* metai): 51,65
M Sertifikavimo eksperto pastabos: Sertifkato skaigiavimai buvao atlikti ankséiau, bet siundiu tik dabar registravimui su
& NRG3 programa. Gal galéty biiti priregistruotas su $ia senesne programos versije. Nes namas ruosiamas renovacijai ir yra
O parengtas investicinis projektas pagal gautus rezultatus, AZia -
L‘: Sertifikato iSdavimo data : 2018-10-02 Sertifikato galiojimo terminas: 2028-1C-02
it i

Sertifikatg iSdave
ekspertas

Nr. 0008




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0008-00547

2 lapas / 2 lapy

Pastato (Jc dalies) umkalus pastato numens 6897-9002-4017
Pestata adresas: Plunges g. 20, Rletavas Rietavo sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (}o draﬁli‘és') Sildomas h!htaé, m? 5654.53 '
Viso pastato Sildomas ploias, m 2034,53
A Pastato (jo dalies) energinio naudingume kiase: E
METINES RODIKLIU VERT!'-_'S VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés energijos sgnaudos:

Normines neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kV\."h/(m’-'melai‘: 201,73
Atskaitinés neatsinaujinancios pirmines energijos sgnaudas, kWnh/(m™ metai): 281,97
Skalctumamosms neatsinaujinan¢ios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m* me*al)' 263,57
Skaiiuojamasics atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudos, KWh/(m* metai): 77 21
Skaiéiuojamyjy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sqnaudu santykvo su metinémis 0,44
neatsinaujinancios pirmines energijos sgnaudomis vertg, vnt.:
Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés ' Atskaitines Skaiéiuojlamosios
Neatsinaujinancios pirmines energljos, kWhi(m* meta): 7’,05 102,85 147,42
Atsinaujinangios pirmings energijos, KWhi(m?metai): o - 64,80
Snlumines energijcs, KWh/(m*metal): A5'4,6t>3 78,51 162,00
Energijos sanaudos pastatun (jo daliai) vesinti: Normines Atskaitinés Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, k\hh/(m’ 'netal): 0 0 3,90
Atsinaujinangios plrmmés energijos, KA/ (m* metal)f - - 0 00
Siiuminas energijos, kWhi(m? metai): 0 0 3 90
Energijos sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Normines Atskaitines Skaitiuojamosios
NeatsInau;inanc«os purmines energllos, kWh/(mz metai); 46,67 105,12 28,24
Atsinaujinanéios pimmings energijos, KWh/(m* metai): - - 12,41
Silumins energijos, kKWh/(m* metai): 35,90 68,26 31,04
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): ' Norminas Atskaitinés SkaiCiuojamosios
Neatsinauunanc‘.los pirmines energijos sumines sanaudos, KWh/(m*metai): 84,00 84,00 87,90
Atsinayjinantios pirmines energijos summes sgnaudos, KWh/(m*metai): - - O 00
Elekiros energijos suminés sgnaudos, kWh/{m*metai): 30,00 30,00 34 39
Elektras energijos sgnaudos patalpu ap3vietimui, kWhI(m’ metai): 13,50 13,50 13,50
Pastatui Uo dallal) snldytn naudojami silumos saltmal ir Sildomi piotai, kunuosejle naudojami ' )
§numos §alt1n1ax Sildomi plotal, m?
il $amnn< 12 Sllumos lmkla[ + centrinis Silumos punktas 2034,53
Pastatui {jo daliai) vésinti naudo;amu ora saldanqu 1reng|mu tipai ir snldoml plotai, kurivose jie naudojami:
Ora Saldangiy jrenginiy fipas: Sitdomi plotai, m*
. n/d n/d
Pastatui (jo dalial) védinti naudojéfnq védinimo ;is,témq}lpal ir Slidomi plotai, kurfuose jos naudejamos: .
Véqinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m2
o nd ' " nid
Pastate (jc dalyse) karitam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi piotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruosimo sistemos jrangos tpas: ~~~ Sidomi plotai, m*
Sit.altinis_1: Situmos tinklai + centrinis ¥ilumas punktas 2034,53
Paslalo | aplmkq |§metamas 0, kiekis (kgCOz/(m™ metai): 51 65
Pastato (JO dal s) sanda imo skalcxavvm duomenys, kartai per valanda: 27.5
Nuorodos i§samesnel mformacnjal gaul apie pasta!o (io dalues)- www.betalt. lt
ekonomidkai efektyvy energinio naudingume gerinima: www.atnaujinkbusta.li;
_www.ena. i

Sertiflkalo isdavimo cata: 2018-10-02 Sertifi: ioij rrinas: 2028-10-02
Sertifikatg iSdave
ekspertas ﬂ




Eil.
Nr.

¥ o

4.2
4.3
4.4
4.5
46
47

13.
14,
15.
16.
17.

Pastato energijos sgnaudy skaiCiavimo rezuitatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0008-00547

Priemonés
pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti
pavadinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas
Silumos nuostoliai per pastato stoga
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su igore
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:
- per grindis ant grunto
- per horizontaliai paxrad¢iuose apSiltintas grindis ant grunto
- per vertikaliai pakra&2iuose apsiltintas grindis ant grunto
- per vertikalial ir horizontaliai pakraséiuose apéiltintas grindis ant grunto
- per Sildomo rsio atitvaras, kuries ribojasi su gruntu
- per grindis vir$ vedinamy pogrindZiy
- per grindis vir§ nedildomy vedinamy ridsiy

Silumes nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras

Silumos nuostoliai per pastato i8orines duris Ir vartus, nejskeitant nuostaliy
dél dury varstymo

Silumos nuostoliai per pastato flginius $iluminius tiltelius

Silumos nuostoliai del pastato védinimo

Silumos nuostoliai dél virsnorminés i§orés oro infiltracijos

Silumos pritekejimai i§ iSorés pastato (jo dalies) ildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui
Siluminés energijos sgnaudos kartam vandeniui ruogti
Siluminés energijos sanaudos pastatui $ildyti
Siluminas energijos sagnaudos pastatui vésinti

Pastaty energinio naudingumo _

sertifikavimo ekspertas

Skai¢iuojamaosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, KWh/(m*metai)

57,27
21,35
0,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,69
26,35

1,24

12,83
18,83
0,00
61,89
39,80
74,51

31,38
13,50
31,04

162,00
3,90

Atestato




Eil.
Nr.

10.

11.
12.

13.

14.

Pastaty energinioc naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0008-00547

Energljos sghaudy apiblginimas

Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny silumes
perdavimo kKoeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato stogu apéiltinimas taip, kad visy stogu 8illumas
perdavimo koeficientas atitikty normy reikatavimus

Pastato perdangu, kurios ribojasi su iSore, apsiitinimas taip, kad
visy perdanguy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumaos
perdavimo koeficientas atitiktu normy reikalavimus

Horizontaliai pakrascivose zpsiltinty grindu ant grunto
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikiy
normy reikalavimus

Vertikaliai pakragcéiuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas
taip, kad ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

Vertikaliai ir horizontaliai pakra&&iucse apsiitinty grindy ant
grunto apéiltinimas taip, kad ju Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normu reikalavimus

Sildomo risio atitvary, kurios ribcjasi su grunty, apéiltinimas taip,
kad jy Silumos perdavimao koeficientas atitikty normy
reikalavimus

Grindy virs vedinamy pogrindZiy apsiltinimas taip, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Grindy vir§ nedildomy vadinamy rasiy apsiltinimas taip, kad jy
Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato langy keitimas langais, atitinkandiais normy reikalavimus

Pastato iSoriniy j¢jimo dury keitimas j durimis, atitinkanéiomis
normy reikalavimus

Pastato kar$to buitinio vandens ruosimo sistemos
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sanaudos kardtam
vandeniui ruosti atitikty normy reikalavimus

Energijos sanaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema baty jrengta pagal norminius reikalavimus

sertifikavimo ekspertas

Silumines energijos
kiekis, galimas
sutaupyti
kvadratiniame metre
pastato (jo dalies)
ildomo ploto per
metus, jdiegus
prigmong,
kWh/{m*metai)
50,84
18,54

0,00

Q,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1,44

11,61
0,48

0,00

3,60

Andrius Kazlauskas

Sifumines energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(ic dalies)
suvartojamo
energijes kiekio,
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0.31

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00
0,01

0,07
0,00

C,00

0,02

Atestato
Nr. 0008




Daugiabucio namo, Plungés g, 20, Rietavas
buty ir Kity patalpy savininky
balsavimo rastu protokolas

2020 m. geguzeés 5 d. Nr. 20/05/05-1

Balsavimas radtu jvyko 2020 m. geguzés 4 d.

L BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas, Plungés g. 20, Rietavas, kurio unikalus N7, 6897-9002-4017, (toliau —
namas) bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra adresas (veiklos vykdymo
vieta) Plungeés g. 20, Rietavas

Namo buty ir kity patalpy skaiius: 27 (dvideSimt septvni)
Namo buty ir kity patalpy savininky skaidius: 27 (dvidesimt septyni)

. DALYVIAI

Namo buty ir kity patalpy savininky (toliau — patalpy savininkai) balsuojant rastu graZinta
balsavimo biuleteniy:

1) 19 (devyniolika) (biuleteniy), turintys 19 (devyniolika) balsy, ir tai sudaro 70
(septyniasdeSimt) proc. visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybeés teisés objekty) skaitiaus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, balsavimo rastu
kvorumas yra, balsavimas rastu laikomas jvykusiu.

2)  Awsakingi uZ balsavimo rastu organizavima:

2.1. Rietavo miesto centrinés dalies energetinio efektyvumo didinimo programos

adminis jaus UAB ,, Rietavo komunalinis iikis* energetinio padalinio vadovas
ir energetinio tikio technikas
2.2. Bendrojo naudojimo objekty valdytojas

III. SUSIRINKIMO SUSAUKIMAS AR BALSAVIMO RASTU SKELBIMAS

PraneSimas apie buty ir kity patalpy savininky susirinkimo $aukima, priimant sprendimg dél
daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) ar buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu
paskelbimas, priimant sprendimg dél daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) (pridedamas)
2020 m. balandZio 16 d. paskelbtas informavimo bidais, numatytais Buty ir kity patalpy savininky
susirinkimy 3aukimo, darbotvarkés ir priimty sprendimy skelbimo tvarkos apraSe, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. D1-961 _Dél buty ir
kity patalpy savininky susirinkimy $aukimo, darbotvarkés ir priimty sprendimy skelbimo tvarkos
apra$o patvirtinimo®, ar Buty ir kity patalpy savininky balsavimo ra$tu, priimant sprendimus,
tvarkos apra3e, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. 1sakymu
Nr. D1-251 ,Dél Buty ir kity patalpy savininky balsavimo ra$tu, priimant sprendimus, tvarkos
apraso patvirtinimo™. Patalpy savininkams buvo sudarytos galimybés susipaZinti su namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano projektu ir numatytu preliminariu investicijy
paskirstymu.

IV.  BALSU SKAICIAVIMO KOMISIJA:

1) UAB,, Rietavo komunalinis wtkis “ energetinio padalinio vadovas -

Protokolas Puslapis 1
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2) UAB , Rietavo komunalinis iikis “ energetinio itkio technikas _
3) Bendrojo naudojimo objekty valdyrojas || GGG

V. BALSAVIMO RASTU SVARSTOMI KLAUSIMALI IR SPRENDIMAI

1. Dél namo atnaujinimo (medernizavimo) investicijy plano tvirtinimo, namo atnaujinime (modernizavime)
projekto rengimo, jgyvendinimo salygy ir banko pasirinkimo, lengvatinés paskolos sutarties su pasirinktu
banku salygos.

SVARSTYTA:
Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tvirtinimo, namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto rengimo, jgyvendinimo sglygy ir banko pasirinkimo, lengvatinés paskolos
sutarties su pasirinktu banku salygos. (Sprendimas priimamas balsuojant rastu)

SIULOMAS SPRENDIMAS

Patvirtinti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plang (B paketg) ir nustatyti, kad

1) visa investicijy suma neturi vir§yti 627344,51 Eur (SeSiy Simty dvidesimt septyniy tikstanciy trijy
Simty keturi ] turi ct) 18 jy kredit 6.43 Eur (penkiy Simtu SeSias
takstanciy Sesiy §i ! Sesi 43 ct,

de.

2) visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu susijusias islaidas
(investicijas), atémus valstybés paramg, privalo apmokéti patalpy savininkai. Paskirstant 1éSas buty ir kity
patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai daliai bendrojoje
nuosavybéje (buto naudingajam plotui arba kity patalpy bendrajam plotui ir viso namo naudingojo ploto
santykiui), ir individualios investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui ir pan.);

Kredito administravimo mokestj apmoka kreditg turintys buty ir kity patalpy savininkai iki jo grazinimo
dienos (valstybés parama neteikiama);

3) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas, administravimas jo
lgyvendinimas, finansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
planu, pavedamas UAB ., Rietavo komunalinis itkis “ (toliau — Projekto administratorius).

Projekto administratorius namo atnaujinimo (modemizavimo) projekto vykdymo metu patalpy
savininkams privalo teikti informacija, susijusiz su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimu, kai jie kreipiasi radtu ar elektroniniu laisku — atsakyti rastu ar elektroniniu laitku ne vélian
kaip per 10 darbo dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Ipareigoti namo bendrojo naudojimo objekty valdytoja pasiraSyti pavedimo sutartj su projekto
administratoriumi. Pavedimo sutartis parengta vadovaujantis aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. jsakymu
Nr. D1-495 patvirtintg ,,Pavyzdiné pavedimo organizuoti daugiabudio namo atnaujinimo {modernizavimo)
projekto parengimg ir (ar) jgyvendinima, ir (ar) finansavimg sutarties forma“ , keista 2015 01 13 jsakymu Nr.
DI1-28 (nuo 2015 01 15) (TAR, 2015, Nr. 2015-00629);

2017 10 02 jsakymu Nr. D1-806 (nuo 2017 11 01) (TAR, 2017, Nr. 2017-15564);

4) projekto administratorius kreipiasi j finansinius tarpininkus, sieckdamas suZinoti svarbiausias
lengvatinio kreditavimo sutarties salygas ne didesnei kaip 56765643 Eur sumai ir ne ilgesniam kaip 240
mén. laikotarpiui namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimui ir jgyvendinimui finansuoti pagal
Valstybés paramos daugiabudiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabudiy namy
ataujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiiiros taisyklése (tolian — Valstybés paramos

taisykles) nustatytas salygas ir iki kito patalpy savininky balsavimo supaZindina patalpy savininkus su
e N
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priedlaikinio kredito graZinimo mokes¢io. Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo
mokesgio tarifas 3,50 EUR/ vienam kv.m. buto nandingojo ar kity patalpy bendro ploto per ménesj (be
PVM) visg projekto jgyvendinimo laikotarpj. Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo
administravimo i8laidos apmokamos arba kompensuojamos valstybés 1é8omis pagal Nutarime ir Taisyklése
nustatytas salygas ir tvarka.

BALSUOTA*

1 HPritariu® r ~INepritariu“ Negaliojanéiy balsavimo rastu biuleteniy skaidius“

]“ 18 ; 1 0 J

NUSPRESTA.: pritarti siilomam sprendimui.

V. Pridedama:

L. Buty ir kity patalpy savininky susirinkimo dalyviy saraias (Pavyzdinés buty ir kity patalpy savininky
sprendimo  dél daugiabutio namo atmaujinimo (modernizavimo) protokolo formos 3 priedas) ar kai
vykdomas balsavimas ra$tu — balsavimo biuleteniy i¥davimo lapas, arba balsavimo biuleteniy jteikimo aktas,
arba kitoks jrodymas apie balsavimo biuleteniy jteikima.

2. Prane§imo apie buty ir kity patalpy savininky susirinkimo $aukima, priimant sprendimg dél daugiabudio
namo atnaujinimo (modernizavimo) (Pavyzdinés buty ir kity patalpy savininky sprendimo dél daugiabutio
namo atnavjinimo (modernizavimo) protokolo formos 4 priedas) ar buty ir kity patalpy savininky balsavimo
radtu paskelbimo, priimant sprendimg dél daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) (Pavyzdinés buty
ir kity patalpy savininky sprendimo dél dangiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos 5
priedas) kopija.

3. Vardinio balsavimo ar balsavimo ratu biuleteniai (Pavyzdinés buty ir kity patalpy savininky sprendimo
deél daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos 2 priedas).

4. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano kopija

UAB ,, Rietavo komunalinis iikis energetinio padalinio vadovas

(pifa s)_' (vardas, pavarde)
/
UAB ,, Rietavo komunalinis akis “ energetinio wkio technikas AN
" \parasas) vardas, pavardé)

(vardas, pavarde)

Bendrojo naudojimo objekty valdyrojas /
(payabls)
/

1/
It

P

%
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VIESOJI ISTAIGA BUSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENT(IRA

Viedoji jstaiga, Svitrigailos g. 118, LT-03228 Vilnius,
tel. (8~5) 270 5455, el. p. info@betalt.it, www.betalt.it
Duomenys kaup{ami ir saugomx ;uridxmu asmenq regustre kodas 303004035

Pagal pridedama adresaty sarasa 2020-04-28 Nr. (4)-BA-.9¢ b

DEL VALSTYBES PARAMOS TEIKIMO SUTARTIES PASIRASYMO

VieYoji jstaiga Biisto energijos taupymo agentiira (toliau — Agentiira), atsizvelgdama j tai, kad
S§io rasto Priede Nr. 1 (priedas pridedamas) nurodyti daugiabutiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projektai yra jtraukti  einamaisiais metais finansuojamuyjy projekty sara%a, siundia
Jjums pasiraSyti du Valstybés paramos teikimo sutarties egzempliorius,

PraSome per 30 darbo dieny nuo ra$to gavimo dienos graZinti pasiradytas Valstybés paramos
teikimo sutartis (po 2 egz.) adresu Svitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius.

Gautos pasiraSytos Valstybés paramos telknno sutartys atitinkamai bus pasirasomos
Agentiiros jgalioto atstovo bei registruojamos. Tuomet vienas sutarties egzempliorius bus graZintas
atgal daugiabutio namo atnaujinimo (modemnizavimo) projekto jgyvendinimo administratoriui.
Informuojame, kad Valstybés paramos teikimo sutarties sudarymo diena bus laikoma sutarties
registravimo ir pasira§ymo Agentiiroje data.

Primename, kad vadovaujantis Valstybés paramos daugiabugiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
prieZitros taisykly, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu
Nr. 1725, (aktuali teisés akto redakcija) 7 punktu: ,,<..>Jeigu projekia numatoma jgyvendinti
skolintomis lengvatinio kredito 1&Somis, projekto administratorius, kreipdamasis | Agentirg dél
Valstybeés paramos sutarties pasiraSymo, privalo pateikti Agentiirai*daugiabuéio namo buty ir kity
patalpy savininky susirinkimo ar balsavimo raStu dél lé¥y projektui igyvendinti skolinimosi
protokolg (jeigu nebuvo pateiktas anks¢iau)<...>%

Informuojame, jog per 30 darbo dieny Agentiirai nepateikus pasiradytos Valstybés paramos
sutarties ir daugiabudio namo buty ir kity patalpy savininky susirinkimo ar balsavimo rastu dél lédy
projektui jgyvendinti skolinimosi protokolo (jeigu mebuvo pateiktas anks&iau), Projektas, kurio
pagrindu buvo teikta pasiradyti Valstybés paramos teikimo sutartis, bus $alinamas i§ einamyjy mety
finansuojamy projekty saraso.

PRIDEDAMA:
1. Priedas Nr. 1: Finansuojamy projekty sarasas;

2. Valstybés paramos teikimo sutartys, po 2 egzempliorius;
3. Adresaty sgrasas;

Diretorus WARS I

G. Burbieng, g.burbiene@betalt.lt
































