U#Zsakovas, adresas

KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G23.02228

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 01
2023-06-22

Meginys Geriamasis vanduo
Méginio nr. G23.02228_01
Meéginio paémimo vieta

Méginj paémé J. Turskis

Méginio ND LST ISO 5667-5:2006
Akto nr. G23.02228

Méginys paimtas (data, laikas)

2023-06-19 09:00

Méginio kiekis

Méginys pristatytas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatu§iy k., Kvédarnos g. 4

0,51 0,51

Vi Rietavo parapijos seneliy namy valgykla, Naujalio g. 3 but.

2023-06-19 12:46

Tyrimas pradétas 2023-06-19 12:46 Tyrimas baigtas 2023-06-22 13:22:19
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 8 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, pS/em (20°C) 479 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ‘ 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“‘j;;‘(‘:é“l* :’r:f’ncm skaicius 42 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebidingy pokytiy
6 Vandenilio jomy arba pH verté, pH 7,41 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prumt!nas LST EN 1622:2006 Prumﬁnils .vartotojams ir be
vartotojams nebdingy pokytin
] Skonis Prnmtfnas LST EN 1622:2006 Prumtm?s ‘vartoto jams ir be
vartotojams nebidingu poky<iy
9 Drumstumas, NTU <@,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

Igvada: Vanduo atitinka HIN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

PaaiSkinimai:

1. < - maZiau tyvimo metodo nustatymo tibos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. U% méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo” neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui,

5. Be ratisko laboratorijos leidimo draudZiania kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB | Klaipédos vanduo™

Imoneés k. 140089260

PVM

koo LT400892610

Rysinmly g 11 LT-911To Klaipeda
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G23.02228

Puslapio nr.:2

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 02
2023-06-22

UzZsakovas, adresas
Geriamasis vanduo
G23.02228_02

Vatusiy k. BerZy g. 25 but.

Méginys
Méginio nr.
Méginio paémimo vieta

Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND LST ISO 5667-5:2006
Akto nr. (G23.02228

2023-06-19 09:00
2023-06-19 12:46

Méginys paimtas {data, laikas)
Tyrimas pradétas

Meéginio leiekis

Meéginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Rietave komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnas g. 4

0,51 0,51

2023-06-19 12:46
2023-06-22 13:22:59

Eil. Tyrimas, matavimo vnt, Rezultatas Tyrimo metode Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 12 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, uS/cm (20°C) 495 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ' 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas s“d;‘;?,‘(“:c“l‘ 1‘1’]’;"“"“1 SKECILES 5,0 LST EN I1SO 6222:2001 Néra nebiidingy pokytiu
6 Vangenilio jon SbapEl werts, pE 7,43 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prqunas LST EN 1622:2006 Prlimtmz_ls .vartotOJal‘rll.s ir be
vartotojams nebiidingy pokyciy
. Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
8 Skonis vartotojams LST ENs1622:2000 nebiidingy poky&iy
9 Drumstumas, NTU 0,98 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I¥vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaifkinimai:
1. < - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau vz 3,0)
3. UZ méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.

6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Imonés k.o 140088260
PVM k. LT400R92610
Rydininku g. 11, 1LT-91 116 Klaipéda
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KLAIPEDOS YVANDUO

Uzsakymo nr.: G23.02228
Puslapio nr.:3

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 03
2023-06-22

Uzsakovas, adresas

Meéginys

Méginio nr.

Meéginio paémimo vieta
Méginj paémé

Méginio ND

Alcto nr.

Méginys paimtas (data, faikas)
Tyrimas pradétas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnes g. 4

Geriamasis vanduo
G23.02228 03

Tvery m. Misko g. 1 but.
J, Turskis

LST ISO 5667-5:2006
G23.02228

2023-06-19 09:00
2023-06-19 12:46

Méginio kiekis

Méginys pristatytas
Tyrimas baigtas

0,51 0,51

2023-06-19 12:46
2023-06-22 13:23:51

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/1 Pt 8 LST EN 1SO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, pS/ecm (20°C) 484 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaidius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
il ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaiéius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ’ 1:2014/A1:2017
s | Kolonijas S“d;;‘é““l’ \r:;metq skaicius 31 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokydiy
6 Vandenilio jony arba pH verté, pH 745 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Priimtinas LST EN 1622:2006 Prumnn?s .vartotojam.s ir be
vartotojams nebiidingy poky&iy
. Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
8 Skonis vartotojams LST EN 1622:2006 nebidingy pokydiy
9 Drumstumas, NTU 0,76 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* reikalavimus,

Audroné Teresitité

Y
Paai$kinimai: 7L

Yol 74
1. < - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos £ ' ’/'4// 4
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0)
3. UZ méginiy paémimg AB ,Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui,
5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Vyresnioji chemijos specialisté

AB | Klaipédos vanduo®

@ R 46220220
@ infousvanduo.lt
@ \-\r"\.‘."\‘«"\-"ziﬂdllk}.]t

imonés k. 140089260

PVM k. LT400392610
Rygininky g. 11 LT-91 16 Klaipéda




Uzsalcymo nr.: G23.02228

Puslapio nr.:4

KLAIREDOS VANDUO

Uzsakovas, adresas
Meéginys

Méginio nr.

Méginio paémimo vieta
Méginj paémé

Méginio ND

Akto nr.

Meéginys paimtas (data, laikas)

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 04
2023-06-22

J. Turskis

G23.02228

Geriamasis vanduo
G23.02228 04

Daugédy k. Vy$niy g. 12 but.
LST 1SO 5667-5:2006

2023-06-19 09:00

Méginio kiekis

Meéginys pristatytas

Rietavo komunalinis dikis, UAB Rietavo sav., VatuSiy k., Kvédarnos g. 4

0,51 0,51

2023-06-19 12:46

Tyrimas pradétas 2023-06-19 12:46 Tyrimas baigtas 2023-06-22 13:24:36
Eil. Tyrimas, matavimo vat. Rezultatas Tyrimmo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 353 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
m} ’ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <10 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;;?,‘(‘f“f :’Iilc“e“* skaicius 87 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokytiy
6 Vandenilio jomy arba pH verté, pH 7,49 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
9 Kvapes Priimtinas LST EN 1622:2006 Prnmtmils vartotojalas ir be
vartotojams nebudingy pokyciy
. Priimtinas ) Priimtinas vartotojams ir be
8 Skonis vartotojams ESTEN 1622:2006 nebiidingy poky&iy
9 Drumstumas, NTU 0,34 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I&vada: Vanduo atitinka HIN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaiskinimat:

1. < - matiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0)

3. U2 méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastigko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Imanés k.o 140089260
PVA ko LT400892610

Rysininky g 11 LT-91 116

AR Klaipédos vanduo™

K laipéda

Audroné Teresitté

/7

& 546220220
@ inforwvanduo it
& v vanduollt



N

\&/

KLAIREDOS YANDUO

Uzsakymo nr.: G23.02228

Puslapio nr.:5

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 05
2023-06-22

Uzsakovas, adresas
Meéginys

Méginio ar. G23.02228_05
Méginio paémimo vieta
Mégini patmé J. Turskis
Meéginio ND

Akto nr.

Meéginys paimtas {data, laikas)

G23.02228

Tyrimas pradétas

Geriamasis vanduo

LST IS0 5667-5:2006

2023-06-19 09:00
2023-06-19 12:46

Meéginio kiekis

Medingény k. Vandentiekio g. 1 but.

Méginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatu§iy k., Kvédarnos g. 4

0,51 0,51

2023-06-19 12:46
2023-06-22 13:25:23

Eil. Tyrimas, matavimo vat. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 8 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, uS/cm (20°C) 595 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ' 1:2014/A1:2017
4 Kolitorminiy bakterijy skai&ins 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ! 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas s“d;‘;igé“ll :;‘f“e“* skai€ius <1.0 LST EN 1SO 6222:2001 Néra nebiidingy poky&iy
¢ | Vandenilio jony arba pH verté, pH 7,13 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prnmtfnas LST EN 1622:2006 Priimtinas vartotolam.s ir be
vartotojams nebiidingy pokytiu
. Priimtinas ] Priimtinas vartotojams ir be
8 Skonis vartotojams LSTEN 1622:2006 nebiidingy pokylin
9 Drumstumas, NTU 0,22 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I&vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paai$kinimai:
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. Uz méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui,

Audroné Teresitte

s

b
/

5. Be rastiko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.

6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB Klaipédos vanduo™

bnones koo 140089260

PVM k. LTH4008926 10
Ry&ininky g. 11, LT-91116 Klaipeda
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Uzsakovas, adresas
Meéginys

Meéginio nr.

Méginio paémimo vieta
Meéginj paémé

Méginio ND

Akto nr.

Méginys paimtas (data, laikas)

KLAIPEDOS VANDUD

Uisakymo nr.: G23.02228
Puslapio nr.:6

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 06
2023-06-22

J. Turskis

G23.02228

Geriamasis vanduo
G23.02228 06

Giliogirio k. Saltinio g. 17 but.
LST ISO 5667-5:2006

2023-06-19 09:00

Meéginio kiekis

Meginys pristatytas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatufiy k., Kvédarnos g. 4

0,51 0,51

2023-06-19 12:46
2023-06-22 13:25:59

Tyrimas pradétas 2023-06-19 12:46 Tyrimas baigtas
Eil. Tyrimas, matavimo vat. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne dangiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, nS/cm (20°C) 679 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaitius 100 <1.0 LST EN 1SO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaidius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ’ 1:2014/A1:2017
s | Kolonijas S“d;;f‘,‘éé"f :’;f“et‘* skai€ius 37 LST EN 1SO 6222:2001 Néra nebadingy poky&iy
6 Vandenilio jony arba pH verté, pH 7,26 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
4 Kvapas Prlimt!nas LST EN 1622:2006 Prumtmfs .vartoto_|alzl.s ir be
vartotojams nebiidingy poky¢&iy
8 Skonis Prumtl.nas LST EN 1622:2006 Prnmtm':ls .vartotOJamls ir be
vartotojams nebiidingu poky<iy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I¥vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaikinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. U% méginiy paémimg AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateikiam méginiui.

5. Be rastitko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Imonés k.: 140059260

PVM

k.- LT400K92610

RySininka o T LT-91 116 Klaipéda

AR L Klaipédos vanduo®

Audroné Teresinté
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Uzsalcymo nr.: G23.02228
Puslapio nr.:7

KLAIPEDOS VANDUO

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 07

2023-06-22
Uzsakovas, adresas Rietavo kemunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatu§iy k., Kvédarnos g. 4
Meéginys Geriamasis vanduo
Méginio nr. G23.02228_07 Méginio kiekis 0,51 0,51
Méginio paémima vieta Tauravo k. Dvaro g. 2-2 but.
Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND LST ISO 5667-5:2006
Akto nr, G23.02228
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-06-19 09:00 Méginys pristatytas 2023-06-19 12:46
Tyrimas pradétas 2023-06-19 12:46 Tyrimas baigtas 2023-06-22 13:26:37
Eil. Tyrimas, matavimo vnt, Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugian)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 6 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 669 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaidius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas sudamancly vienety skaichis 97 LST EN SO 6222:2001 Néra nebiidingy pokygiy
g | Vendeniliojonyarba pH verté, pH 7,18 LST ISO 10523:2012 65-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Priimtinas LST EN 1622:2006 Prnmtmfs yartoto;mas ir be
vartotojams nebiidingy poky<iy
3 Skonis Prumtfnns LST EN 1622:2006 Prumtmfs .vartom]am_s ir be
vartotojams nebidingy pokydiy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
Idvada: Vanduo atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® reikalavimus,
Vyresnioji chemijos specialiste i e Audroné Teresitte
S/ g e et %/2!!!” g
Paaiskinimai: ) " 7
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos / é[ ’
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0) LR
3. U% méginiy paémima AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be ratisko laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr, LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13
AR Klaipédos vanduo™
jmones k.o 140089260 MR 16220220
PVM ko LT400892610 @ intoravanduo It

Rysininkyp g, 11 LT-91 116 Kluipdda & www.vanduot




KLAIPEDOS VANDUO

U#salcymo nr.: G23.02228
Puslapio nr.:8

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 08
2023-06-22

Uzsakovas, adresas

Meéginys

Méginio ar.

Meéginio paémimo vieta
Méginj paémé

Meéginio ND

Alto nr.

Méginys paimtas (data, laikas)
Tyrimas pradétas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Riefavo sav., Vatu§iy k., Kvédarnos g. 4

Geriamasis vanduo
G23.02228 08

Labard¥iy k. Zemaitiy g. 14 but.
J. Turskis

LST ISO 5667-5:2006
G23.02228

2023-06-19 09:00

2023-06-19 12:46

Méginio kiekis

Meéginys pristatytas
Tyrimas baigtas

0,51 0,51

2023-06-19 12:46
2023-06-22 10:58:44

Eil. Tyrimas, matavime vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 12 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 464 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“dza;?,‘éc“f Efne‘“ skaicius 47 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokydiy
6 Vandenilio jony arba pH verté, pH 7,31 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prllmt{nas LST EN 1622:2006 Prilmtmf\s yartoto_]ﬂlas ir be
vartotojams nebiidingu pokyciy
3 Skonis Prnmtfnas LST EN 1622:2006 Prumtmils 'vartoto]am.s ir be
vartotojams nebiidingu pokytiy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I¥vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 ,,Gertamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® reikalavimus,

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaidkinimai:

1. < - ma¥iau tyrimo metodo nustatynio ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. U% méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo® neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastiSko laboratorijos leidimo draundZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

i
£t
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@} Uzsalkymo nr.: G23.02228

Puslapio nr.:9
KLAIPEDOS VANDUO
VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 09
2023-06-22
Uzsakovas, adresas Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietave sav., Vatus§iy k., Kvédarnos g. 4
Meginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr. G23.02228 09 Meéginio kiekis 0,510,51
Méginio paémimo vieta Pajamondio k. Mokyklos g. 5 but.
Meéginj paémé J. Turskis
Meéginio ND LST ISO 5667-5:2006
Alkto nr. G23.02228
Meginys paimtas (data, laikas) 2023-06-19 09:00 Méginys pristatytas 2023-06-19 12:46
Tyritmas pradétas 2023-06-19 12:46 Tyrimas baigtas 2023-06-22 10:59:25
Eil. Tyrimas, matavimo vnt, Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, uS/cm (20°C) 464 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiéius 100 <10 LST EN ISO 9308- 0
ml ’ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ’ 1:2014/A1:2017
5 | Kelonijas S“d;;ﬁ‘éc“l’ vienety SRaLius 53 LST EN TSO 6222:2001 Néra nebadingy poky&iy
6 Vandenilio jony arba pH verté, pH 7,34 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Friftinas LST EN 1622:2006 Priimtinas vartotojams ir be
vartotojams nebiidingy pokyciy
Py Skonis Prnmtl.nas LST EN 1622:2006 Prumtlm_ls yartotojams ir be
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU 0,33 LST EN ISO 7027-1:2016 4
I$vada: Vanduo atitinka N 24:2023 , Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* reikalavimus.
Vyresnioji chemijos specialisté . Audroné Teresilté

Paaiskinimai: Ul A
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos -
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)
3. UZ méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo™ neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB , Klaipédos vanduo™

[monés k. 140089260 @3 46 220220
PVM k. LT4008926 10 @ infoivanduo. It
Ry§ininky g 11, LT-91116 Klaipéda & www.vanduo.lt




KLAIPEDOS VANDUG

UZsalcymo nr.: G23.02228
Puslapio nr.:10

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 10
2023-06-22

Uzsakovas, adresas

Meéginys

Méginio nr.

Méginio paémimo vieta
Méginj paémé

Méginio ND

Akto nr.

Méginys paimtas (data, laikas)
Tyrimas pradétas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatuiy k., Kvédarnos g. 4

Geriamasis vanduo
G23.02228 10

Zadvainiq k. Jiiros g. 3 but.
J, Turskis

LST ISO 5667-5:2006
G23.02228

2023-06-19 09:00
2023-06-19 12:46

Meéginio kiekis

Méginys pristatytas
Tyrimas baigtas

0,510,51

2023-06-19 12:46
2023-06-22 11:00:03

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrime metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
I Spalva, mg/l Pt 11 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 462 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiéius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaidius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
Kolonijas sudaranéiy vienety skai¢ius . g .
5 22°C. | ml 65 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokydiy
6 Vandenilio jony arba pH verté, pH 7,39 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
7 Kvapas vartotojams CSILEN 1622:2006 nebiidingy poky¢iy
. Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
8 Skonis vartotojams LST EN 1622:2006 nebadingy pokyéiy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I¥vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaigkinimai:

L. <- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. UZ méginiy paémima AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be ratitko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

/

/Vf/f

AB | Klaipédos vanduo™

TRV 200)
LT400892610
HLLOLT-91

fmonés k.
PVM k.
Rydminky ¢

1e Klapéda

Audroné Teresiiité

//"/’ﬂ/

@246 220000
@ inforrvanduo It
& www vanduo.t




Uzsalcymo nr.: G23.02228
Puslapio nr.: |1

KLAIPEDOS VANDUO

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 11
2023-06-22

Ugsakovas, adresas Rietavo komunalinis dkis, UAB Rietave sav., Vatusiy k., Kvédarnos g4
Geriamasis vanduo
G23.02228 11

Spraudés k. Letauso g. 9 but.

Méginys

Meéginio nr. Méginio kiekis 0,51 0,51

Meéginio paémimo vieta

Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND LST ISO 5667-5:2006
Akto nr. G23.02228
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-06-19 09:00 Meéginys pristatytas 2023-06-19 12:46
Tyrimas pradétas 2023-06-19 12:46 Tyrimas baigtas 2023-06-22 11:00:42
Eil. Tyrimas, matavimo vnt, Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.

1 Spalva, mg/l Pt 5 LST EN ISO 7887:2012 30

2 Savitasis elektros laidis, pS/em (20°C) 553 LST EN 27888:2002 2500

3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0

ml ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai&ius 100 mi <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ’ 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;;‘(‘;‘“l* vienety skaitius 90 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy poky&iy
6 Vandenilio jony arba pH verté, pH 7,45 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Priimtinas LST EN 1622:2006 FFURIHNIS vartofojamsiir be
vartotojams nebiidingy pokyéiy
8 Skonis Prumt{nas LST EN 1622:2006 Prnmtmfls .vartotojalgs ir be
vartotojams nebiidingy pokytiy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST ENISO 7027-1:2016 4

[$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

PaaiSkinimai:
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (ma%iau uz 3,0)
3. Uz méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

7

o Vot

5. Be radtitko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.

6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB (Klaipedos vanduo™

Imoneés koo 140080260
PVM k. LT400892610
Rydiminky g T L1-91116 Klaipéda
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wj UZsakymo nr.: G23.02228

Puslapio nr.:12

KLAIPEDOS VANDUO

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.02228 12

2023-06-22
UzZsakovas, adresas Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4
Meéginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr. G23.02228 12 Meéginio kiekis 0,51 0,51
Meéginio paémimo vieta Akmenskinés k. Akmenskinés g, 7-1 but.
Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND LST ISO 5667-5:2006
Alcto nr. G23.02228
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-06-19 09:00 Meéginys pristatytas 2023-06-19 12:46
Tyrimas pradétas 2023-06-19 12:46 Tyrimas baigtas 2023-06-22 11:01:41
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, uS/em (20°C) 439 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai¢ius 100 . LST EN ISO 9308- o
ml ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaigius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens : 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;;irc'é"l* l‘;'f“et“ Sigicins 3,0 LST EN 1SO 6222:2001 Néra nebiidingy pokyéiy
6 Vandenilio jony arba pH verté, pH 7,56 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
7 Kvapas vartotojams LSTEN 1622:2006 nebiidingy peky&iy
8 Skonis Priimtinas LST EN 1622:2006 Prnmtmgs'vartoto‘]al‘lll-s ir be
vartotojams nebiidingy poky&in
9 Drumstumas, NTU 0,69 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 wGeriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® reikalavimus.

Audroné Teresiaté

" ,,/";;/z/(’,ff
4

Vyresnioji chemijos specialisté

Paai8kinimai:
L. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta - nustatyta, bet < 3,0 (ma¥iau uz 3,0)
3. UZ méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginjui.
5. Be radtiSko laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB | Klaipédos vanduo®

Imonés k.: 14008926() @ 5 46220220
PVM k.o LT4008926 10 @ infodsvanduo It
Rysinmky g, 11, LT-91116 Klaipeda & www.vanduo It




