Uzsakovas, adresas
Meginys

Méginio nr.

Méginio paémimo vieta
Méginj paémé

Méginio ND

Akto nr.

Meéginys paimtas (data, laikas)

Uzsakymo nr.: G23.01011

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.01011 01
Data: 2023-03-23

J. Turskis

G23.01011

2023-03-20

Geriamasis vanduoe
G23.01011_0t
Jaujupio g. 2, Jaupény k.

LST ISO 5667-5:2006

Meéginio kiekis

Meéginys pristatytas

Rietavo komunalinis kis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4

0,515 0,51

2023-03-20 13:50

Tyrimas pradétas 2023-03-20 13:50 Tyrimas baigtas 2023-03-23 11:31:22
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugian)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, nS/cm (20°C) 499 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaidius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ’ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ! 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“dggi‘éc“l’ ;’;fne“* skaicius 4,0 LST EN SO 6222:2001 Néra nebiidingy pokytiy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 747 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prnmtl.nas LST EN 1622:2006 Prumtmils ‘vartotOJalzl.s ir be
vartotojams nebudingy pokydiy
] Skonis Prnmtl.nas LST EN 1622:2006 Prumtlnfls ‘vartotOJaxfl.s ir be
vartotojams nebiidingy pokyciy
9 Drumstumas, NTU 0,16 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaigkinimai:
[. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uz 3,0)
3. UZ méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rasti§ko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresitté




UzZsakovas, adresas
Méginys
Meéginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Uzsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:2

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR., G23.01011_02
Data: 2023-03-23

Meéginj paémé J. Turskis

Méginio ND

Akto nr. G23.01011
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Tyrimas pradétas

Geriamasis vanduo
G23.01011_02
Bijuny g. 10, Vatusiy k.

LST ISO 5667-5:2006

2023-03-20 13:50

Meéginio kiekis

Meginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Rietavo komunalinis fikis, UAB Rietavo sav., Vatugiy k., Kvédarnos g, 4

0,51;0,51

2023-03-20 13:50
2023-03-23 11:31:44

Eil. Tyrimas, matavime vat. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 10 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/ecm (20°C) 497 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaigius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Iolonijas S“d;f‘%"l‘l’ :gf“e“* skaicius 7,0 LST EN 1SO 6222:2001 Néra nebiidingy pokyéiy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 7,45 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Pmmt{nas LST EN 1622:2006 Prnmtlnils .VaI‘tOtO]alzl.S ir be
vartotojams nebiidingy pokydiy
] Skonis Prumt}nas LST EN 1622:2006 Prumtlnils ‘vartot()]altl’s ir be
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU 1,08 LST ENISO 7027-1:2016 4

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaiskinimai:
1. <- maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0)
3. Uz méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be radtigko laboratotijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresiiité




Uzsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:3

VANDENS TYRIMO PROTOKOILAS NR. G23.01011_03
Data: 2023-03-23

UZsakovas, adresas Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatu§iy k., Kvédarnos g. 4
Meéginys Geriamasis vanduo
Méginio nr. G23.01011_03 Meéginio kiekis 0,51;0,51
Meéginio paémimo vieta Patverio k., pakélimo stotelé
Méginj paémé J. Turskis
Meéginio ND LST ISO 5667-5:2006
Akto nr. G23.01011
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20 Méginys pristatytas 2023-03-20 13:50
Tyrimas pradétas 2023-03-20 13:50 Tyrimas baigtas 2023-03-23 11:32:08
Eil. Tyvimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
| Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, (1S/cm (20°C) 484 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai&ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ’ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;’;‘féc“ll Ef‘lem skaicius 4,0 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy poky¢iy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 7,49 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
9 Kvapas Prumtfnas LST EN 1622:2006 Prnmtmils .VﬂI‘tOtOJHI‘I/l‘S ir be
vartotojams nebiidingy pokydiu
] Skonis Prmnt{nas LST EN 1622:2006 Prnmtmfts lvartoto;aras ir be
vartotojams nebiidingy pokyciu
9 Drumstumas, NTU 0,18 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté Audroné Teresitité

Paaiskinimai:
1. <- maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uz 3,0)
3. UZ méginiy paémima AB ,,Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rastiSko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13




Uzsakovas, adresas
Meéginys

Meéginio nr.

Méginio paémimo vieta

Meéginj paé¢mé

Uzsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:4

VANDENS TYRIMO PROTOKOILAS NR. G23.01011_04
Data: 2023-03-23

J. Turskis

Meéginio ND
Akto nr, G23.01011
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Tyrimas pradétas

Geriamasis vanduo
G23.01011_04
Daugédy k., Gudaliy g. 8

LST ISO 5667-5:20606

2023-03-20 13:50

Méginio kiekis

Méginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatusiu k., Kvédarnos g. 4

0,51; 0,51

2023-03-20 13:50
2023-03-23 11:32:28

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 6 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 348 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ’ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas s“d;i‘féc“f rvrif’“e“‘ skaicius <1.0 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebidingy poky&iy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 7,58 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prumtl.nas LST EN 1622:2006 Prnmtmf\s lvartomjm?.s ir be
vartotojams nebiidingy poky¢ciy
3 Skonis Prumtfnas LST EN 1622:2006 Prnmtmfls .\/artOtOJaIEI.S ir be
vartotojams nebitdingy pokydiy
9 Drumstumas, NTU 0,25 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaiskinimai:
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (imaziau uz 3,0)
3. UZ méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rastiSko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresituté




UZsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:5

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.01011_05
Data: 2023-03-23

UZsakovas, adresas Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatuiiy k., Kvédarnos g. 4
Meéginys Geriamasis vanduo
Méginio nr. G23.01011_05 Méginio kiekis 0,51;0,51
Méginio paémimo vieta Medingény k., Satrijos - Raganos g. 1
Méginj paémé J. Turskis
Meéginio ND LST ISO 5667-5:2006
Akto nr, G23.01011
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20 Méginys pristatytas 2023-03-20 13:50
Tyrimas pradétas 2023-03-20 13:50 Tyrimas baigtas 2023-03-23 11:32:53
Eil. Tyrimas, matavimo vnt, Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/! Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 621 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaidius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;i‘éc“f :;‘le“e“* skaicius 20 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy poky&iy
6 Vandemhg_]om} .l(oncoentracua, pH 7,29 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Priimtinas LST EN 1622:2006 Priiminas vartotojams ir be
vartotojams nebiidingy pokycdiy
3 Skonis Prnmtsnas LST EN 1622:2006 Prumtmfls ‘\/artOtOJaltl.S ir be
vartotojams nebiidingy pokydiu
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté o Audroné Teresifité

Paaiskinimai:
1. <-maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uz 3,0)
3. UZ méginiy paémimg AB ,,Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13




Uzsakovas, adresas
Méginys
Meéginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Meéginj paémé J. Turskis

Méginio ND

Akto ar. G23.01011
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Tyrimas pradétas

Uzsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:6

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.01011_06
Data: 2023-03-23

Geriamasis vanduo
G23.01011_06
Giliogirio k., Kavecko g. 13, daugiabutis

LST ISO 5667-5:2006

2023-03-20 13:50

Meéginio kiekis

Meéginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Rietave komunalinis akis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4

0,51; 0,51

2023-03-20 13:50
2023-03-23 11:33:16

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
l Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, uS/cm (20°C) 685 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai&ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaiéius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 Kolonijas SUd;l;ilécull :glenetq skaicius <1.0 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokyciy
6 Vandemhq jony .koncoentracxja, pH 7,35 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prumtl.nas LST EN 1622:2006 Pmmtmils .vartot()Jaltl.s ir be
vartotojams nebiidingy pokydiu
] Skonis Prnmt{nas LST EN 1622:2006 Prumtmf{s .vartot(narfl’s ir be
vartotojams nebtidingy pokydiu
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I§vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresni

oji chemijos specialisté

PaaiSkinimai:

1. <- maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0)

3. Uz méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastiSko laboratotijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresitité
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Uzsakovas, adresas
Meéginys

Méginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Méginj paémé

Uzsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:7

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.0101 1 67
Data: 2023-03-23

J. Turskis

Meéginio ND
Akto nr. G23.01011
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Geriamasis vanduo
G23.01011_07
Tvery g. 13, Taurave k., daugiabutis

LST ISO 5667-5:2006

Meéginio kiekis

Meéginys pristatytas

Rietavo komunalinis dkis, UAB Rietavo sav., Vatuiiy k., Kvédarnos g. 4

0,51, 0,51

2023-03-20 13:50

Tyrimas pradétas 2023-03-20 13:50 Tyrimas baigtas 2023-03-23 11:33:41
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
| Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 477 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaidius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai&ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;;‘éc“l’ ;’rhe“em skaicius <10 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokyiy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 7,56 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Priim(inas LST EN 1622:2006 Priiminas vartotojams ir be
vartotojams nebitdingy poky¢iy
] Skonis Pmmtfnas LST EN 1622:2006 Prnmtmils .Val'tOtO\]allvl‘S ir be
vartotojams nebiidingy pokydiy
9 Drumstumas, NTU 0,15 LST EN ISO 7027-1:2016 4

ISvada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaigkinimai:
L. <- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0)
3. UZ méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui,
5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr, LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresiiité




Uzsakovas, adresas
Meéginys

Meéginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Meéginj paémé

Uzsakymo nr.: G23.01011
Puslapio nr.:8

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.01011_08
Data: 2023-03-23

J. Turskis

Meéginio ND
Akto nr, G23.01011
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Tyrimas pradétas

Geriamasis vanduo
G23.01011_08
Labardziy k., Rietavo g. 7, daugiabutis

LST ISO 5667-5:2006

2023-03-20 13:50

Méginio kiekis

Meéginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4

0,51; 0,51

2023-03-20 13:50
2023-03-23 11:34:08

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 9 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, (1S/cm (20°C) 464 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaidius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ’ 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;‘;f‘fg“l’ vienety skai€ius 61 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokydy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 7,52 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prnmtl_nas LST EN 1622:2006 Prumtmils ‘vartot()]aril‘s ir be
vartotojams nebiidingy poky¢iy
3 Skonis Prlunt{nas LST EN 1622:2006 Pmmtmfls '\«’artOtOJalES ir be
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU 1,66 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

PaaiSkinimai:

1. <- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. Uz méginiy paémima AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktanm méginiui.

5. Be rastiSko laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresiiité




Uzsakovas, adresas
Meéginys

Méginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Meéginj paémé

UzZsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:9

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.01011_09
Data: 2023-03-23

J. Turskis

Méginio ND
Akto nr, G23.01011
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Geriamasis vanduo
G23.01011_09
Mokyklos g. 1, ieberiq k.

LST ISO 5667-5:2006

Meéginio kiekis

Meéginys pristatytas

Rietavo komunalinis ikis, UAB Rietavo sav., Vatugiy k., Kvédarnoes g. 4

0,51;0,51

2023-03-20 13:50

Tyrimas pradétas 2023-03-20 13:50 Tyrimas baigtas 2023-03-23 11:34:29
Eil. Tyrimas, matavimo vat. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
l Spalva, mg/l Pt 5 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 469 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
m! ’ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ’ 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;’;i‘éc“f Zif“e“‘ skaicius 1 LST EN 1SO 6222:2001 Néra nebiidingy poky&iy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 7,55 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
9 Kvapas Prumtl.nas LST EN 1622:2006 Prnmtmfls .Val‘tOfOJaIEl.S ir be
vartotojams nebiidingy pokyciy
] Skonis Prmnt{nas LST EN 1622:2006 Prumtmfls .VartOtO‘]alt‘l'S ir be
vartotojams nebiuidingy pokydiy
9 Drumstumas, NTU 0,17 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaiskini

1. <- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uz 3,0)

mai:

3. Uz méginiy paémimag AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresiiité

P




Uzsakovas, adresas
Meéginys

Meéginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Méginj paémé

Uzsakymo nr.: G23.01011
Puslapio nr.:10

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.01011_10
Data: 2023-03-23

J. Turskis

Méginio ND
Akto nr. G23.01011
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Geriamasis vanduo
G23.01011_10
Jiros g, 22, Zadvainiq k., daugiabutis

LST ISO 5667-5:2006

Meéginio kiekis

Meéginys pristatytas

Rietave komunalinis tikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4

0,51; 0,51

2023-03-20 13:50

Tyrimas pradétas 2023-03-20 13:50 Tyrimas baigtas 2023-03-23 11:34:48
Eil. Tyrimas, matavimo vit. Rezultatas Tyrimo metodo Zymueo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 11 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 455 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiéius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ' 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas s“d;ilé‘“‘ll ;’Iﬁ’“e“’ skaicius 7,0 LST EN 1SO 6222:2001 Néra nebiidingy pokyéiy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 7,35 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prnmtl.nas LST EN 1622:2006 Pmmtmils .vartotOJaltl.s ir be
vartotojams nebiidingy pokydiy
] Skonis Prumt{nas LST EN 1622:2006 Prnmtlnfts }’artOtOJaIES ir be
variotojams nebiidingy pokydiuy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I§vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paai8kinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. UZ méginiy paémimg AB ,,Klaipédos vanduo* neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastigko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresitité




UzZsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:11

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.0101 1 11
Data: 2023-03-23

Uzsakovas, adresas Rietavo komunalinis dikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g, 4
Méginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr. G23.01011_11 Méginio kiekis 0,51;0,51
Méginio paémimo vieta Spraudés k., Letauso g. 15, but.
Méginj paéme J. Turskis
Méginio ND LST ISO 5667-5:2006
Akto nr. G23.01011L
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20 Méginys pristatytas 2023-03-20 13:50
Tyrimas pradétas 2023-03-20 13:50 Tyrimas baigtas 2023-03-23 11:35:10
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
| Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, LS/cm (20°C) 538 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 m! <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;;i‘,‘éé“f rvrﬁ:nem skaicius 75 LST EN SO 6222:2001 Néra nebiidingy poky¢iy

Vandenilio jony koncentracija, pH

6 vienetai (20° C) 7,61 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5

7 Kvapas Prnmt{nas LST EN 1622:2006 Prnmtmfls 'vartot(ualtl.s ir be
vartotojams nebiidingy pokycdiu

] Skonis Prnmn'nas LST EN 1622:2006 Prumtmfls .vartotOJalll‘s ir be
vartotojams nebuidingy pokydiy

9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavinius.

Vyresnioji chemijos specialisté Audroné Teresifité

Paai§kinimai:
1. <- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0)
3. Uz méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui,
5. Be rastigko laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13




Uzsakovas, adresas

Uzsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.: 12

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.01011_12
Data: 2023-03-23

Meéginio kiekis

Meéginys Geriamasis vanduo

Meéginio nr. G23.01011_12

Méginio paémimo vieta Akmenskinés k., Akmenskinés g. 2
Méginj paémé J. Turskis

Meéginio ND LST ISO 5667-5:2006

Akto nr. G23.01011

Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Meéginys pristatytas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatu§iy k., Kvédarnos g. 4

0,51;0,51

2023-03-20 13:50

Tyrimas pradétas 2023-03-20 13:50 Tyrimas baigtas 2023-03-23 11:35:32
Fil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 438 LST EN 27888:2002 2560
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai&ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas s“dzagiléc“l’ :gfne“* skaicius <10 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokytiy
6 Vandenilio jony koncentracja, pH 7,63 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Priimtinas LST EN 1622:2006 Priimtinas vartotojams ir be
vartotojams nebiidingy poky¢iy
] Skonis Prumt{nas LST EN 1622:2006 Prumtmils ‘vartot()jaxil.s ir be
vartotojams nebiidingu poky¢iu
9 Drumstumas, NTU 1,34 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I8§vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

PaaiSkinimai:

I.<

- maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. UZ méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4., Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresifité




Uzsakovas, adresas
Meéginys

Méginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Meéginj paéme

Uzsakymo nr.: G23.01011

Puslapio nr.:13

VANDENS TYRIMO PROTOKOILAS NR. G23.0101 113
Data: 2023-03-23

J. Turskis

Meéginio ND
Akto nr. G23.01011
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-03-20

Tyrimas pradétas

Geriamasis vandue
G23.01011_13
Gedikény k., Lanky g. 1, but.

LST ISO 5667-5:2006

2023-03-20 13:50

Méginio kiekis

Meéginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Rietavo komunalinis ikis, UAB Rietave sav., Vatu§iu k., Kvédarnos g. 4

0,51; 0,51

2023-03-20 13:50
2023-03-23 11:35:53

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 469 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ) 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;iréc“l’ :gf“em skaicius 20 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy poky&iy
6 Vandenilio jony koncentracija, pH 7,54 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Nepriimtinas LST EN 1622:2006 Priim(inas vartotojams ir be
vartotojams nebitdingy pokyciu
] Skonis Neprum'tmas LST EN 1622:2006 Pl'llmtllliis )/al'tOtO‘]al\Ill.S ir be
vartotojams nebiidingy pokyciuy
9 Drumstumas, NTU 48,10 LST EN ISO 7027-1:2016 4

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaiskinimai:

1. <- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. UZ méginiy paémimg AB ,,Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rasti8ko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresiuté




