O,

KLAIPEDOS VANDUO

UZsakymo nr.: G23.03205

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_01

2023-09-01
Utsakovas, adresas Rietavo komunalinis iikis, UAB Kvédarnos g. 4, VatuSiy k., Rietavas
Méginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr. G23.03205_01 Meéginio kiekis 0,51;051
Méginio paémimo vieta Rietavo m. lop3elio-darZelio valgykla, Paupio g. 10
Méginj paé¢mé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto nr, G23.03205
Méginys paimtas (data, laikas) 2023-08-29 09:00 Méginys pristatytas 2023-08-29 14:25
Tyrimas pradétas 2023-08-29 14:25 Tyrimas baigtas 2023-09-01 10:41:51
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 474 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai&ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ’ 1:2014/A1:2017
T [ Kolonis sudarantiy viencty skattins <10 TLSTENISO 6222:2001 | Néra nebadingy poky®iy
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,50 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas Prum@as LST EN 1622:2006 Priimtm':ns .vartotojam.s ir be
vartotojams nebitdingy pokytiy
8 Skonis Priimtinas LST EN 1622:2006 Prumtlnias _vartoto_| ams ir be
vartotojams nebiidingy pokydiy
9 Drumstumas, DV pagal formazing <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

s k ff",‘-“{'iylf&/
Paai8kinimai: / ; a4

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZian uz 3,0)

3. UZ méginiy paémimg AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.

4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastiSko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-{3

AB | Klaipédos vanduo™

Audroné Teresiiité

i

linengs k.o FAOGRI260
PVM k.: LT400892610
Rygininku g 11, LT-91 116 Klaipéda

8846220220
@ intorgvanduo it
& www.vanduo.it




UZsakovas, adresas
Méginys

Méginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Méginj paémé J. Turskis
Meéginio ND Nenurodyta
Akto nr. G23.03205

Méginys paimtas (data, laikas)

Tyrimas pradétas

cN

O,

KLAIEDOS VANDUC

Uzsakymo nr.: G23.03205
Puslapio nr.:2

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_02
2023-09-01

Geriamasis vanduo
G23.03205_02
Vatusiy k., Meinarty g, 15

2023-08-29 09:00
2023-08-29 14:25

Meéginio kiekis

Méginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatu§iy k., Rietavas

0,51; 0,51

2023-08-29 14:25
2023-09-01 10:42:13

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezuitatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 10 LST EN ISO 7887:2012 3¢
2 Savitasis elektros laidis, pS/em (20°C) 484 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy fazdeliy (E. coli) skaidius 100 <10 LST EN 1SO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ) 1:2014/A1:2017
Eos _.Kolonqas_sud;;aolécuipna:;mem_skamms 10 ESTENTSO6222:2001 |~ —-Néranebtdingypokydiy
¢ | Vandenilio jony arba pH verte, pHl 7,46 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Priimtinas LST EN 1622:2006 Frifmtinas vartofojame’ic be
vartotojams nebiidingy pokytiy
3 Skonis Prumtl.nas LST EN 1622:2006 Prumtmz-as vartotojams ir be
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, DV pagal formazing 0,83 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I3vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaiskinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. Uz méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4., Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be radtigko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr, 2, 2022-04-13

monés k.o 140089260

PVM k- LT400892610
Rygininky g L1911 16 Klaipéda

Audroné Teresitité

Vil

./‘

AR Klaipédos vanduo™

A

§ 846220220
@ in forvanduo it
& www, vanduo It
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KiAIPEDOS VANLGUG

Uzsakymo nr.: G23.03205
Puslapio ur.:3

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_03

2023-09-01

UZsakovas, adresas

Méginys Geriamasis vanduo

Meéginio nr. G23.03205_03 Meéginio kiekis
Méginio paémimo vieta Tvery m. viduriné mokykla (valgykla)

Meéginj paémé J, Turskis

Méginio ND Nenurodyta

Alkto nr. G23.03205

2023-08-29 49:00 Méginys pristatytas

2023-08-29 14:25

Meéginys paimtas (data, laikas)

Tyrimas pradétas Tyrimas baigtas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Kvédarnes g. 4, Vatusiy k., Rietavas

0,51 0,51

2023-08-29 14:25
2023-09-01 10:42:34

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metode Zymuo HN 24:2023 (ne daungiau)
Nr.
l Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, uS/em (20°C) 476 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdetiy (E. coli) skai¢ius 100 <1.0 LST EN 1SO 9308- 0
ml ‘ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 mi <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ' 1:2014/A1:2017
5 Kolom]m*sud;;réénl{ z:lenct\;-skalc1us~ _________ <10 LST EN IS0 6222:2001 Néra nebiidingy pokytiy
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,65 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas Pr.umttnas LST EN 1622:2006 Pmmtm:_as .vartoto‘]am.s ir be
vartotojams nebiadingy poky¢iy
8 Skonis Priimﬁ_nas LST EN 1622:2006 Prlimtini\s vartotojar{x.s ir be
vartotojams nebiidingy pokyé&iy
9 Drumstumas, DV pagal formazing 0,48 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I§vada; Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamajo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

PaaiSkinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. Uz méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo* neatsako,
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be ratisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresitté

i 4
./’44;;?//1/
A

AB Klaipédos vanduo®

Imonés k.o 140089260
PVM k. LT400892610
RySininky g. 11 1 T-91116 Klaipcda

& 5 46220 220
@ infodivanduo. it
& www vanduo. It




Uzsakymo nr.: G23.03205
Puslapio nr.:4

0,

KLAIREDOS VANDUO

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_04
2023-09-01

UZsakovas, adresas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatu$iy k., Rietavas

Méginys Geriamasis vandue

Meéginio nr. G23.03205_04 Meéginio kickis 0,51; 0,51
Méginio paémimo vieta Daugédy k., Minijos g. 15

Méginj paémé J. Turskis

Meéginio ND Nenurodyta

Akto nr. G23.03205

Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-08-29 09:00 Meéginys pristatytas 2023-08-29 14:25

Tyrimas pradétas

2023-08-29 14:25

Tyrimas baigtas

2023-09-01 10:42:55

Eil. Tyrimas, matavimo vat. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 6 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 343 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <10 LST EN ISO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy balcterijy skaidivs 100 m} <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ' 1:2014/A1:2017
5 || *etonijas S“dgﬁ‘éc“f;‘f”em'm‘é“’s’ <10 TSTENTSO 6222:2001 Nera nebudingy pokydia
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,62 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas Priimt!nas LST EN 1622:2006 Prumtmfs .vartotojam.s ir be
vartotojams nebidingy pokydiy
3 Skonis Priimqnas LST EN 1622:2006 Prijmﬁn?s vartotojams ir be
vartotojams nebiidingy pokydiy
9 Drumstumas, DV pagal formazing 0,29 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I¥vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* reikalavimus.

Audroné Teresifité

ov’

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaitkinimai: ' /
1. < - maZian tyrimo metodo nustatymo ribos ’
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)
3. Uz méginiy paémima AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rajti¥ko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB _Klaipédos vanduo™

@R 46220220
@ infousvanduo i
& \yww, vanduoo i

Imonés k. 140089260
PVM k.- 1T4600892610
Rysininky g 11, LT-91 116 Klaipéda
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wj Uzsaleymo nr.: G23.03205

Puslapio nr.:5
KLAIPEDOS VANDUG
VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_05
2023-09-01
UZsakovas, adresas Rietavo komunalinis tikis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatugiy k., Rietavas
Meéginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr, G23.03205_05 Méginio kiekis 0,51;0,51
Méginio paémimo vieta Medingény k., Mokylkles g. 1, makyklos valgykla
Meéginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto nr. G23.03205
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-08-29 09:00 Meginys pristatytas 2023-08-29 14:25
Tyrimas pradétas 2023-08-29 14:25 Tyrimas baigtas 2023-09-01 10:43:15
Eil. Tyrimas, matavime vat, Reznltatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.

l Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30

2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 586 LST EN 27888:2002 2500

3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaidius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0

ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens : 1:2014/A1:2017

= Kolonijas-sudarandiy-vienety skaiting- | N Py S e

5 22°C. 1 ml <1.0 LST EN 1SO 6222:2001 Néra nebiidingy pokyéiy

6 | Vvandeniliojony arba pH verté, pH 7,40 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5

vienetai (20° C)
7 Kvapas Prlimti.nas LST EN 1622:2006 Priimtini:s .vartotojam-s ir be
vartotcjams nebiidingy pokytiy
. Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
8 Skonis vartotojams LST EN 1622:2006 nebiidingy pokyéiy
9 Drumstumas, DV pagal formazing 3,57 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté Audroné Teresiiité
Paaigkinimai: o / /
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos / !

2. Aptikta ~ nustatyta, bet < 3,0 (maZiau u 3,0)

3. Uz méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.

4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be radtitko laboratorijos leidima draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB | Klaipédos vanduo™

Intonés k.o 140089260 @ 546220200
PVM k. LTA00892610 @ inforebvanduo. i

Rysininky . IH LT-91116 Klaipéda & www.vanduo. It




Uzsakovas, adresas

@

KLAIPEDOS VANDUO

UzZsakymo nr.: G23.03205
Puslapio nr.:6

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205 06
2023-09-01

Rietavo komunalinis ikis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatusiu k., Rietavas

Méginys Geriamasis vanduo

Meéginio nr. G23.03205_06 Meéginio kiekis 0,51;0,51
Méginio paémimo vieta Giliogirio k., Liepy g. 1

Méginj paémé J. Turskis

Méginio ND Nenurodyta

Akto nr, G23.03205

Meéginys paimtas (data, laikas)

2023-08-29 09:00

Méginys pristatytas

2023-08-29 14:25

Tyrimas pradétas 2023-08-29 14:25 Tyrimas baigtas 2023-09-01 10:43:37
r—ﬁl. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metode Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/1 Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 665 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 m! <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens * 1:2014/A1:2017
s | Kolonijas S‘Td;_;‘j‘,‘(‘:“‘l’ fﬂ‘f”emkaﬁ“’r B " LST ENISO 6222:2001 Néra nebidingy poky&iy
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,26 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
Priimtinas . Priimtinas vartotejams ir be
7 Kvapas vartotejams LST EN 1622:2006 nebadingy pokydiy
. Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
8 i vartotojams LST EN 1622:2006 nebiidingy pokydiy
9 Drumstumas, DV pagal formazing <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

Paai§kinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2, Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0)

3. UZ méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr, LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresitité

p
A g
/fﬂ:/
L
e
- f’ ’

AB Klaipédos vanduo®™

&8 46 220220
@ infovanduo. It
& wwwv . vanduo, It

Imanés koo 146089260
PVM k.: ET400592610
RySininkyg g, 11, LT-91116 Klaipada
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@j Uzsakymo nr.: G23.03205

Puslapio nor.:7

KLAIPEDOS VANDUO

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_07

2023-09-01
Uzsakovas, adresas Rietavo komunalinis iikis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatu$iy k., Rietavas
Méginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr, G23.03205_07 Méginio kiekis 0,51;0,51
Meéginio paémimo vieta Tvery g. 3, Taurave k,
Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto or, G23.03205
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-08-29 09:00 Méginys pristatytas 2023-08-29 14:25
Tyrimas pradétas 2023-08-29 14:25 Tyrimas baigtas 2023-09-01 10:44:01
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
{ Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 471 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (B, coli) skai&ius 100 <10 LST EN ISO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 ml <10 LST EN 1SO 9308- 0
vandens ' 1:2014/A1:2017
5T K"l"ﬁ“m"dz*’;ﬁ‘(‘:e'jﬁ‘;‘f“emk”’e‘““ l 18 LST EN 150 6222:200i Nera nebdingy poky&iy
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,50 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
7 Kvapas vartetojams LST EN 1622:2006 nebitdingy pokydiy
3 Skonis Priimt{nas LST EN 1622:2006 Prnmunfls yartotolams ir be
vartotojams nebiidingy pokyéiy
9 Drumstumas, DV pagal formazing 030 LST EN ISO 7627-1:2016 4
T5vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.
Vyresnioji chemijos specialisté Audroné Teresiiité
Paaikinimai: L /
1. < - maian tyrimo metodo nustatymo ribos ) J/ E
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau u 3,0) ’
3. UZ méginiy paémimg AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rastiSko laboratorijos leidimo draud¥iama kopijuoti atskiras protokolo dalis,
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13
AB _Klaipédos vandua
Imonés k. 14608660 @ 8 46 220 220
PVM kL DT4008926 10 @ infofaivanduo. it

Rysininky g. 1L LT-911 16 Klaipeda & www.vanduo.lf




UzZsalkovas, adresas
Méginys

Méginio nr.

Méginio paémimo vieta
Méginj paémé
Meéginio ND

Akto nr.

Meéginys paimtas (data, laikas)

™

\@/

KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G23.03205
Puslapio nr.:8

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_08
2023-09-01

G23.03205_03

J. Turskis
Nenurodyta
G23.03205

Gevriamasis vanduo

2023-08-29 09:00

Méginio kiekis

Labard¥iy k., ZUKB "Pieno gélé", Draugystés g. 9a

Meéginys pristatytas

Rietave komunalinis akis, UAB Kvédarnos g. 4, VatuSiy k., Rietavas

0,515 0,51

2023-08-29 14:25

Tyrimas pradétas 2023-08-29 14:25 Tyrimas baigtas 2023-09-01 10:44:20
Eil. Tyrimas, matavimo vat. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 10 LST EN ISO 7887:2012 30
2 | Savitasis elektros laidis, pSfem (20°C) 453 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiGius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 m! <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ’ 1:2014/A1:2017
s | Rowomjas §‘-‘d;;‘f,‘c‘ml mV ‘?‘m’ skaitius 4,0 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebadingy pokydiy
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,45 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas Prllmt!nas LST EN 1622:2006 Prnmtmils vartotojam.s ir be
vartotejams nebiidingy pokyé&iy
g Skonis Prllmt!nas LST EN 1622:2006 Prlimtlm_as }'artotopl‘l'l.s ir be
vartotojams nebiidingy pokytiy
9 Drumstumas, DV pagal formazing <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialiste

Paaikinimai:

1.«

- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. UZ meéginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr, LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresitité

S téY
//// “r

AB _Klupédos vanduo™

lnonds e 140089260

PVM
Ry&im

ko LT400892610
kg g T ET-91 16 Klaipéda

& $ 46220220
@ inforvanduo Ji
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UZsakovas, adresas
Méginys

Meéginio nr.

Meéginio paémimo vieta

ot

\8/

KLAIREDOS VANDU

Uzsakymo nr.; G23.03205
Puslapio nr.:9

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_09
2023-09-01

Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto nr, (23.03205

Méginys paimtas (data, laikas)

Geriamasis vanduo
G23.03205_09
Pajamondéio k., Mokyklos g, 11

2023-08-29 09:00

Meéginio kiekis

Meéginys pristatytas

Rietavo komunalinis Gkis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatugiy k., Rietavas

0,51;0,51

2023-08-29 14:25

Tyrimas pradétas 2023-08-29 14:25 Tyrimas baigtas 2023-09-01 10:44:42
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugian)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pi <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/em (20°C) 456 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai&ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaiéius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ' 1:2014/A1:2017
5 K"l"ﬁ‘ﬁ“"é;;‘i’(’:e‘fr‘;'f“e“”s’k“é“‘s— T LSTENTSO 6222:2001 Nera nebndingy poky&iy
6 Vandenilio jony arba pH vert¢, pH 7,42 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas Prilmt!nas LST EN 1622:2006 Prumtmins _vartotOJam.s ir be
vartotojams nebiidingy pokyéiy
8 Skonis Prilmt!nas LST EN 1622:2006 Prilmﬂnfs .vartotojam's ir be
vartotojams nebitdingy poky&iy
9 Drumstumas, DV pagal formazing <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamajo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

PaaiSkinimai:

1. < - mazZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau v¥ 3,0)

3. UZ méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui,

5. Be radtiSko laboratorijos leidimo draud¥iama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr, LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Audroné Teresiiité

p 7
» "/.‘2-;///*"‘ ’
o

AB [ Klaipédos vandue®

fmonas ko 140089260

PVM
Rydin

k. LT400892610
ko g, HLLT-91116 Klaipedy

& 346 220220

@ inforgivanduo. bt
B \ww vanduo it




Pt

kéj Uzsakymo nr.: G23.03205

KLAIPEDOS VANDUG

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_10

Puslapio nr.:10

2023-09-01
Uzsakovas, adresas Rietavo komunalinis akis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatu$iy k., Rietavas
Méginys Geriamasis vanduo
Méginio nr. G23.03205_10 Meéginio kiekis 0,51; 0,51
M¢éginio paémimo vieta Jiiros g. 15, iadvainiq k.
Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto nr. G23.03205
Meéginys paimtas (data, laikas) 2023-08-29 09:00 Méginys pristatytas 2023-08-29 14:25
Tyrimas pradétas 2023-08-29 14:25 Tyrimas baigtas 2023-09-01 10:45:05
EilL Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 11 LST EN 1SO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 452 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml ‘ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai&ius (00 mi <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ! 1:2014/A1:2017
T 5 -Kolomjas—sud;'?écl?-[\zfneM—ska{élus 46" | LSTENISO 6222:2001 Néra nebiidingy poky&iy
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,32 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas Prumt!nas LST EN 1622:2006 Prmntmfs _vartotmaras ir be
vartotojams nebiidingy pokydiy
. Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir be
8 Skonis vartotojams LST EN 1622:2006 nebadingy poky?iy
9 Drumstumas, DV pagal formazing <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
I3vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus,
Vyresnioji chemijos specialisté Audroné Teresiiité
Paai¥kinimai: ’ E 7 7
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos / ’ E
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (ma¥iau u 3,0) 5
3. Uz méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be radtisko laboratorijos leidimo draudziama kapijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13
AB  Klaipédos vanduo™
Imonés k.: (40089260 @ 546226200
PVM k. LT400892610 @ ip forervanduo It

Rviminky g 11 1 T-91]1a Klaipéda & www vanduo, |




VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_11

Uzsakovas, adresas

Méginys

Méginio nr.

Méginio paémimo vieta
Méginj paémé

Méginio ND

Akto nr.

Méginys paimtas (data, laikas)
Tyrimas pradétas

KLAIPEDOS VANDUO

2023-09-01

Rietavo komunalinis iikis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavas

Geriamasis vanduo
G23.03205_11

Letauso g, 23, Spraudés k.
J. Turskis

Nenurodyta

G23.03205

2023-08-29 09:00
2023-08-29 14:25

Meéginio kiekis

Meéginys pristatytas
Tyrimas baigtas

Uzsakymo nr.: G23.03205
Puslapio nr.: 11

0,51;0,51

2023-08-29 14:25
2023-09-01 10:45:30

Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
] Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30 ]
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm (20°C) 540 LST EN 27888:2002 2500
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy baktetijy skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens : 1:2014/A1:2017
5 | Holonyas S“H;;EC“E“’] ﬁ‘fmm@kmw‘ 3 LST EN TS0 6222:2001 Néra nébudingy pokyéiy |
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,60 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas Priimtinas LST EN 1622:2006 Priimtin?s .vartotojaly.s ir be
vartotojams nebiidingy pokytiy
8 Skonis Priimfinas LST EN 1622:2006 Priimtinas vartotojawms ir be
vartotojams nebiidingy pokytiu
9 Drumstumas, DV pagal formazing <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialisté

PaaiSkinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. Uz méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginini,

5. Be rastiko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB Klaipedos vanduo®

Audroné Teresiiite

hnonds k. 140089260

t

PVM k. LT400892610

Ryaininky g. 11 LT-91116 Klaipéda

8546220220
@ infoasvanduali
& www vanduo. i



Uzsakovas, adresas
Meéginys
Méginio nr,

Méginio paémimo vieta

Meéginj paéme
Meéginio ND
Akto nr.

Meéginys paimtas (data, laikas)

0,

KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G23.03205
Puslapio ar.:12

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.03205_12
2023-09-01

Rietavo komunalinis iikis, UAB Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavas

Geriamasis vanduo
G23.03205_12

Méginio kiekis

J. Turskis
Nenurodyta
G23.03205
2023-08-29 09:00

Akmenskinés g, 7-3, Akmenskinés k.

Meéginys pristatytas

0,51;0,51

2023-08-29 14:25

Tyrimas pradétas 2023-08-29 14:25 Tyrimas baigtas 2023-09-01 10:45:56
Eil. Tyrimas, matavimeo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elekiros laidis, pS/em (20°C) 431 LST EN 27888:2002 2500
3 Zaminiq lazdeliy (E. coli) skaigius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai&ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 9308- 0
vandens ' 1:2014/A1:2017
—5- —'K"l"mﬁ’““dggi‘g‘:‘ﬁf"“”s}‘a“"‘“s’- TSI | ESTENISO6222:2001 [ Nevrnebidingy pokytiy———
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,55 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
Priimtinas - i Priimtinas vartotojams ir be
7 Kvapas vartotojams LST EN 1622:2006 nebiidingy pokyéiy
3 Skonis Prumt!nas LST EN 1622:2006 Prumtmfs 'vartotojams ir be
vartotojams nebildingy pokyéiy
9 Drumstumas, DV pagal formazing 0,23 LST EN ISO 7027-1:2016 4

Vyresnioji chemijos specialisté

Paaigkinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uZ 3,0)
3. Uz méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo® neatsako.

4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

/

5. Be raitisko laboratorijos leidimo draud¥iama kopijuoti atskiras protokolo dalis.

6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Imonés k.. 140089260
PVM k. LT400892610

Ry8iminky g,

FLLT-90116 Klaipéda

AB Klaipedos vanduo®

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus,

Audroné Teresifité

//1/7””’?’/ |
A

@ 546 2200220
@ infordivanduo It
& www vanduo, J




