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KLAIPEDOS VANDUO

UZsakymo nr.: G24.00704

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_01

2024-03-22

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4

Geriamasis vanduo

Meéginio nr. G24.00704_01 Méginio kiekis 0,51;0,51
Meéginio paémimo vieta Jaujupio g. 2, Jaupény k.
Meéginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenuredyta
Akto nr. G24.00704
Meéginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:32:31
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis clektros laidis, uS/em 475 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaitius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 m! ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaitius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens ' 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;’;i‘(‘f“f Ef“em REHEE 28 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebidingy pokygiy
Vandenilio jony arba pH verte, pH .
6 vienetai (20° C) 7,52 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas, - Prumt!nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v::rfoto]ams 1r'netur1ntls
vartotojams nebiidingy pokytiy
8 Skonis Prllmtfnas LST EN 1622:2006 Priimtinas vilrfoto_]ams n".netunntls
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU 0,53 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skai¢ius 100 m] <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens
ISvada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.
L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadové Audroné Teresiiité
Paaiskinimai:
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta ~ nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)
3. Uz méginiy paémima AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be radtigko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13
AB , Klaipédos vanduo“
Tmonés k.: 140089260 @ 846220220
PVM k.: LT400892610 @ info@vanduo.lt

RySininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

® vww.vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

UZsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:2

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_02

UZsakovas, adresas

2024-03-22

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatu§iy k., Kvédarnos g. 4

Méginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr. G24.00704_02 Méginio kiekis 0,51;0,51
Méginio paémimo vieta Bijiany g. 10, Vatusiy k.
Meéginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto nr. G24.00704
Méginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:33:00
Eil Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 10 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektroos laidis, pS/cm 488 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiéius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 mi : 1:2014/A1:2017
7 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens ' 1:2014/A1:2017
5 | olonas sudarantiy vienety skaicius <10 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokydiy
Vandenilio jony arba pH verte, pH i
6 vienetai (20° C) 7,44 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas, - Prumt!nas LST EN 1622:2006 Priimtinas viu"toto]ams lr.neturlntls
vartotojams nebiidingu pokyéiy
8 Skonis Prumt!nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?r?otojams u:_neturlntls
vartotojams nebadingy pokytiy
9 Drumstumas, NTU 0,74 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybeés reikalavimai" reikalavimus.

L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadové

Paaiskinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uZ 3,0)

3. UZ méginiy paémimg AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB , Klaipédos vanduo*

Audroné Teresiite

Jmonés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610

Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

@ 846220220
@ info@vanduo.lt
@ vww.vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:3

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_03
2024-03-22

Rietave komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatufiy k., Kvédarnos g. 4

Geriamasis vanduo

Méginio nr. G24.00704_03 Maéginio kiekis 051051
Méginio paémimo vieta Patverio k., pakélimo stotelé
Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto nr. G24.00704
Méginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Meéginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:33:27
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daungiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektr(:s laidis, uS/cm 476 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens ' 1:2014/A1:2017
s | Kolonijas S“d;;i‘éc“ll Efn"'“‘ SIS 8,0 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy poky&iy
¢ | Vandeniliojony arba pH verté, pH 7,44 LST ISO 10523:2012 65-9,5
vienetai (20° C)
Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir neturintis
7 Kvapas, - vartotojams LST ENMG22:2086 nebiidingu poky&iy
8 Skonis Priimt?nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfoto.]ams uv'.netunntls
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadove

Paaiskinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uz 3,0)

3. Uz méginiy paémima AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be raitidko laboratorijos leidimo drandZiama kopijuoti atskiras protokoelo dalis.
6. Leidimas Nr, LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB ,Klaipédos vanduo®

3

Imonés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610

Rygininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

Audroné Teresilité

@ 846220220
@ info@vanduo.it
® v vww.vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:4

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_04

Uzsakovas, adresas

2024-03-22

Rietavo komunalinis ikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4

Méginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr. G24.00704_04 Meéginio kiekis 0,51;051
Meéginio paémimo vieta Gudaliy g. 8, Daugédy k.
Meéginj paéme J. Turskis
Meéginio ND Nenurodyta
Akto nr. G24.00704
Méginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:33:56
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metoedo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 6 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektr(;s laidis, pS/cm 345 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zaminiy lazdeliy (E. coli) skai¢ius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens ' 1:2014/A1:2017
s | Kolonijas S“d;;?g“l* I‘gl"n"“* skaiCius <1.0 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy poky<iy
g | Vandeniliojony arba pH verté, pH 7,59 LST ISO 10523:2012 65-95
vienetai (20° C)
7 Kvapas, - Pmmt&nas LST EN 1622:2006 Priimtinas Vflrfoto,]ams 1r'neturmtls
vartotojams nebiidingy poky<iy
8 Skonis Prumn.nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfoto_]ams {neturmtls
vartotojams nebuidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU 0,48 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zaminiy enterokoky skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I§vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadové

Paaigkinimai:
1. < - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZz 3,0)
3. Uz méginiy paémima AB ,,Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB ,,Klaipédos vanduo*

3

Audroné Teresinté

Jmonés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610
RySininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

@ 846220220
@ info@vanduo.It
® www.vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

Utzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:5

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_05

2024-03-22

Rietavo komunalinis @ikis, UAB Rietavo sav., Vatugiy k., Kvédarnos g. 4

Geriamasis vanduo
G24.00704_05

Meéginio kiekis

0,51 0,51

Medingény k., ZUK "Pieno $altinis", pieno supirkimo punktas

Méginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto nr. G24.00704
Méginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:34:58
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/1 Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektros laidis, pS/cm 577 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zamniniy lazdeliy (E. coli) skai&ius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens ‘ 1:2014/A1:2017
5 |Kolonijas S“d;‘;‘é‘“‘ll Vi rEEACE <10 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidiagy pokytiy
Vandenilio jony arba pH verté, pH i
6 vienetai (20° C) 7,22 LST ISO 10523:2012 6,5-95
Priimtinas . Priimtinas vartotojams ir neturintis
7 Kvapas, - vartotojams LST EN 1622:2006 nebiidingy poky&iy
8 Skomis Prllmtl.nas LST EN 1622:2006 Priimtinas vilr.tom]ams n:-neturmtls
vartotojams nebiidingy pokyc¢iy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zaminiy enterokoky skaidius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadové

Paaiskinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau u? 3,0)

3. Uz méginiy paémima AB ,,Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB , Klaipédos vanduo

s

Audroné Teresifité

Imoneés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610

Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

® 546220220
@ info@vanduo.It
® v ww.vanduo It
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:6

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_06

2024-03-22

Rietave komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatugiy k., Kvédarnos g. 4

Meéginys Geriamasis vandue
Méginio nr. G24.00704_06 Meéginio kiekis 051;0,51
Meéginio paémimo vieta Giliogirio k., Liepy g. 1
Meéginj paémé J. Turskis
Meéginio ND Nenurodyta
Akto nr. G24.00704
Meéginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:35:48
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektroos laidis, uS/cm 672 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaitius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy baktenijy skaicius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens : 1:2014/A1:2017 .
5 | Kolonijas S“dza;‘éc“l* vienety ShBii 4,0 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebidingy pokydiy
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,25 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas, - Prumtfnas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfoto]ams lr.neturmtls
vartotojams nebitdingy poky¢iy
8 Skonis Prnmtfnas LST EN 1622:2006 Priimtinas vitrfoto]ams |5.neturmt|s
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zaminiy enterokoky skai¢ius 100 ml <10 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadové

Paaiskinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uz 3,0)

3. Uz méginiy paémimag AB , Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB ,Klaipédos vanduo®

Audroné Teresifité

Imonés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610

Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

®5846220220
@ info@vanduo.It
® v .vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:7

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_07

Meéginys Geriamasis vanduo
Méginio nr. G24.00704_07
Meéginio paémimo vieta

Meéginj paémé J. Turskis

Méginio ND Nenurodyta

Akto nr. G24.00704

2024-03-22

Méginio kiekis

Tauravo k., daugiabutis, Tvery g. 13

Rietavo komunalinis uikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4

0,51;0,51

Meéginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Meéginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:36:26
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 7 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektr(zs laidis, uS/em 469 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 ml ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens : 1:2014/A1:2017
s | Kolonijas S“‘g?fé‘“;’ ;:f“et‘* L 39 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokydiy
¢ | Vandenitiojony arba pH verté, pH 7,52 LST ISO 10523:2012 6,5-95
vienetai (20° C)
7 Kvapas, - Prumt!nas LST EN 1622:2006 Priimtinas vilrfotOJams 1r-neturmtls
vartotojams nebiidingy pokydiy
8 Skonis Prilmt!nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfot()]ams lr.neturmtls
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skai&ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadové

Paaiskinimai:

1. <- maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)

3. Uz méginiy paémima AB ,,Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudziama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB ,Klaipédos vanduo’

3

Audroné Teresiiité

Jmonés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610

Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

@ 846 220220
@ info@vanduo.lt
® v ww.vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:8

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_08

Uz#sakovas, adresas
Meéginys

Meéginio nr.

Meéginio paénmimo vieta

Meéginj paémé
Meéginio ND
Akto nr.

2024-03-22

Rietavo komunalinis #tkis, UAB Rietavo sav., Vatu$iy k., Kvédarnos g. 4

Geriamasis vanduo
G24.00704_08

Méginio kiekis

LabardZiy k., parduotuvé, Rietavo g, 7

J. Turskis
Nenurodyta
G24.00704

0,51;0,51

Méginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:36:52
Eil. Tyrimas, matavimo vnt, Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/1 Pt 9 LST EN ISO 7887:2012 30
5 Savitasis elektr(zs laidis, uS/cm 454 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skai&ius <10 LST EN ISO 9308- 0
100 ml ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens : 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas s“d;’;i‘éc“l* I‘gf’ne“* SEicius 30 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy poky&iy
Vandenilio jony arba pH verté, pH .
6 vienetai (20° C) 7,46 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
7 Kvapas, - Prumtl'nas LST EN 1622:2006 Priimtinas vilrfoto,]ams ll'.l]i':tllrllltls
vartotojams nebiidingy pokytiuy
8 Skonis Prnmtfnas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?r.toto.lams lt.lletlll'lntls
vartotojams nebiidingy poky<iy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I§vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai" reikalavimus.

L.e.p. kokybes valdymo skyriaus vadové

Paaigkinimai:
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)
3. Uz méginiy paémima AB , Klaipédos vanduo* neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rastigko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

Imonés k.. 140089260

AB ,Klaipédos vanduo*

Audroné Teresifite

PVM k.: LT400892610
Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

@ 846220220
@ info@vanduo.lt
@ vvww.vanduo.lt




Uzsakovas, adresas
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:9

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_09
2024-03-22

Rietavo komunalinis dikis, UAB Rietavo sav., Vatudiy k., Kvédarnos g. 4

Meéginys Geriamasis vanduo
Méginio nr. G24.00704_09 Meéginio kiekis 0,51;0,51
Meéginio paémimo vieta Zeberiy g, 10, Zeberiy k.
Méginj paémé J. Turskis
Meéginio ND Nenurodyta
Akto nr, G24.00704
Méginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Mcéginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:37:24
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt 5 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektr(:s laidis, pS/cm 460 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaiius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 ml ’ 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skaicius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens ’ 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas s“d;;i‘(‘:"“l* I‘gf“e“* ERaICius 91 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokytiy
g | Vandeniliojony arba pH verté, pH 7,48 LST ISO 10523:2012 65-95
vienetai (20° C)
7 Kvapas, - Prumt!nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfotmams |r.neturmt1s
_ vartotojams nebiidingy pokyéiy
8 Skonis Prllmt!nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfotojams uv--neturmtls
vartotojams nebiidingy pokyciy
9 Drumstumas, NTU 3,98 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skaic¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I¥vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

L.c.p. kokybés valdymo skyriaus vadové

Paaiskinimai:

1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uZ 3,0)

3. UZ méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy reznltatai galioja tik pateiktam méginiui.

5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB , Klaipédos vanduo®

Audroné Teresitté

Imonés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610

Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

® 846220220
@ info@vanduo.1t
@ wvww.vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:10

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_10
2024-03-22

Uzsakovas, adresas

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatugiy k., Kvédarnoes g. 4

Méginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr. G24.00704_10 Meéginio kiekis 0,51;0,51
Meéginio paémimo vieta Jiiros g. 24, Zadvainiy k.
Meéginj paémé J. Turskis
Méginio ND Nenurodyta
Akto nr. G24.00704
Méginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:37:59
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/1 Pt 11 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektr(:s laidis, uS/cm 534 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaitius <10 LST EN ISO 9308- 0
100 mi : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
m] vandens ' 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas S“d;%‘éc‘? I‘gf“““* skaitins 95 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebudingy pokytiy
g | Yandeniliojony arba pH verts,pH 7,47 LST ISO 10523:2012 65-9.5
vienetai (20° C)
7 Kvapas, - Pmmtl_nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?r?oto]ams 1r.neturmtls
vartotojams nebiidingy poky¢iy
8 Skonis Pmmh‘nas LST EN 1622:2006 Priimtinas Vf.rfotojams n:‘netunntls
vartotojams nebiidingy poky¢iy
9 Drumstumas, NTU 0,51 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I8vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadové

Paaiskinimai:
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uz 3,0)
3. UZ méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo* neatsako.
4, Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be raitisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB ,Klaipédos vanduo’

13

Audroné Teresifité

Imonés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610
Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

@ 546220220
(] info@vanduo.lt
® www.vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:11

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_11

Uzsakovas, adresas

2024-03-22

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatusiy k., Kvédarnos g. 4

Méginys Geriamasis vanduo
Meéginio nr. G24.00704_11 Méginio kiekis 0,51; 0,51
Meéginio paémimo vieta Letauso g. 15, but., Spraudés k.
Meéginj paémé J. Turskis
Meéginio ND Nenurodyta
Akto nr. G24.00704
Meéginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:39:18
Eil Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/l Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektrcis laidis, pS/cm 448 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaidius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 mi ' 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ius. 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens ' 1:2014/A1:2017
s | Kolonjas Sudaranciy vienety SIS 9,0 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokygiy
Vandenilio jony arba pH verte, pH . }
6 vienetai (20° C) 7,35 LST ISO 10523:2012 6,5-95
7 Kvapas, - Prnmt{nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfotwams lr.neturlntxs
vartotojams nebiidingy pokyéiy
g Skonis Prnmt!nas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfot(uams nv'_neturmtls
vartotojams nebiidingy pokyciy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skaicius 100 ml <10 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens

I§vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadove

Paaiskinimai:
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maziau uz 3,0)
3. Uz méginiy pa¢mima AB , Klaipédos vanduo“ neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rastisko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB , Klaipédos vanduo®

Audroné Teresilité

Jmonés k.: 140089260
PVM k.: LT400892610
RySininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

@546 220220
] info@vanduo.lt

® vww.vanduo.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

Uzsakymo nr.: G24.00704
Puslapio nr.:12

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G24.00704_12

UtZsakovas, adresas
Meéginys

Meéginio nr.

Meéginio paémimo vieta

Meéginj paémé
Méginio ND
Akto nr.

2024-03-22

Rietavo komunalinis iikis, UAB Rietavo sav., Vatu$iy k., Kvédarnos g. 4

Geriamasis vanduo
G24.00704_12

Méginio kiekis

Akmenskinés k., Akmenskinés g. 2

J. Turskis
Nenurodyta
G24.00704

651,051

Meéginys paimtas (data, laikas) 2024-03-18 10:00 Méginys pristatytas 2024-03-18 14:50
Tyrimas pradétas 2024-03-18 14:50 Tyrimas baigtas 2024-03-21 12:40:04
Eil. Tyrimas, matavimo vnt. Rezultatas Tyrimo metodo Zymuo HN 24:2023 (ne daugiau)
Nr.
1 Spalva, mg/1 Pt <4 LST EN ISO 7887:2012 30
2 Savitasis elektr(c),s laidis, pS/cm 431 LST EN 27888:2002 2500
(20°C)
3 Zarniniy lazdeliy (E. coli) skaigius <1.0 LST EN ISO 9308- 0
100 ml : 1:2014/A1:2017
4 Koliforminiy bakterijy skai¢ins 100 <1.0 LST EN ISO 9308- 0
ml vandens : 1:2014/A1:2017
5 | Kolonijas s“d;;i‘g‘;‘ Qf“et‘* ShRiCE 51 LST EN ISO 6222:2001 Néra nebiidingy pokytiy
g | VYandenilio jonyarba pH verté, pH 7,54 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
vienetai (20° C)
7 Kvapas, - Priimn:nas LST EN 1622:2006 Priimtinas vinr?otojams lr'neturmtls
vartotojams nebiidingy pokytiy
8 Skonis Prumtfnas LST EN 1622:2006 Priimtinas v?rfoto]ams n:.neturmtls
vartotojams nebiidingy pokyciy
9 Drumstumas, NTU <0,13 LST EN ISO 7027-1:2016 4
10 Zarniniy enterokoky skai¢ius 100 ml <1.0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
vandens
I$vada: Vanduo atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai"” reikalavimus.
L.e.p. kokybés valdymo skyriaus vadove Audroné Teresitité
Paaiskinimai:
1. < - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta — nustatyta, bet < 3,0 (maZiau uz 3,0)
3. Uz méginiy paémima AB ,Klaipédos vanduo® neatsako.
4. Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
5. Be rasti¥ko laboratorijos leidimo draudZiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13
AB , Klaipédos vanduo*
Jmoneés k.: 140089260 ® 846220220
PVM k.: LT400892610 ® info@vanduo.lt

Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

® vww.vanduo.lt




