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Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda Tel. (8 46) 466171, Faks. (8 46) 466179
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Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Tel/faks. 8 46 466133, tel. 8 46 466167

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 4401
2019-12-18

UZsakovas, adresas, kodas

UAB "Rietavo komunalinis iikis", Kvédarnos g. 4, Vatusiy km., Rietavo sav.

171668992
Méginys Geriamasis vanduo
Meéginio Nr. 275 Meginio kiekis 1,01; 0,51
Méginio paémimo vieta Medingény k. vand., pieno punktas "Pieno Saltinis"
Méginj paém¢ (v., pavarde, pareigos) Vandens padalinio vadovas Jonas Turskis
Meéginio ND LST EN 5667-3:2013, LST ISO 5667-5:2006
Gabenimo salygos termodézéje Akto Nr. 2607
Méginys paimtas (data, laikas) 2019-12-09 1000 val. Pristatytas (data, laikas)  2019-12-09 14 35 val.
Tyrimas pradétas (data) 2019-12-09 Tyrimas baigtas (data) 2019-12-17
TYRIMU REZULTATAI
Rodiklis Rastas Tyrimo metodas | HN 24:2017
kiekis (ne daugiau)
1 2 3 4

Vandenilio jony koncentracija, pH vienetai 7,31 LST ISO 10523:2012 6,5-9,5
Savitasis elektrinis laidis, pS cm™, 20°C 504 LST EN 27888:2002 2500
Kvapo slenkstiné verté priimt. vart. |LSTEN 1622:2006 Priimtinas vart.
Skonio slenkstiné verté priimt. vart. |LSTEN 1622:2006 be nebiid. pok.
Spalva, mg/l Pt (A=436 nm) 4 LST EN ISO 7887:2012 30
Amonis, mgl <0,010 LST ISO 7150-1:1998E 0,50
Drumstumas, DV pagal formazing 0,50 LST EN ISO 7027-1:12016 4
Stibis, pg/l <1,0 LST EN ISO 15586:2004 5,0
Arsenas, pg/l <1 LST EN ISO 15586:2004 10
Benzenas, pg/l <0,1 LST EN ISO 6468:2000 1,0
Benzpirenas, pg/l <0,001 LST EN ISO 6468:2000 0,010
Boras, mg/1 <0,06 LST ISO 9390:1998E 1,0
Kadmis, pg/l 0,4 LST EN ISO 15586:2004 5,0
Chromas, pg/l <0,5 LST EN ISO 15586:2004 50
Varis, mg/l 0,010 LST EN ISO 15586:2004 2,0
Cianidai, pg/l - <1 LST ISO 6703-1:1998E 50
1,2- dichloretanas, pg/l <2,0 LST EN ISO 10301:2000 3,0
Fluoridas, mg/l 0,26 | LSTI5010359-1:1998 1,5
Svinas, pg/l <1 LST EN 18O 15586:2004 10
Gyvsidabris, pg/l <0,10 LST EN ISO 17852:2008 1,0
Nikelis, ug/l 2 LST EN ISO 15586:2004 20
Nitratas, mg/1 1,58 LST EN ISO 10304-1:2009 50
Nitritas, mg/l <0,003 LST EN 26777:1999 0,10




Nr. 4401 2(2)
1 2 3 4
Pesticidai LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas, pg/l <0,01 0,030
Dieldrinas, pg/l <0,01 0,030
Heptachloras, pg/l <0,01 0,030
Heptachlorepoksidas, pg/l <0,01 0,030
Kiti pesticidai, pg/l <0,01 0,10
Pesticidy suma, pg/l <001 0,50
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, pg/1 <0,01 LST EN ISO 17993:2004 0,10
Selenas, pg/l <1 LST EN ISO 15586:2004 10
Aliuminis, pg/1 <6 LST ISO 10566:1998E 200
Chloridas, mg/1 5,18 LST ISO 9297:1998E 250
Bendroji gelezis, pug/l 87 LST ISO 6332:1995 200
Manganas, pg/l 10 LST ISO 6333:1998 50
Permanganato indeksas, mg/1 O, 1,22 LST EN ISO 8467:2002 5,0
Sulfatas, mg/1 6,15 LST EN ISO 10304-1:2009 250
Natris, mg/1 11,4 LST EN ISO 14911:2000en 200
Zarninés lazdelés, (Escherichia coli), skai¢ius 100 ml vandens <1,0 LST EN ISO 9308-1:2014 0
Koliforminés bakterijos, skai€ius 100 ml vandens <1,0 LST EN ISO 9308-1:2014 0
Zarniniai enterokokai, skai¢ius 100 ml vandens <1,0 LST EN ISO 7899-2:2001 0
Kolonijas sudarantys vienetai ( 22°C), skai€ius 1 ml vandens <1,0 LST EN ISO 6222:2001 Be nebiid. pok.
I§vada: Vanduo atitinka HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai” reikalavimus.

Tyrimy rezultatai galioja tik pateiktam méginiui.
Protokolas gali biti dauginamas tik pilnai.
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